" LABORATOR ANALIZE APE
‘\ ' F Apa lifoy

POTABILE SI APE UZATE INCERCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 -"""\\
Oras Bragadiru, nr.329, lifoy ( ﬁ '
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 949 Data: 10.06.2022

BENEFICIAR (Nume sij adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR, 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 23297/06.06.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 949

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 06.06.2022, 13 ", de la IESIRE STATIE DE
POMPARE BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantyl laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

854/06.06.2022, in prezenta si g indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBE|: 06.06.2022, 17%

DATA EFECTUAR]| INCERCARILOR: 06.06.2022 — 10.06.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata _Si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN SO 5667-1:2022°, SR EN ISO

5667-3:2018, SR SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai |a proba supusa incercari

INDICATORI MICROBIOLOGICI
U.M.

Denimirea
indicatorulyi

Metode de incercare Valori maxime

admise
(conf.L. 458/2002 cy

modificarile ulterioare

ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-

o —_
SR EN ISO 9308-

e 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 227G+ SR ENISO 6222-2004 Nici o modificare
R
ufe/ml SR EN ISO 6222-2004

anormala
PSL 01

Valorij
determinate

Numar colonii Ia G Nici o modificare

anormala
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A = ”f LABORATOR ANALIZE APE wreatal penne
‘\ ' F Patliov pOTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,

Oras Bragadiru, nr.329, Iifov | 3 \':
contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE Aw -

Contact:

SREN ISO IEC 170252018

L1 1185

INDICATOR] FIZICO — CHIMICI
la proba de apa Potabila prelevata de |3 IESIRE STATIE DE POMPARE BALOTEST!, JUDETUL
ILFOV data de: 06.06.2022

Valori maxime

Valori
4 i admise (coniL. | deter inate
Parametri Metode de Incercare 458/2002 cy ki ;
modificarile Cod proba;

ulterioare

949

Metode electrochimice

Unitati pH PTL 01
oc SR EN ISO 10523:2012
uS/cm PTL 02

SR EN 27888:1997

Metode turbidimetrice
PTL 14

NTU SR EN ISO 7027-1:2016

Conductivitate

Turbiditate

Metode volumetrice
. PTL 04
Oxidabilitate)* SR EN ISO 8467:2001 !
SR ISO 6059:2008

14,1
Metode sp ectofotometrice

R e PTL 10 Ed.2/Rev.0

i SRISO 7890-3:2000 “ o

Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 <0,027

SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08

il SR ISO 7150-1:2001 n K
PTL 11

Fier Hg/l SR ISO 6332:1996

hﬂangan

0
.
o
©

200 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
hg/l SR ISO 63331997 50 240
Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENA|
pe toate incercarile subco

R. Indicatorii microbiologici marcati cu **

ntractante, conform (L1 1081). Laboratoryl a fost evaluat s agreat

reprezinta valorile sub limita de Cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incereari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat say reproducerea
partiala a Raportulyi de Incercari fara acordul scris al Laboratoruluj Analize Ape Uzate sij Ape Potabile. Labora
rivind calitateg apei Raport de incercare intoc

torul nu emite opinii si
mit in doug exemplare din care originalul Ia client.
SEF LABORATOR

NICA -1 T o RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DON%JTU MONIGA. /i ILFO\ifigh DANCIU MONICA m
/ -

s-au efectuat de un laborator acreditat
de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<"

interpretari p

)
aDoraror Analize Ape Potabile|
gi Ape Uzate 1
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L LABORATOR ANALIZE APE creditat pentrs
‘\ ' F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ‘3___‘\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov & 3
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR -
ER EN ISQOIRC 17025-2018

CERTIFICAT DE AC REDITARE

LI118s

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 950 Data: 10.06.2022

BENEFICIAR (Nume sj adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 23297/06.06.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 950

DATA, ORA 8| LOCUL PRELEVARII: 06.06.2022, 13 , de la GRADINITA NR.1
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
855/06.06.2022, in Prézenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRI]| PROBEI: 06.06.2022, 17%

DATA EFECTUARI INCERCARILOR: 06.06.2022 - 10.06.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata _Si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN [SO 9667-1:2022°, SR EN ISO

5667-3:2018, SR SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI
—— o MILROBIOLOGICI

U.M. Metode de incercare Valori maxime

admise
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare
SR EN ISO 9308-
1/2015/A1 :2017 PSL 19
ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-
ufc/mi SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare
PSL 01 anormala
ufe/mi SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare
PSL 01 anormala

Denimirea
indicatoruluyi

Valori
determinate

Numar colonii Ia 2

Numar colonii |3 37 G
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Apa lifov
I\ F

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

LABORATOR ANALIZE APE Tedilat penmn
POTABILE SI APE UZATE

INCFRCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, - “""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Tifoy vﬁ |

U
iy
i

&

ERENISQIEC 170235-2018

Parametri

pH GC
N MS/cm
Conductivitate (,C
e PTL 14
Turbiditate SR EN ISO 7027-1:2016

pnitati PH [PTL 01 6505 6;9
SR EN ISO 10523:2012 L 18,4
PTL 02 558
SR EN 278881997 &300 187
Metode turbidimetrice
Metode volumetrice
PTL 04
SR EN 1SO 7393-1:2002 “ s
°DH >5 10,8

Oxidabilitate)* SR EN ISO 8467:2001
PTL 19
SR ISO 6059:2008
Metode s ectofotometrice

AZotati (Nitrati)

Azotiti (Nitriti)

hﬂangan

Valori maxime Valori
admise (conf L. determinate
458/2002 cu o
modificarile Cod prOba'
ulterioare 950

Metode electrochimice

PTL 10 Ed.2/Rev 0
SR ISO 7890-3:2000
PTL 09

SR ISO 6332:1996
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17

SR SO 6333:1997

Nota: Analizele marcate CU * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcatj ¢y ** S-au efectuat de un laborator acreditat

pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat sj agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cy "<
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt Scop decat cel pentru care a fost eliberat say reproducerea
partiala a Raportylui de Incercari fara acordul scris al Laboratoruluij Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
=T =ADURATOR

\pe Potabile|
aror Analize Ape rotablic

Exemplar nr. {/

. anma Llzate
gi Ape Lzate

ey SESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ANAL ILFOV Sng. DANCIU MONIC
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o LABORATOR ANALIZE APE sereatal pentre
5\ ' F Apa lifoy

POTABILE SI APE UZATE INCERCARFE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, "W ""--\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov i )
Contact: contact@aci Ilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NREL AR
ER EN ISOTEC 1562%5-2018

CERTIFICAT DE AC FEDITARE

LI118s

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 951 Data: 10.06.2022

BENEFICIAR (Nume sj adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 23297/06.06.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 951

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 06.06.2022, 14™ de Ia CONSUMATOR - CALEA
BUCURESTI, NR. 66, SAT SAFTICA, cowm.
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre réprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
856/06.06.2022, in prezenta si la indicatiile

beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBE]: 06.06.2022, 17

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.06.2022 — 10.06.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata _Si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN |SO 5667-1:2022°, SR EN ISO

9667-3:2018, SR ISO 9667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI
—— N NIV ROBIOLOGICI

U.M. Metode de incercare Valori maxime
admise

SR EN ISO 9308-
i e | O]
ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-
1/2015/A1 :2017 PSL 19
ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare
PSL 01 anormala

SR EN ISO 6222 Nici 0 modificare
PSL 01 anormala

Denimirea
indicatorului

Valori
determinate

Bacterii coliforme

Numar colonii [a 22 Gr*

Numar colonii Ia 37°.G*

{ Page 1 of 2
Exemplar nr. " /|




% LABORATOR ANALIZE APE sCIedsialr penfru
é\ , F Apa lifov

POTABILE S APE UZATE INCFRCARTE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ‘7_""\
Oras Bragadiru, nr.329, lifoy ﬁ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR

SRENISOIEC 17625-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

v~14:~
s llcl

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

Valori maxime Valori
’ admise (confL. determinate
Parametn 458/2002 cu Cod proba:

modificarile

951

Metode electrochimice
Unitati pH [p|. 01 e 6,9
SR EN ISO 10523:2012 80 18.1

H
p e
" uS/cm PTL 02 607
Conductivitate SR EN 27888:1997 2500 1é,6
Metode turbidimetrice
o PTL 14
iiititete SR EN ISO 7027-1:2016 g8

Metode volumetrice

PTL 04
m SR EN ISO 7393-1:2002 “ i
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate)* MmIOA  ISREN SO 8467:2001 0636
- PTL 19
m SR ISO 6059:2008 - i
Metode s pectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev 0
9 SR ISO 7890-3:2000
PTL 09

Azotati (Nitrati)

Azotiti (Nitriti)

AFier SR ISO 6332:1996
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
h”a”ga” SR ISO 6333:1997

Nota: Analizele Mmarcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cy ** S-au efectuat de un laborator acreditat
pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratory a fost evaluat sj agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cy "<
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei,

AVERTISMENT:; Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportuluj de Incercari fara acordul scris al Laboratorulyj Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR ';T;:;:;;Ti;.WNSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESC} J;\nomiéﬁ"*wﬁﬁ'muf’ ing:DANCIU MONICA

|Laboraror Anaiize Ape Potabile| g Page 2 of 2
| $i Ape Uzate |

A

Exemplar nr, {//




L LABORATOR ANALIZE APE credtat pentry
‘\ ' F Apa lifoy

POTABILE SI APE UZATE INCERCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, O ""'-\\
Oras Bragadiru, nr.329, lifov ‘i
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 LW X
ERENISQIFC 17025-2018

CERTIFICAT DE AC FEDITARE

. 1. =<
sl

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 952 Data: 10.06.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 23297/06.06.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 952

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 06.06.2022, 147 ge la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1, BALOTESTI, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
857/06.06.2022, in  prezenta sj la indicatiile
beneficiarului,

DATA S| ORA PRIMIRI| PROBEI: 06.06.2022, 17

DATA EFECTUARI| INCERCARILOR: 06.06.2022 — 10.06.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata _Si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN [SO 9667-1:2022", SR EN ISO

5667-3:2018, SR SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai Ia proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI
— = MILROBIOLOGICI

U.Mm. Metode de incercare Valori maxime

admise
(conf.L. 458/2002 cy
SR EN ISO 9308-
1/2015/A1 2017 PSL 19
SR EN ISO 9308-
Bdalils ey

Denimirea
indicatorului

Valori
determinate

modifficarile ulterioare
G ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare
PSL 01 anormala
G ufe/mi SR EN ISO 6222-2004
L 01

Nici 0 modificare
PSLO anormala

Numar colonii |a a7

Page 1 of 2
Exemplar nr, {//




ks LABORATOR ANALIZE APE .:.'lr.u..':?.nr_: LG
‘\ ' F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCFRCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, “'”;—“..\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy = \

Contact: contacl.@aciffbv.ro, Tel. 0752.013.676
LomMact@acilfov.ro

RE
SRENISO IEC 17025-2018
CERTIFICAT DFE AC REDITARE
LIl18s

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de |5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, BALOTESTI, JUDETUL
ILFOV data de: 06.06.2022

Valori maxime

admise (conf )
458/2002 cu
modi_ficarile

Valori
determinate
Cod proba:

Parametrij Metode de incercare

Metode electrochimice

Unitati pH PTL 01 7,0
pH o SR EN ISO 10523:2012 18.0
» uSlem b1 0o 597
Conductivitate SR EN 27888:1997 183
Metode turbidimetrice
5 PTL 14
reklithee SR EN ISO 7027-1:2016 “ g
Metode volumetrice
PTL 04
SR EN SO 7393-1:2002 “ i
Indice de permanganat PTL O7 1.10
Oxidabilitate)* SR EN ISO 8467:2001 '
" PTL 19
SR ISO 6059:2008 - s

3
e

Metode s pectofotometrice
A B PTL 10 Ed.2/Rev.0
otati (Nitrati) SR ISO 7890-3-2000 “ 4,61
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/|
SRE

Amoniu < 0,036
Fier < 30,0
Mangan Hg/l SR ISO 6333:1997 50 22,0

Nota: Analizele Mmarcate cu * nu sunt acreditate RENAR, Indicatorii microbiologici marcati cu ** g-gy efectuat de
e toate incercarile Subco

p ntractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rez
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodeij,

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Ra

un laborator acreditat
ultatele notate cy "<

portului de Incercari in alt scop decat ce| pentru care a fost eliberat sau reproducereg
partiala a Raportuly; de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate sj Ape Potabile. Laboratorul ny emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doug exemplare din care originalul Ia client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
e\ B
ing.ch.DONCESC MONICA g. DANCIU MONICA

1P CRLIFOV SR &

L ll BRI

o Hal
aboraror Analize Ape Potabile| Page 2 of 2
Exemplar nr, { /1 :I!_abr..:z,.zorqi e il




