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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acieditat pentiu

INCERCARE

'{Eﬁ% T.T--"\\‘
| ]

RE AR~

SR EN ISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2011 Data: 08.11.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48049/03.11.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2011

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

03.11.2022, 09", de la IESIRE STATIE DE
TRATARE BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1779/03.11.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

03.11.2022, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

03.11.2022 — 08.11.2022

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
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LABORATOR ANALIZE APE acrechitat pentru

‘\ I F Apallfov pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
ESPECT PENTRU Ti Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 _'T\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 N RE AR~

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE TRATARE BRAGADIRU,
JUDETUL ILFOV in data de: 03.11.2022

Valori maxime Valori
dmi fL. i
Parametri U.M. Metode de incercare = I;‘;,ioeoéfﬂ c(l;:gm:gl:;?
modificarile p =
ulterioare) 2011
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,5
IPH o SR EN ISO 10523:2012 628,58 19.1
> uS/em PTL 02 405
[Conductivitate I”C SR EN 27888:1997 2500 195
Metode turbidimetrice
Turbiditate NTU (Uil s <5 1,09
Metode volumetrice
[clor iber ot e s 0,5 0,395
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO/ ISR EN IS0 8467:2001 9 bl
Duritate °DH S 5 >5 5,77
Metode spectofot;:metrice
Azotati (Nitrati) mgl! Ay Eg':ég?\zlbooo 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/l ';;ngg -, AR 0,5 <0,036
PITIE 4H
IFier ua/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTLA17
Iﬁnga" ug/ SR ISO 63331997 o0 180

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONIGA— ing ADANCIU MONICA
2 APA-CANAL ILFOVGAYA ‘:l'y

v/

% | aporaror Analize Ape Potabile| d
siApe Uzate Page 2 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acteditat pentru

INCERCART

SRENAR

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2012 Data: 08.11.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48049/03.11.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2012

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

03.11.2022, 11"°, de la STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA, NR 47 - 49, CONSUMATOR PROFI,
CARTIER LATIN, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
1780/03.11.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

03.11.2022, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

03.11.2022 — 08.11.2022

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21
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LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentru

\ I F Apa lliov. pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE

‘ ST PENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 20 77""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov ( K )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 R E AR

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, NR 47 -
49, CONSUMATOR PROFI, CARTIER LATIN, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data
de: 03.11.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare adﬂ;,}?o;“ﬁ:}f'“ determmatt.e
o Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2012
Metode electrochimice
Unitati pH 7.4
oH e : 6,595 ;
I o°c SR EN ISO 10523:2012 19,6
i uS/em  |pTL 02 228
fConductivitate o SR EN 27888:1997 2500 197
Metode turbidimetrice
b PTL 14
Turbiditate NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 <5 3,03
Metode volumetrice
. PTL 04
iCIor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,179
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) maQ/l ISR EN IS0 8467:2001 3 gy
! 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 >5 8,11
1 Metode spectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev.0
!Azotatl (Nitrati) mg/| SR ISO 7890-3:2000 50 1,37
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
Amoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0.5 0,039
PTL 11
IFier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 31,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
Mangan L/l SR ISO 6333:1997 50 40,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR Momé;\ CANAL ‘inFOVi%?PbNSABIL MANAGEMENT CALITATE

ing.ch.DONCES ng. DANCIU MONICA \,*
7, 'Laboraror Analize Ape Potabile t’ |
/ i Ape Uzate : Page 2 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE credital pentr

‘\ I F Apalliov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
PENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 20 "\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov i1 !
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~
A
SR ENISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2013 Data: 08.11.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 48049/03.11.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2013

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 03.11.2022, 09*, de la GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, BRAGADIRU,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1781/03.11.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 03.11.2022, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 03.11.2022 — 08.11.2022

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

9667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

=
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori

indicatorului admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN I1SO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21
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8.C. Apa-Canal lifov S.A,
Sediu social: Str. Liveziior,
nr. 94, Pantelimon, lifov
Cod POC-05F3

NEEalar ik
Punct de corespondenta Tel: 0374.205.200 Website: www.acilfov.ro

B o et = Reg. Com. J23/1433/2009
Calea restilor, nr. 222C ax: 4. .20 o
alea Bucurestilor, nr, 222C Fax: 0374.205.204 C.L RO25709173

Capital Secial: 105.585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0

Otopeni, lifov Email: contact@acilfov.ro




AIF =

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE

NRE_ AR~

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
2, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de: 03.11.2022

Valori maxime Valori
dmi fL. i
Parametri U.M. Metode de incercare e 2?8'230?23 determmat?
e | Cod proba:
modlflcanle 2013
ulterioare)
Metode electrochimice
itati pH a3
oH Unitati pH |pT1 01 ; 6.5-0.5 !
°c SR EN ISO 10523:2012 19,7
= uS/cm PTL 02 402
Conductivitate i’C SR EN 27888:1997 2500 26,2
Metode turbidimetrice
i PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 1.27
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 05 0,122
Indice de permanganat PTL 07
I(Oxidabilitate) mgQz/l ISR EN ISO 8467:2001 2 1,08
; 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 >5 3,78
Metode spectofotometrice
o PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/I SR 1SO 7890-3-2000 50 <0,186
PTL 09
fAzotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
Amoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
IFier pa/l SR ISO 6332:1996 200 75,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
IMa"ga” ug/l SR 1SO 6333:1997 50 38,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCES

CUMONICA———ing. DANCIU MONICA
e APACANALILFOVS4, | %)

X4

Exemplar nr. /) /

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

!Laboraror Analize Ape Potabile|

L 8iApe Uzate Page 2 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE

acreditat pentre

\ I F Apdllfov pOTABILE ST APE UZATE e

‘ SPECT PENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 TR
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ }
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR _~

&R EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2014 Data: 08.11.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

48049/03.11.2022

APA POTABILA

Cod proba: 2014

03.11.2022, 10'%, de la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

CANTITATEA PRELEVATA:

conform Raportului de Prelevare nr.
1782/03.11.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.
DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 03.11.2022, 15
DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 03.11.2022 — 08.11.2022
MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
Page 1 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE creditat pentru

\I F Apallfov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ ST PENTRU TN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, W TT\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR _~
SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, BRAGADIRU,
JUDETUL ILFOV in data de: 03.11.2022

Valori maxime Valori
dmi fill. i
Parametri U.M. Metode de incercare 5 Q;EC?OS’SS determmatc.a
L Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2014
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.4
ipH oo SR EN ISO 10523:2012 6,5:0/ 20,0
" WS/em  PTL 02 403
lConductlwtate o SR EN 27888:1997 2500 198
Metode turbidimetrice
L PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 1,61
Metode volumetrice
: PTL 04
ICIor liber mg/I SR EN SO 7393-1:2002 0,5 0,479
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mg0/l  ISREN 1S0 8467:2001 : 1,98
; 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 >5 3,84
Metode spectofotometrice
S-ras PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/l SR SO 7890-3:2000 50 < 0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 < (0,036
PTL 11
IFier pg/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
Pl A7
Melgan ug/l SR ISO 6333:1997 50 <120

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA i U MONICA 3

. |
/| APA-CANALILFOVSA. | B
| b

aboraror Analize Ape Potabile
si Ape Uzate _“_s Page 2 of 2

Exemplar nr. 7/ /
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LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentru

‘\ I F Apa llfov pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
RESPECT PENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, W _'7\.\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~
SR ENISOTEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2015 Data: 08.11.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48049/03.11.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2015

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

03.11.2022, 10°°, de la CONSUMATOR - STRADA
CRISUL REPEDE NR. 34, CARTIER

INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL
ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1783/03.11.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

03.11.2022, 15™

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

03.11.2022 — 08.11.2022

MODUL DE PRELEVARE SI

Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

indicatorului

e
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori

admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufe/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** RPSL 21

Exemplar nr. ()/

§.C. Apa Canal lifov S.A.
Sediu social: Str. Liveziior,
nr. 94, Pantelimon, lifov
Cod POC-05F3

Punct de corespondenta

Otopeni, lifov

Calea Bucurestilor, nr. 222C

Page 1 of 2
Sa > Website: www.acilfov.ro
Tel 4.205.200 s .
b o Reg. Com. J23/1433/2009
Email: contact@acilfov.ro

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




LABORATOR ANALIZE APE acredital pentru

‘\ I F Apa llfov pOTABILE SI APE UZATE INCERCARS
| Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, W L e
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENAR -

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185
INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - STRADA CRISUL REPEDE
NR. 34, CARTIER INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de:

03.11.2022
Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare ad;‘;,ic?o;“gﬂ*'L' c(l:eggrn::l: :,a
modificarile p 3
ulterioare) 2015
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 1.2
P oe SR EN ISO 10523:2012 Gioia.8 20,3
5 uS/cm PTL 02 221
!Conductfwtate oc SR EN 27888:1997 2500 20,5
Metode turbidimetrice
Turbiditate N TR <5 162
Metode volumetrice
fcor iber mg/l LG e 0,5 0,432
Indice de permanganat PTL 07
I(Oxidabilitate) mgO/l ISR EN ISO 8467:2001 = et
. 0 PTL 19
Bilfitate i SR ISO 6059:2008 g 8i0e
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgl iy e Egézc/)-Rs?:\z’b%o 50 <0,186
PTL 09
HAZOtiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
4 PTL 08
Al b ik SR ISO 7150-1:2001 05 =0ise
PTL 11
Fier pg/l SR ISO 6332:1996 200 40,0
SR ISO 2332/091 :2006

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA \‘\‘
4 ¥
b |
|
DA PAR E |
| APA-CANAL ILFOVS.A. |
|Laboraror Anaiize Ape Potabile Page 2 of 2
Exemplar nr. // / si Ape Uzate
5.C. Apa-Canal lifov S.A. m,. i . 0374 205 20 Website: www.acilfov.ro
Sedu Soct S Lvezioy,  DUncldecorespondenis  Tak 0074 206,200 Reg, Com. 123/1433/2000
nr. 94, Pantelimon, lifov BSfaeer Ao R Enait oortasaaiifouns C.U.J. RO25709173 :
Cod POC-05F3 ¥y = Capilal Social: 105.585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



\IF oo

LABORATOR ANALIZE APE

acredital pentiu

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, o T?\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ )

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

NRE AR~

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2016 Data: 08.11.2022
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA B A

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48049/03.11.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2016

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

03.11.2022, 10%, de la STRADA CRISTALULUI -
PENNY MARKET BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1784/03.11.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

03.11.2022, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

03.11.2022 - 08.11.2022

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

Exemplar nr. // /

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
=
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu

meodificarile ulterioare)
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21

Page 1 of 2

S.C. Apa-Canal lifov S.A.
Sediu social: Str, Livezilor,
nr. 94, Pantelimon, lifov
Cod POC-05F3

Punct de corespondenta
Calea Bucurestilor, nr, 222C
Otopeni, lifoy

Website: www.acilfov.ro

Reg. Com. J23/1433/2000

C.U.I. RO25709173

Capital Social: 105.585.800 RON

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentru

\ I F Apalifov pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ - Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, o TT"\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ |
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~
SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la STRADA CRISTALULUI - PENNY MARKET
BRAGADIRU, JUDETUL ILFOQV in data de: 03.11.2022

e — - Sy
Valori maxime Valori
Parametri U.Mm. Metode de incercare adf;;f;§0§°23f'L' determmat.e
ve Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2016
Metode electrochimice
Unitati pH (pTL 01 3
P o SR EN 1SO 10523:2012 6,990 20,7
- uS/cm PTL 02 373
IConductlwtate bC SR EN 27888:1997 2500 26,8
Metode turbidimetrice
o PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 1,13
Metode volumetrice
: PTL 04
'Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,038
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) maQ/l ISR EN ISO 8467:2001 : e
. 0 PTL 19
IDurltate DH SR 1SO 6059:2008 >5 3,78
Metode spectofotometrice
=han PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3-2000 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,053
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
Fier pg/l SR ISO 6332:1996 200 57,0
SR ISO 6332/C91:2006

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA E

7 [T

! {
iLaboraror Anaii ’
aror n;&‘.ui,‘ZS Ape Potab”e
e 51 ADE Uzate
—2pelaate | Page 2 of 2
Exemplar nr. ///

SC.Apa-Canal lifov SA.  pyney de sarespondanta Tel: 0374.205.200 Website: www.acilfov.ro
Sediu social: .5[(_ Li‘:"E,‘ZI:Dr, Calea Bucurestilor, nr. :’222C Fax: 0374.205.204 Reg Cnm.;JZSF 1433/2009
nr. 94, Pantelimon, lifov Otopeni, lifov Email: contact@acilfov.ro C.U.l. RO25709173
Cod POC-05F3 g i ' Capital Social: 105.585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



