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LABORATOR ANALIZE APE Crectal pentru

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 7-7""'\\
Oras Bragadiru, nr.329, Tlfov ( H )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR
SRENISOIEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2237 Data: 19.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

93765/07.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2237

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

07.12.2022, 11, de la IESIRE STATIE DE
TRATARE BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1975/07.12.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBE]:

07.12.2022, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

07.12.2022 — 19.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S|

Proba a fost prelevata, tratata sj conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN [SO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.Mm. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Enterococi intestinali ufe/100 ml | SR EN I1SO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21

Exemplar nr. 1/ |

Page 1 of 2

585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



" LABORATOR ANALIZE APE creditat pentr
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 0 IT"--\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov K .
Contact: contact(@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR -
act@ RE AR
SRENISOIEC 170252018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
LI118s

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE TRATARE BRAGADIRU,
JUDETUL ILFOV in data de: 07.12.2022

Valori maxime Valori
dmi e i
Parametri U.M. Metode de incercare | 2 j},‘a',§§0§°§3“ determmatfe
Seigi Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2237
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7,6
P o0 SR EN ISO 10523:2012 6.5-9.8 18 1
= uS/em  IpTL 02 402
Conductivitate o SR EN 27888:1997 2500 17f,8
Metode turbidimetrice
e PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 0,55
Metode volumetrice
k PTL 04
[Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,410
Indice de permanganat POy
Oxidabilitate) M0/ |SREN IS0 84672001 S e
: 0 PTL 19
Duritate DH SR ISO 6059:2008 >5 4,68
Metode spectofotometrice
Ve PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/ SR ISO 7890-3-2000 50 < 0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
+ PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 0,091
PTL 11
HFier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 41,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
M‘“ga” Lo/l SR ISO 6333:1997 50 17,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-ay efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client,

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCES UYMON"‘A ‘ng!. DANCIU MONICA

| @
iL.ebor:ror Analize Ape Potabile|

o] | APACANALILFOV SA
’ $i Ape Uzate ; RRcaTs

Exemplar nr. {//{ 4 e i

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



B LABORATOR ANALIZE APE creditat perr
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, w 7-7""\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( X }
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR -

SR EN ISO TEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2238 Data: 19.12.2022

BENEFICIAR (Nume sij adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 93765/07.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2238

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 07.12.2022. 12" de I GRADINITA NR. 2,
BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1976/07.12.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 07.12.2022, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 07.12.2022 - 19.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR 1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori

indicatorului admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
| (coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

streptococi fecali) ** PSL 21

Page 1 of 2
Exemplar nr. 4//

F7.8-1 Ed.2/ Rev.0



- LABORATOR ANALIZE APE acteaital pentru
‘\ I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, WML
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( A y
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR~
SR ENISOIEC 170242018
CERTIFICAT DFE AC REDITARE
L11185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 2, BRAGADIRU, JUDETUL
ILFOV in data de: 07.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.Mm. Metode de incercare adj;‘;,§§0§°23f‘L' c(i:eot:m:gn;;?
modificarile P g
ulterioare) 2238
Metode electrochimice
Unitati pH [p11 01 7.6
a o SR EN ISO 10523:2012 G285 18.0
o HS/em  IpTL 02 404
Conductivitate o SR EN 27888:1997 2500 183
Metode turbidimetrice
Turbiditate NTU EELE1N4ISO ey <5 2,18
Metode volumetrice
Clor liber gl . et s 0,5 0,223
Indice de permanganat PTL 67
Oxidabiltate) g0 - ISR ENISOB4E7:3001 2 10
Duritate °DH g;'-';g B sninen >5 5,73
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgl g;ﬁ s1 - Egézé-Rs?;booo 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91 :2006
Amoniu mg/ S84 i 05 0,095
BIGL 1
Fier pa/l SR ISO 6332:1996 200 77,0
SR ISO 6332/C91 2006
PTL 17
Mangan Hg/l SR ISO 6333:1997 50 <60

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cuy ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cy "< reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doug exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch. DONCESCU MONICA ———ing. DANCIU MONICA
(7] | APACANALILFOVSA. 4
Laboraror Analize Ape Potabile)

Exemplar nr. {/{ si Ape Uzate v Page 2 of 2

85.800 RON
F7.8-1 Ed.2/ Rev.0




é LABORATOR ANALIZE APE i
‘\ I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, W T,T"'-\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy ( . \
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR -
SR ENISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE AC FZEDITARE
L1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2239 Data: 19.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 53765/07.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2239

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 07.12.2022, 12 de la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1977/07.12.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 07.12.2022, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 07.12.2022 — 19.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata s;j conservata
CONSERVARE AL PROBE]: conform SR EN [SO 9667-1:2022, SR EN 1SO

5667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

e TEesaare

INDICATORI MICROBIOLOGIC]

Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori

indicatorului admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufe/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
| (coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
| (coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

streptococi fecali) ** PSL 21

Page 1 of 2
Exemplar nr, 1/

345.800 RON

F7.8-1 Ed.2/ Rev.0




LABORATOR ANALIZE APE creditat pent

\I F Apallfov porARI E ST APE UZATE NCERCARF
‘ - NTRU T Punct de lucru: Soseaua Alexand riei, "-'_77\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( K :
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR~
SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, BRAGADIRU,
JUDETUL ILFOV in data de: 07.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare adj?;f;'&;‘"'ﬁﬂf‘L' determmat?
L Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2239
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.5
e oc SR EN ISO 10523:2012 058 18.2
o2 HS/cm PTL 02 401
Conductivitate oo SR EN 27888:1997 2500 18.0
Metode turbidimetrice
3 PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 1,01
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,140
Indice de permanganat P07
Oxidabilitate) M3 ISR EN IS0 8467:2001 2 0.778
3 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 >5 4,22
Metode spectofotometrice
L PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/| SR ISO 7890-3-2000 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 0,068
2 g |
Fier ug/l SR ISO 6332:1996 200 48,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
lﬂang""” kg/l SR ISO 6333:1997 =0 21,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cy "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

lng.ch.DONCES/(:‘/‘l;J’M ot NALILFOV 3, | NCIU MONICA 3?
Y/ Laboraror Analize Ape Potabile}

. siApeVUzate | Page 2 of 2
Exemplar nr. 4/4 b s i R

Sadit
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. LABORATOR ANALIZE APE Y R
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, CT R T
Oras Bragadiru, nr.329, Tifoy E )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR
SR EN ISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2240 Data: 19.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 53765/07.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 2240

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 07.12.2022, 13%, de la CONSUMATOR - STRADA
CRISUL REPEDE NR. 34, CARTIER
INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL

ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1978/07.12.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 07.12.2022, 15*

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 07.12.2022 — 19.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBE]: conform SR EN SO 9667-1:2022, SR EN [SO

5667-3:2018, SR I1SO 9667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufe/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0

| (coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN 1SO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21

Page 1 of 2
Exemplar nr. 71

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



” LABORATOR ANALIZE APE acle .l::‘s.": enirG
‘\ I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCFRCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, L R
Oras Bragadiru, nr.329, Tifov ( ® 3
Contact; contacti@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SREV AR~

SR EN ISOTEC 170252012
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI118s

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - STRADA CRISUL REPEDE
NR. 34, CARTIER INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de:

07.12.2022
Valori maxime Valori
Parametri U.m. Metode de incercare ad{;‘;,§§0§°23"L' determlnatfe
e Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2240
Metode electrochimice
Unitati pH (pTL 01 7,4
W o SR EN 1SO 10523:2012 RS 179
g uS/cm PTL 02 273
iConductlwtate °e SR EN 27888:1997 2500 18.3
Metode turbidimetrice
> PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 0,450
Metode volumetrice
: PTL 04
Flor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,457
Indice de permanganat PIL 07
Oxidabilitate) MgO/ ISR EN IS0 8467:2001 5 1,52
z o PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 >5 8,72
| Metode spectofotometrice
e e PTL 10 Ed.2/Rev.0
IAzotatf (Nitrati) mg/I SR 1SO 7890-3-2000 50 1,18
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
4 PTL 08
Amoniu mg/I SR 1SO 7150-1:2001 05 0,043
Bk 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCUMONICA__________ing. DANCIU MONICA &
4 rf APA-CANAL ILFOV 8.4,

r/::, Laboraror Analize Ape Potabile|
3 2 abile;
$i Ape Uzate | Page 2 of 2

Exemplar nr. /|

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



. LABORATOR ANALIZE APE B EPNOw
‘\l F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCFRCARF
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, o IR .T.I"'-\\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov B _
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR -
ER EN ISQOTEC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2241 Data: 19.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

53765/07.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2241

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARI:

07.12.2022, 13*/, de la STRADA CRISTALULUI -
PENNY MARKET BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1979/07.12.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

07.12.2022, 15%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

07.12.2022 — 19.12.2022

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
9667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN 1SO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
=S = T
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.m. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu

modificarile ulterioare)
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufe/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21

Page 1 of 2

Exemplar nr. #/

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



. LABORATOR ANALIZE APE creditat pentro
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCART
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ol 7-7""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov E )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR
SR EN ISOTEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185
INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la STRADA CRISTALULUI - PENNY MARKET
BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de: 07.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare adﬂ;,iﬁoé‘"‘jﬂf'“ determmat.e
S Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2241
Metode electrochimice
Unitati pH 7.5
oH ) PHIPTL 01 - 6,5-9,5 ;
cC SR EN ISO 10523:2012 18,0
| I uS/cm  |pTi 02 375
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 18.2
Metode turbidimetrice
23 PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 0,26
Metode volumetrice
, PTL 04
Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,093
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) MmI0/ ISR EN 15O 8467:2001 o 1e8
! 0 PTL 19
Duritate Bft SR ISO 6059:2008 = 5,38
Metode spectofotometrice
o PTL 10 Ed.2/Rev.0
IAzotati (Nitrati) mg/! e R 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mgl/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
Fieni mg) SR ISO 7150-1:2001 s i
t PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 48,0
SR ISO 6332/C91:2006

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dou3 exemplare din care originalul la client.
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