: LABORATOR ANALIZE APE M s
‘\l F Apa lifoy

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 73""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( E )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR~
SRENISQIEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2226 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.: 53432/06.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 2226

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 06.12.2022, 13%° de la GRADINITA NR. 1, GLINA,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1965/06.12.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBE] 06.12.2022, 16

DATA EFECTUARII INCERCARILOR;: 06.12.2022 - 07.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN |SO 9667-1:2022, SR EN ISO
9667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017 siPGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

Page 1 of 2
Exemplar nr. (/4

00 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




: LABORATOR ANALIZE APE Seiokhi kit
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARF
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 20 IT"--\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov H :
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 bR RE AR .-
SRENISOIEC 15025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11185
INDICATORI FIZICO - CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de Ia GRADINITA NR. 1, GLINA, JUDETUL ILFOV in

data de: 06.12.2022

Valori maxime Valori
s . dmise (confL. i
Parametri u.m. Metode de incercare | @ prr determmat:e
e Cod proba:
modificarile
ey \L ulterioare) 2226

Metode electrochimice

Unitati pH |p7| 01 1,2
P oc SR EN ISO 10523:2012 Do 175
= uS/em  IpTL 02 277
HConductlwtate o SR EN 27888:1997 2500 171,7
Metode turbidimetrice
»n PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 r <5 0,46

Metode volumetrice

. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,419
Indice de permanganat PILE 07
Oxidabilitate) Mokl ERENUS® &se7 0001 . 178
i 0 PTL 19
Duritate DH SR ISO 6059:2008 >5 9,31
Metode spectofotometrice
i PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/I SR 1SO 7890-3-2000 50 3,39
PTL 09
otiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,027
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
Fier ug/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** S-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI

929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea

partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
originalu

interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care | la client.
SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA%
!
{/ APA-CANAL ILFOV SA. |
‘; analize Ape Potabile
!L.abor.'Jfo;.{-,g‘;\klfc.a}E?; (j i Page 2 of 2

Exemplar nr. 1/( S A

33/2009

Capital Social: 105.585 800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




3 LABORATOR ANALIZE APE WA
‘\I F Apa_llfov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R L
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( :i: Y
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 o b RE ¥ AR~

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2227 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94 PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
W——‘“———W
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 2227

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 06.12.2022, 13" de Ia SCOALA GIMNAZIALA

NR. 3, SAT BOBESTI, GLINA, JUDETUL ILFOV
|CANTITATEA PRELEVATA: 2500 mi
conform Raportului de Prelevare nr.
1966/06.12.2022, in prezenta si |a indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 06.12.2022, 16"

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.12.2022 - 07.12.2022
MODUL DE PRELEVARE Si Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: ; conform SR EN [SO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017 si PGL 7.3
OBSERVATII

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

— de catre reprezentantul laboratorului,

refera numai la proba supusa incercarii

Page 1 of 2
Exemplar nr. // |

S.C. Apa-Canal Itfov §

F7.8-1 Ed.2/Rev.0




POTABILE SI APE UZATE INCERCARF
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, (‘?ﬁ- TT\\

- LABORATOR ANALIZE APE acteditat pentiu
‘\ l F Apa lifov

Oras Bragadiru, nr.329, Tifov
Contact: contact@acilfov,ro, Tel. 0752.013.676

NRE AR~
SR ENISO IEC 17025-2018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
LI 1185
INDICATORI FIZICO - CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de I3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3, SAT BOBESTI,
GLINA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri Metode de incercare adﬁ,ﬁ&f@ﬂ S determmatt_a
Srolebh Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2227
Metode electrochimice
PTL 01 ol
SR EN ISO 10523:2012 it 17,6
il i SO
PTL 02 268
SR EN 27888:1997 2500 i7er

Metode turbidimetrice
PTL 14
NTU SR EN ISO 7027-1 2016

Metode volumetrice

PTL 04 05
SR EN ISO 7393-1:2002 :

PTL 07
SR EN IS0 8467:2001

PTL 19 =
SR ISO 6059:2008

Metode s, ectofotometrice

T PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitratj) mg/| SR ISO 7890-3:2000
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002
SR EN 26777/C91:2008
s 2R T L (=~ =" <0/ /710912006 |
. PTL 08
Amoniy mg/ SR ISO 7150-1:2001

PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996
SR ISO 6332/C91:2006

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA E E

gl | APACANALILFOV SA. |

7 |

{Laboraror Analize Ape Potabile|
% Ape Uzate

i Page 2 of 2

Exemplar nr. 4/ |

.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/Rev.0




POTABILE

Punct de lucru:

\IF 2raor

Oras Bragadiru,
Contact; contact@acilfov.ro, Tel, 0752.013.676

LABORATOR ANALIZE APE

T
ceclal pentu
i

SI APE UZATE INCERCARE
Soseaua Alexandriei, RO A IT‘---\
nr.329, Iifov ( H )
“RE AR -
SR EN ISO IEC 170252018

CERTIFICAT DE AC FEDITARE

i I, &
—d L

RAPORT DE INCERCAR]I

Nr. 2228 D3

ta: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

CANTITATEA PRELEVATA:

SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
53432/06.12.2022
APA POTABILA
Cod proba: 2228
06.12.2022, 13%2 de Ia SCOALA GIMNAZIALA
NR. 2, SAT CATELUL, GLINA, JUDETUL ILFOV
2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare
1967/06.12.2022, in prezenta sij
beneficiarului.

nr.

la indicatiile

DATA S| ORA PRIMIRI| PROBEI:

DATA EFECTUARI| INCERCARILOR:
MODUL DE PRELEVARE S|
CONSERVARE AL PROBEI:

OBSERVATII

06.12.2022, 16
06.12.2022 — 07.12.2022
Proba a fost prelevata,

conservata
conform SR EN ISO 5667—1:2022, SR EN ISO
5667—3:2018, SR ISO 5667-5:2017 sj PGL 7.3

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

tratata sj

refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr, /V/ |

Page 1 of 2

C. Apa-Canal lifov S

0 RON

F7.8-1 Ed.2/Rev.0



. LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentry
‘\ l F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, w -"-7""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( K ,
Contact: contact@acilfoy.ro, Tel. 0752.013.676 S REN AR -
SBE AR
SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
LIl1ss

INDICATORI FIZICO - CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de |a SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, SAT CATELUL,
GLINA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.12.2022

Valori maxime Valori
2 - admise (confL. | deter inate
Parametrj Metode de Incercare 458,200;(3 cu o :
modificarile Cod proba:

Metode electrochimice
Unitati pH [pp| 01 - 152
SR EN ISO 10523:2012 280 177

pH
6
o8 HSfem  IpT 02 276
Conductivitate SR EN 27888:1997 2500 178
Metode turbidimetrice
e PTL 14
SR e R

Metode volumetrice
Clor liber mgl SELEOJ e 0,5 0,346
Igcjjﬁjzgﬁtz?;manganat mgO, EI]R:LE(;JTISO 8467:2001 > 144
Duritate "DH ggigg 6059:2008 =5 st

Metode sp ectofotometrice
PTL 10 Ed.2/Rev.0
SR ISO 7890-3:2000

Azotati (Nitrati)

PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001
PTL 11
Fier ug/! SR ISO 6332:1996
SR ISO 6332/C91:2006

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.Ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA &’
e ;
< | APA-CANAL ILFOV S.A,
ey [Laboraror Analize Ape Potabi!ej
I §i Ape Uzate | Page 2 of 2

Exemplar nr. 1/

585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




¥ LABO T R credital pentiu
‘\ l F Ap3 Iifov RATOR ANALIZE APE c

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Ol .T.T""\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy ( E )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel, 0752.013.676 S RE ; AR~
SRENISOTEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDI TARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2229 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.: 53432/06.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 2229
DATA, ORA sI LOCUL PRELEVARI: 06.12.2022, 14™ de Ia CONSUMATOR - STRADA
CAMINULUI, NR. 35 A, SAT MANOLACHE,
GLINA, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre réprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1968/06.12.2022. in prezenta si la indicatiile

beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 06.12.2022, 16%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.12.2022 - 07.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata sj conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN SO 5667-1:2022, SR EN |SO
5667-3:2018, SR ISO 9667-5:2017 si PGL 7.3

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

OBSERVATII

refera numai la proba supusa incercarii

Page 1 of 2
Exemplar nr, 1//

F7.8-1 Ed.2/ Rev.0



u LABO TOR ANALIZE actedtat pentiu
\IF v or - =g -

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, DM T.T"'-\\
Oras Bragadiru, nr.329, Tifoy ( ® ':
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRENAR
SRENISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO - CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de |a CONSUMATOR - STRADA CAMINULUI, NR.
35 A, SAT MANOLACHE, GLINA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri Metode de incercare ad£;2§o§°§3f'L' determmatt_a
eU0- Cod proba:

modlflcarl!e 2229

Metode electrochimice

] PTL 01
P SR EN ISO 10523:2012
=4 pS/em PTL 02
HC°"d”°“‘"tate SR EN 27888:1997

Metode turbidimetrice
e PTL 14
Turbiditate LI SR EN ISO 7027-1:2016

Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber ’mg/l SR EN SO 7393-1:2002 0,5 0,292
Indice de permanganat PTL 07

Oxidabilitate MI%!  IsRENISO 8467:2001 5 1,06
Bin eada - | O e e
. : PTL 19
Duritate DH SR ISO 6059:2008 >5 9,17
Metode sp ectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rey 0
Azotati (Nitrati) mg/I| SRISO 7890-3:2000 50 3,00
PTL 09
Azotit (Nitriti mgl SR EN 26777:2002 05 <0,027
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
IAmoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
Pl ug/l SR ISO 6332:1998 200 <300

SR ISO 6332/C91:2006

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA .. el CIU MONICA
g <7 b Ea CANAL ;Lk—WS%N‘; Eg/

XY ILz om0 Analize Ape Potabile
NS Ape Uzate

A : Page 2 of 2
Exemplar nr. //) '

F 7.8-1 Ed.2/Rev.0



