e LABORATOR ANALIZE APE \credstat pe
‘\ I F Apa lifov

peraG

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ?ET:: F.T'“-\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov A )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR
SRENISOIEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITA
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2182 Data: 07.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR, NR. 94 PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

53218/05.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2182

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

05.12.2022, 13", de la IESIRE STATIE SAT
GHERMANESTI, COMUNA SNAGOV, JUDETUL
ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1925/05.15.2022, in prezenta si Ila indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

08.12.2022: 47

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

06.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S|
CONSERVARE AL PROBE!:

Proba a fost prelevata, tratata s;j conservata
conform SR EN 1SO 9667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr. 4/

Page 1 of 2

BC.A

35.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



v LABOR.ATOR ANALIZE APE acteatal peniiu
‘\ I F AN poTARILE ST APE UsATE NCFRCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 0

. o
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov E :
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 ‘\M_ E- AR _~
SR EN ISO IEC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185
INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE SAT GHERMANESTI,
COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 05.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare adﬂ;ﬁ&?ﬁﬂf‘L determmattla
g Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2182
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.4
H" oc SR EN ISO 10523:2012 08,5 17.3
e pS/cm PTL 02 970
iConductMtate Q’C SR EN 27888:1997 2500 178
Metode turbidimetrice
e PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 <5 0,56
Metode volumetrice
y PTL 04
Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,324
Indice de permanganat BTL 07
Oxidabilitate) g0 ISRIEN 18084672001 S 0,658
: 0 PTL 19
Duritate DH SR ISO 6059:2008 >5 17:1
Metode spectofotometrice
R PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/| SR ISO 7890-3-2000 50 35,9
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,049
SR EN 26777/C91:2006
] PTL 08
Amoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
iFier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR IS0 6332/C91:2006
PTL 17
Mangan ug/l SR ISO 6333:1997 50 e et

Nota: Rezultatele notate cy "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client,

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA @7/
,
4 T Y
£ | APA-CANALILFOVSA |
Laboraror Analize Ape Potanile] Page 2 of 2
Exemplar nr. /Y l 81 Ape Uzate [

105.585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




‘\I F Apé_llfov

LABORATOR ANALIZE APE Creditat perin

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, £ .'.7""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov H
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR
SR ENISOTEC 17025'2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2183 Data: 07.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94 PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

53218/05.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 2183

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 05.12.2022, 13%*, de la SCOALA GIMNAZIALA

“MIHAI EMINESCU”, SAT GHERMANESTI,
COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
1926/05.15.2022, in prezenta si Ia indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 05.12.2022, 17

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.12.2022

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr, AV\

Page 1 of 2

)0 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



- LABORATOR ANALIZE APE acrecstat pentru
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCFRCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ROHATTS B
Oras Bragadiru, nr.329, Tifov ( K )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR .
SR EN ISO IEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185
INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU”,
SAT GHERMANESTI, COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 05.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.m. Metode de incercare adj},‘;,§§0§°23 e céi::m:,g': at?
modificarile P -
ulterioare) 2183
Metode electrochimice
Unitati pH [p71 o1 7,5
i oc SR EN ISO 10523:2012 6,5:9,5 176
1 WS/iem  IpT| g2 975
WConductMtate o SR EN 27888:1997 2500 179
Metode turbidimetrice
Turbiditate NTU Ll R N <5 0,48
Metode volumetrice
Clor liber gl e 258 0,5 0,287
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) MION ISR EN IsO 84672001 2 giedo
Entate LR e >5 17,3
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgl g;ﬁgg 535553&)%0 50 30,2
PTL 09
HAzotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 0,033
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/ e ko ok 05 <0,036
PTL 11
HFier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
EEL 7
i""a”ga” Mg/l SR ISO 6333:1997 o0 S

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat say reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit n doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA
o o TR Vg
APA-CANAL ILFov s A |
Laboraror Analize Ape Potanila ! Page 2 of 2
Exemplar nr. /) } __Si Ape ’SzatLe Hcm"v[}

S.C. A

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



& LABORATOR ANALIZE APE acteditat pentru
‘\I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARF
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ®0 TI\
Oras Bragadiru, nr.329, Tifoy ( B =
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRENAR
SR EN ISOTEC 170252 D18

CERTIFICAT DE ACRE DITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2184 Data: 07.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.: 53218/05.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 2184
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARI: m’m
SNAGOV, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre réprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1927/05.15.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

05.12.2022, 17

06.12.2022
Proba a fost prelevata, tratata s; conservata
conform SR EN |SO 9667-1:2022, SR EN I1SO
5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017 si PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:
MODUL DE PRELEVARE Si
CONSERVARE AL PROBEI:

refera numai la proba supusa incercarii

Page 1 of 2
Exemplar nr. d//

S.C. Apa-Canal Hifov S.A
Sed

F7.8-1 Ed.2/ Rev.0



= LABORATOR ANALIZE APE reditat penry
‘\ I F Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, "W O N
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov K )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR -
SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
L11185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de |5 IESIRE STATIE COMUNA SNAGOV, JUDETUL
ILFOV in data de: 05.12.2022

Valori maxime Valori
’ : admise (confL. i
Parametri Metode de incercare Sheaia determlnat.?
Sl Cod proba:
modificarile 2184

ETL 02
SR EN 27888:1997
Metode turbidimetrice

SR EN ISO 7027-1:2016

Metode volumetrice

Turbiditate

Indice de permanganat
Oxidabilitate

Duritate

SR EN ISO 8467:2001
PTL 19
SR ISO 6059:2008

Azotiti (Nitriti)

Fier

ﬁMangan
notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

Nota: Rezultatele
AVERTISMENT: Se roducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentry care a fost eliberat say reproducerea
Partiala a Raportylui fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SR ISO 6332:1996
SR ISO 6332/C91:2008
PTL 17

SR ISO 6333:1997

interzice rep
de Incercari

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA \l .ﬁ\ \NCIU MONICA 5?,

A [ APACANALILFOVS.A. | |

g& AP&N‘JAE\FL : p(}tab:‘ie‘]

\ aror Analize Ap
Labpease gi Ape Uzate | Page 2 of 2
Exemplar nr, V] L

1

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



‘\ I F Apé."fov

RAPORT DE

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact; contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acteditat pentiu

INCERCART

&y

SREC AR -

SR ENISOTEC 170252018
CERTIFICAT DE AC REDITARE

L1118

d

5

INCERCARI

Nr. 2186 Data: 07.1 2.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

J
CANTITATEA PRELEVATA: 2
c

1

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

MODUL DE PRELEVARE S|
CONSERVARE AL PROBEI:

OBSERVATII

5

SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

53218/05.12.2022
APA POTABILA

Cod proba: 2186

05.12.2022, 14¥ de 1a LICEUL TEORETIC

beneficiarului.

05.12.2022, 17%
06.12.2022

Proba a fost prelevata, tratata sj
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN 1SO

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

MIHAIL KOGALNICEANU", COMUNA SNAGOV,
UDETUL ILFOV

500 ml
onform

— de catre reprezentantul laboratorului,
Raportului de Prelevare
929/05.15.2022, in prezenta si

nr.

la indicatiile

conservata

667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017si PGL 7.3

Exemplar nr, \/|

Page 1 of 2

)0 RON

F7.8-1 Ed.2/Rev.0



w LABORATOR ANALIZE APE 1edilat pentu
‘\ l F Apa lifov POTABILE SI APE UZATE INCFRCARF

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, W T
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy ( H ;
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 N RE AR .
SRENISOTFC 170252018

CERTIFICAT DE AC REDITARE

L11185
INDICATORI FIZICO - CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la LICEUL TEORETIC “MIHAIL
KOGALNICEANU”, COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 05.12.2022

Valori maxime Valori
; ; admise (confL. | deter inat
Parametri Metode de incercare 4safzooé ot Stemiinaty
modificarile Cod pFOba:

Metode electrochimice
Unitati pH [pp 01
Ie SR EN ISO 10523:2012

HS/em o7 p
°'c SR EN 27888:1997

Metode turbidimetrice

PTL 14
NTU SR EN ISO 7027-1:2016

Metode volumetrice

PTL 04 05
SR EN ISO 7393-1:2002 :

PTL 07
SR EN ISO 8467:2001

PTL 19 5
SR ISO 6059:2008

Metode sp ectofotometrice

B R PTL 10 Ed.2/Rev.0
e (i) IR e

PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002

0,5 0,270
SR EN 26777/C91:2006

: PTL 08
R g SR ISO 7150-1:2001 “ o4

APt ]

Indice de permanganat
Oxidabilitate

Fier g/ SR ISO 6332:1996 200 51.0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17

E‘"ga” kg/l SR ISO 6333:1997 50 29,0

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA mg. DANCIU MONICA {9
5/ [ APACANALILFOVSA. | 78
Laboraror Analize Ape Potabﬂj
| iipe et

: Page 2 of 2
Exemplar nr. v ) i

Apa

33/2009
3
585.800 RC IN

F7.8-1 Ed.2/ Rev.0




LABORATOR ANALIZE APE Tedatal pentiu

‘\I F Apa llfov ~ pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
' Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, “REMAN .
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( K )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 N RE AR .
SR EN ISOTEC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1183

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2185 Data: 07.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 53218/05.12.2022

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2185

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 05.12.2022, 14", de la SOS. SNAGOV, BIROUL
DE POLITIE AL AUTOSTRAZII A3, COMUNA
SNAGOV, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1928/05.15.2022, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 05.12.2022, 17™

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.12.2022

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR 1SO 5667-5:2017 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

| Page 1 of 2
Exemplar nr. 7/ ]

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



‘\I F Apéllfoy

la proba de apa potabila prelevata de la
AUTOSTRAZII A3, COMUNA SNAGOV, JU

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfoy
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

;rlh_m —’T'\
NRE AR~
SRENISOIEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

L1 1185

SOS. SNAGOV, BIROUL DE POLITIE AL
DETUL ILFOV in data de: 05.12.2022

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare adg‘;fgoeoé“:;’ﬂ”‘ determmatt-a
Fcs Cod proba:
modificarile
ulterioare) 2185
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7,7
P oo SR EN ISO 10523:2012 6,9:9.5 18.0
e uS/cm PTL 02 704
Conductivitate o SR EN 27888:1997 2500 178
Metode turbidimetrice
58 PTL 14
Turbiditate NTU SR EN SO 7027-1:2016 <5 0,17
Metode volumetrice
] PTL 04
e M SRENISO 7393-1:2002 = L
Indice de permanganat PTIL 07
lOxidabiltate) MgO/l ISR EN IS0 8467:2001 2 e
) 0 PTL 19
Duritate DH SR ISO 6059:2008 i 12,7
Metode spectofotometrice
e TR PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/| SR 1SO 7890-3-2000 50 7,14
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,118
SR EN 26777/C91:2006
I PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,305
PTL 11
Fier ug/l SR ISO 6332:1996 200 55,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
IT”ga” ug/l SR ISO 6333:1997 =0 8810

Nota: Rezultatele notate cu "<" re
AVERTISMENT: Se interzice re

interpretari privind calitatea apei Raport de ince

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

!

Exemplar nr. % |

prezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
producerea Raportului de Incercari in alt scol
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize

Ape Uzate si Ape Potabil

rcare intocmit in doué exemplare din care originalul la client.

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing. DANCIU MONICA

| APACANAL ILFOVSA, |

!Laboraror

Analize Ape Potabile

i $

| Ape Uzate |

p decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
e. Laboratorul nu emite opinii si

Page 2 of 2

85.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



