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LABORATOR ANALIZE APE acredatal pentiu
POTABILE SI APE UZATE INCERCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ”0 "T\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~

SR ENISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 96 Data: 25.01.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov

COMANDA NR.:

2074/17.01.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 96

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 17.01.2023, 12, de la GRADINITA NR. 1,

GLINA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
85/17.01.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 17.01.2023, 16"

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 17.01.2023 — 25.01.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN 1SO

5667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de Valori maxime Valori
indicatorului incercare admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL

19
Escherichia coli ufe/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL

19
Enterococi intestinali ufe/100 ml SR EN ISO 7899- 0 0

(streptococi fecali) **

2/2002 PSL 21

Exemplar nr. //|
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LABORATOR ANALIZE APE actedital pentiv

\ I F Apallfov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ % Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 I
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov \
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR _~

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 1, GLINA, JUDETUL ILFOV in data
de: 17.01.2023

Valori maxime Valori
. ’ admise (confL. | determinate
Parametri U.M. Metode de incercare i?g,gqo;gﬂ Cod proba:
odificarile
ulterioare) 96
Metode electrochimice
i /
PH b SRENISO 10523:2012 | 0595 153
o i pS/cm PTL 02 319
[Conductivitate oo SR EN 27888:1997 2200 g
Metode turbidimetrice
Turbiditate ) (VR L <5 0,93
poigha SR EN ISO 7027-1:2016 = '
Metode volumetrice
[Clor liber mgl EELEOS TR TN 0.5 0,422
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) mg0/l ISR EN IS0 8467:2001 5 25
; 0 PTL 19
Duritate DH SR SO 6059 2008 >5 8,70
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) / L 50 3,41
otatl (Nitrat mg SR ISO 7890-3:2000 :
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777/C91:2006 0,5 < 0,027
SR EN 26777:2002
: PTL 08
Amoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
Fier pg/l SR ISO 6332/C91:2006 200 < 30,0
SR ISO 6332:1996

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a
Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind
calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR __ RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ~ANAL ILFOY S.A. | ing- DANCIU MONICA @}

/ |
}{/l'/ ]Labura;or Analize Ape Po‘::‘:»l'—-ﬂ;
\ si Ape Uzate o

Page 2 of 2
Exemplar nr. {//
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AIF e

LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentiu

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, RO
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov ® \
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~
SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 97 Data: 25.01.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov

COMANDA NR.:

2074/17.01.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 97

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 17.01.2023, 12*, de la SCOALA GIMNAZIALA

NR. 3, SAT BOBESTI, GLINA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
86/17.01.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 17.01.2023, 16*°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 17.01.2023 - 25.01.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de Valori maxime Valori
indicatorului incercare admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL

19
Escherichia coli ufe/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL

19
Enterococi intestinali ufc/100 ml SR EN ISO 7899- 0 0

streptococi fecali) **

2/2002 PSL 21

Exemplar nr. {//

Page 1 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE acteditat pentru

\ I F Apallfov poTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ - PENTRL TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, e 77\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR .~
SR EN ISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 3, SAT BOBESTI,
GLINA, JUDETUL ILFOV in data de: 17.01.2023

Valori maxime Valori
i . admise (confL. | determinate
Parametri U.M. Metode de incercare 458/2 >
saztizcs | Cod proba:
ulterioare) 97
Metode electrochimice
Unitati pH 7,4
pH / Al _ 6,5-9,5 /
0 SR EN ISO 10523:2012 155
Conductivitate 6C SR EN 27888:1997 2500 15/ .
Metode turbidimetrice
Turbiditate NTU PTL 14 <5 0,68
SR EN ISO 7027-1:2016 ‘ :
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,422
Indice de permanganat FEL OF
L(Oxidabilitate) mgQ2/l ISR EN IS0 8467:2001 5 1,77
: 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059 :2008 >5 8,70
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati / il 50 432
otati (Nitrati) mg SR 1SO 7890-3:2000 ’
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I| SR EN 26777/C91:2006 0,5 < 0,027
SR EN 26777:2002
; PTL 08
Amoniu mg/I SR I1SO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL 11
Fier Mg/l SR IS0 6332/C91:2006 200 < 30,0
SR ISO 6332:1996

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a
Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind
calitatea apei. Raport de incercare intoemit in dou3 exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA ing. DANCIU MONICA
47 | APACANALILFOVSA. |
|Laboraror Analize Ape Potabile ; Page 2 of 2
Exemplar nr. {// | giApe Uzate |

d OucCy 5 W, LLL0 rax HWR.LUD.LUS . T T ———
lifov Ema tact@acilfoy 1 St e
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AIF

LABORATOR ANALIZE APE acredital pentru

POTABILE SI APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 70 7’?‘\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RENAR _~

SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 98 Data: 25.01.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov

COMANDA NR.:

2074/17.01.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 98

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 17.01.2023, 12, de la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 2, SAT CATELUL, GLINA, JUDETUL
ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului  de Prelevare nr.
87/17.01.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 17.01.2023, 16™

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 17.01.2023 — 25.01.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

9667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de Valori maxime Valori
indicatorului incercare admise determinate

(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)

Bacterii coliforme ufc/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL

19
Escherichia coli ufc/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL

19
Enterococi intestinali ufc/100 ml SR EN ISO 7899- 0 0

streptococi fecali) **

2/2002 PSL 21

Exemplar nr. A /]
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentiu

INCERCARE

20 @ 14 \

REN AR~

‘\I F Apa “Ilfolv

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

la proba de apa potabila prelevata de la

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

GLINA, JUDETUL ILFOV in data de: 17.01.2023

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, SAT CATELUL,

Valori maxime Valori
3 d admise (confL. | determinate
Parametri U.M. Metode de incercare ‘lﬁﬁiﬁ,f.’f:z?; Cod proba:
ulterioare) 98
Metode electrochimice
Unitati pH 7.3
1pH / frant ) 6,5-9,5 /
0c SR EN ISO 10523:2012 15,2
e HSem - el 02 w2y
Conductivitate EC SR EN 27888:1997 2500 1 5/ -
Metode turbidimetrice
i, PTL 14
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ) 0,56
Metode volumetrice
. PTL 04
Jeoriber gl SR EN 1SO 7393-1:2002 H® S
lIndice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) maO/l ISR EN 1SO 8467:2001 5 1.58
p 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059 2008 >5 8,02
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) ma/l S 50 3,10
g SR ISO 7890-3:2000 :
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777/C91:2006 0,5 < 0,027
SR EN 26777:2002
. PTL 08
Amoniu mg/I SR 1SO 7150-1:2001 0,5 < 0,036
PTL A1
Fier Mg/l SR I1SO 6332/C91:2006 200 < 30,0
SR ISO 6332:1996

Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabi
calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doud exempla

SEF LABORATOR

ing.ch.DONCESCU/?ONI'C}@%
; )g) !

Exemplar nr. 1//

re din care originalul la client

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

AT M

'Laberaror Analize Ape Potabile ,

_*_ Ape Uzate

CANAL ILFOV SA uf]g. DANCIU MONICA

&

Otopeni, lifov Email: contact@acilfov r
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AIF

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lueru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentiu

INCERCARE

w0 —'T\
B

RE AR _~

ER EN ISOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 99 Data: 25.01.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Iifov

COMANDA NR.:

2074/17.01.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 99

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

17.01.2023, 13", de la CONSUMATOR -
STRADA CAMINULUI, NR. 22, SAT
MANOLACHE, GLINA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de  Prelevare nr.
88/17.01.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

17.01.2023, 16"

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

17.01.2023 — 25.01.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
9667-3:2018, SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de Valori maxime Valori
indicatorului incercare admise determinate
(conf.L. 458/2002 cu
modificarile ulterioare)
Bacterii coliforme ufe/100 mi SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL
19
Escherichia coli ufc/100 ml SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL
19
Enterococi intestinali ufc/100 ml SR EN ISO 7899- 0 0
streptococi fecali) ** 2/2002 PSL 21

Exemplar nr. {1

Page 1 of 2

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




NIF 2

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMAT
SAT MANOLACHE, GLINA, JUDETUL ILFOV in data d

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acredilal pentru

INCERCARE
o TT\\
® )

RE AR~

5R EN ISO/EC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

LI 1185

OR - STRADA CAMINULUI, NR. 22,

e: 17.01.2023

Valori maxime Valori
: 5 admise (coniL. | determinate
Parametri U.M. Metode de incercare i
sssazer | Cod proba:
ulterioare) 99
Metode electrochimice
Unitati pH y s
oH ; PTL 01 . 6,59.5 ]
o SR EN ISO 10523:2012 15.1
e Ha/om: e op 408
[Conductivitate {’C SR EN 27888:1997 2500 15/ 5
Metode turbidimetrice
Turbiditat NTU hoie <5 0,89
i SR EN ISO 7027-1:2016 . '
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/I SR EN SO 7393-1:2002 0,5 0,345
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) mgO/ ISR EN I1SO 8467-2001 5 1,08
; 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059 :2008 >5 8,42
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) / sl 50 2.19
mg SR ISO 7890-3:2000 :
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777/C91:2006 0,5 < 0,027
SR EN 26777:2002
# PTL 08
Amoniu mg/! SR 1SO 7150-1:2001 0.5 < 0,036
PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332/C91:2006 200 < 30,0
SR ISO 6332:1996

Nota: Rezultatele notate cu "<" re
un laborator acreditat pe toate inc
AVERTISMENT: Se interzice rep

roducerea Raportului de Incercari in alt sco

Raportului de Incercari fara acordul scris al Labo

calitatea apei. Raport de incercare intocmit in

SEF LABORATOR

ing.ch.DONCESCU MONIGAYA AN A LILFOV S

Exemplar nr.///

—

prezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
ercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.
p decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a

ratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind

fe Y

]
(Laboraror analize Ape Potabila|

_8i Ape Uzate i

, ing. DANCIU MONICA

doud exemplare din care originalul la client.

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

s
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