LABORATOR ANALIZE APE creditat pertr

‘\ I F Apalliov pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
ESPECT PENTRU Ti Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R0 ‘—‘""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov K |
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 N RE AR~
SRENISOTEC 17025-2018

m

CERTIFICAT DE ACREDITAR

LI1185

I

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 807 Data: 13.04.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov
COMANDA NR.: 14401/06.04.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 807

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 06.04.2023, 10*, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 2, STRADA AGRICULTORILOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
715/06.04.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 06.04.2023, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.04.2023 — 12.04.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

2667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea u.m. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufe/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN IS0 6222-2004 Nici o0 modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 37°C** ufc/ml SR EN IS0 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
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. LABORATOR ANALIZE APE
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5-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

LI 1185

la proba de apa potabila prelevata de |la IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 2,
STRADA AGRICULTORILOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV data de: 06.04.2023

Valori maxime Valori
Parametri u.m. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 807
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 B85.05 8;2
RH oc SR EN ISO 10523:2012 e, 20.0
. uS/cm  PTL 02 382
IConductlwtate °c SR EN 27888:1997 2500 20.2
Metode turbidimetrice
" PTL 14 Acceptabila_pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ;:résizcn;?itc;:;lnfqaar; 3,62
Metode volumetrice
IClor liber mg/l g-i;LEON4 ISO 7393-1:2002 0,5 0,176
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) mg0/l ISR EN ISO 8467:2001 S 2128
: 0 PTL 19
IDurltate DH SR ISO 6059:2008 =25 < 0,281
| Metode spectofotometrice
IAzotati (Nitrati) mg/l gg'-l s1c0) Egézc‘;g?\zlé)oo 50 <0,186
PTL 09
otiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,023
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
IA’“°"'“ mg/l SR ISO 7150-1:2001 0.5 G420
PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 34,0
SR ISO 6332/C91:2006
IMangan Mg/l PTL 17 50 15,0

SR ISO 6333:1997

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA

ing.ch. DANCIU MONICA

&7 | APACANALILFOVSA 1
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LABORATOR ANALIZE APE creditat penti

‘\ I F Apallfov. pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
' ENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ™0 -‘-_'-""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov :—( )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR A
SRENISOTEC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

11 1‘_’-,
P 194

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 808 Data: 13.04.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov
COMANDA NR.: 14401/06.04.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 808

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 06.04.2023, 10*°, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 1, STRADA PLANTELOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
716/06.04.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 06.04.2023, 15*°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.04.2023 — 12.04.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR 1SO 5667-5:2017, SR EN [SO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN IS0 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** ufc/ml SR EN IS0 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE screditat pentru

\ I F Apa v pOTABILE SI APE UZATE NCERCARS
‘ : R TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 20 .'.'e"'-\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov E
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR

SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de |a IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 1,
STRADA PLANTELOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV gata de: 06.04.2023

Valori maxime Valo_ri
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate

Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 808

Metode electrochimice

Unitati pH |pTL 01 8,1
JPH e SR EN ISO 10523:2012 BRIl 200
. MS/cm PTL 02 377
Conductivitate EC SR EN 27888:1997 2500 26,4
Metode turbidimetrice
PTL 14 Acceptabila_pgntru
i )
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ;%r;sifti:cr:?itc;rr::rlmaglae 0,67
Metode volumetrice
. PTL 04
Elor liber mg/l SR EN SO 7393-1:2002 0,5 0,084
[indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) Mg/l ISR EN IS0 8467:2001 . =Ge
: 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 25 1,99
Metode spectofotometrice
- g PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 < 0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,023
SR EN 26777/C91:2006
" PTL 08
Amoniu mg/I SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,194
PTL 11
Fier Vel SR ISO 6332:1996 200 56,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
IManga“ ug/l SR ISO 6333:1997 - 40,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch. DONCESCU MOWANCM MONICA
| APA-CANAL ILFOV S.A. &)
é ;:Laboraror Analize Ape Potabile ! Page 2 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE creditat penti

‘\ I F Apa lifov. pOTABILE SI APE UZATE INCERCARS
NTRL TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 0 i ‘\.\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov &
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 \RE AR~
SR EN ISOTEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185
o
L1 113.

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 809 Data: 13.04.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul llfov
COMANDA NR.: 14401/06.04.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 809

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 06.04.2023, 10°°, de la SOSEAUA BUCURESTI-
TARGOVISTE, NR. 133, DISPENSAR
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
717/06.04.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 06.04.2023, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.04.2023 — 12.04.2023

MODUL DE PRELEVARE SI : Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

|
Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN I1SO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 37°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentiv

- \ I F Apalifov poTABILE SI APE UZATE INCERCAR:
‘ ST PENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 0 —\\
Oras Bragadiru, nr.329, Tlfov E
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR .

SR EN ISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la SOSEAUA BUCURESTI- TARGOVISTE, NR.
133, DISPENS&R MOGOSOAIA, JUDETUL_II._FOV data de: 06.04.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (cont. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 809
Metode electrochimice
H }Jnitati PH |PTL 01 6.5.9.5 8;4
P oc SR EN ISO 10523:2012 e 20.1
i uS/em  |PTL 02 359
Conductivitate E’C SR EN 27888:1997 2500 202
Metode turbidimetrice .
Turbiditate NTU il e lingid 2.39
SR EN ISO 7027-1:2016 modificari anormale '
Metode volumetrice
. PTL 04
ICIor liber mg/| SR EN SO 7393-1:2002 0.5 0,037
Indice de permanganat PTLO7
IQxidabiIitate) mgO/l ISR EN I1SO 8467:2001 5 2,40
Duritate °DH Al 25 < 0,281

SR I1SO 6059:2008

Metode spectofotometrice

e PTL 10 Ed.2/Rev.0
IAzotatl (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 <0,186
IAZ PTL 09
otiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,023
SR EN 26777/C91:2006
i PTL 08
I Amoniu mg/| SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,362
PTL 11
IFier pa/l SR ISO 6332:1996 200 36,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
lMa“Qa" Mg/l SR ISO 6333:1997 50 25,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch. DONCESCU MONICA ing.ch: NCIU MONICA
| APA-CANAL !LFHG E.A. 5;
ﬁ/ %Labcraror Analize Ape Potahiie| Page 2 of 2

Exemplar nr. !/ | L §i Ape Uzate

i‘.’jC; Apa C:m.‘]' lifov S.A. Punct de corespondenta Website: www.acilfov.ro
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LABORATOR ANALIZE APE wredilat pentru

‘\ I F Apallfov. pOTABILE SI APE UZATE INCFRCARE
NTRLI TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 0 iA ?_‘:‘---\\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov A j
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR
SR ENISOTEC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 810 Data: 13.04.2023

__
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov
COMANDA NR.: 14401/06.04.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 810

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 06.04.2023, 11", de la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

718/06.04.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 06.04.2023, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.04.2023 — 12.04.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3.2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

TR SRS ane S S asas — R o v — e

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 37°C** ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Page 1 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE screditat peniu

\ I F Apalifov pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, w0 7-7""\\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( E )
‘ Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SNRE AR~
SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, MOGOSOAIA,
JUDETUL ILFOV da_E de: 06.04.2023

Valori maxime Valqri
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate

Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 810

Metode electrochimice

Unitati pH 8,3

IpH ; PH |IPTL 01 . 6.5-95 ;
c SR EN ISO 10523:2012 20,2
v uS/em  PTL 02 360
IConductlwtate bC SR EN 27888:1997 2500 20,3

Metode turbidimetrice
Acceptabila pent

Turbiditate NTU all Sl i Leg iy oo 107

SR EN ISO 7027-1 :2016 modificari anormale

Metode volumetrice

; PTL 04
i Myl |SRENISO 7393-1:2002 9 ek
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) mg0/l ISR EN IS0 8467:2001 2 i
. . PTL 19
IDuntate DH SR 1SO 6059:2008 25 < 0,281
Metode spectofotometrice
S PTL 10 Ed.2/Rev.0
IAzotatl (Nitrati) mg/l SR I1SO 7890-3-2000 50 <0,186
PTL 09
ofiti (Nitriti) mg SR EN 26777:2002 0,5 0,023
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
I"‘m°"‘“ mg/l SR ISO 7150-1:2001 Ui 0,370
PTL 11
it ugll SR 1SO 6332:1996 200 31,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
IT“QE‘” Hg/ SR ISO 6333.1997 50 18,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch. DONCESCU MONICA ing.ch. DANCIU MONICA
e ‘
@ | APA-CANAL ILFOV S.A. Y
,Labor:-u‘cr Analize Ape Potabile Page 2 of 2
Exemplar nr. /// i §t Ape Uzate
S.C. Apa-Canal lifov S.A, Punct de corespondentd Tol: 0374.205.20( ;‘i;‘l\-"'— www acilfov.ro
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LABORATOR ANALIZE APE creditat

- i penitu
\ I F Apallfov.  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ PENTHL T Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, w T
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov ( K )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE —i‘}}-‘-
SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 811 Data: 13.04.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov
14401/06.04.2023
APA POTABILA

Cod proba: 811

06.04.2023, 11%*, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 3, STRADA VANATORILOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

CANTITATEA PRELEVATA:

719/06.04.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 06.04.2023, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 06.04.2023 — 12.04.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea u.Mm. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN I1SO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0

PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0

PSL 01 anormala

Page 1 of 2

Exemplar nr. [/ /

orespondenta Tel: 0:

estilor, nr. 222C Fax: €

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0




LABORATOR ANALIZE APE

credilal pentiu

- Apallfiov.  pOTABILE SI APE UZATE INCFRCARE
‘ PENTRL TN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, w0 o \
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov U o 4 )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR -
ER EN ISOIEC 17025-2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 3,
STRADA VANATORILOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV data de: 06.04.2023

Valori maxime Valori
Parametri u.m. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 811
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 8,1
PP oc SR EN ISO 10523:2012 GoHe 20.0
. pS/cm PTL 02 370
IConductlwtate bC SR EN 27888:1997 2500 26,0
Metode turbidimetrice
i), PTL 14 Acceptabtila‘pg?tru 203
Ii
uroigitate i SR EN ISO 7027-1:2016 | Consumatorisifara :
Metode volumetrice
. PTL 04
-ariber g SR EN ISO 7393-1:2002 0.5 <0,05
Indice de permanganat PTLQO7
(Oxidabilitate) mgO/l ISR EN 1SO 8467:2001 5 1,93
p 0 PTL 19
Duritate DH SR ISO 6059:2008 =25 2,85
Metode spectofotometrice
o PTL 10 Ed.2/Rev.0
lAzotati (Nitrati) mg/I SR ISO 7890-3:2000 50 <0,186
PTL 09
ofiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,023
SR EN 26777/C91:2006
¢ PTL 08
I"‘m°“'” mgi SR ISO 7150-1:2001 0.5 0,404
PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 53.5
SR IS0 6332/C91:2006
PTL 17
IMa"Qa" Hg/ SR ISO 6333:1997 50 42,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.
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