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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
INCERCARE

al)

=

RE AR

SR EN ISOTEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1528 Data: 31.07.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul llfov

COMANDA NR.: 30623/24.07.2023
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 1528
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 24.07.2023, 13%, de la LICEUL TEORETIC

“MIHAIL KOGALNICEANU”, COMUNA SNAGOV,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1439/24.07.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

24.07.2023, 17'°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

25.07.2023 - 31.07.2023

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

Exemplar nr. {/ |

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
5= 3 =
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea U.M. Metode de incercare | Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN 1SO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0

PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0

PSL 01 anormala

Page 1 of 2

S.C. Apa-Canal lifov S.A.
Sediu Str. Livezilor,
nr. 84, Pantelimon, lifov
Cod POC-05F3

Punct de corespondenta:

nr. 9-9A, IRIDE 10, etajui 3
sector 2, Bucuresti

Bulevardul Dimitrie peiu
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LABORATOR ANALIZE APE acredstat pentru

\ l F Apalifov  pQTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ bt Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ®0
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov m
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 -RE AR
SR EN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI118%

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la LICEUL TEORETIC “MIHAIL
KOGALNICEANU”, COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 24.07.2023

=5 Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (con. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 1528
Metode electrochimice
H IUnitati PH |PTL 01 G 7;2
|p oc SR EN ISO 10523:2012 e 18.6
i pS/cm PTL 02 834
IConductlwtate B c SR EN 27888:1997 2500 20,,0
Metode turbidimetrice
e PTL 14 Acceptabila_pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ;%E?fl:;?;gﬁ 3 r;aarlae 0,32
Metode volumetrice
; PTL 04
ICIor liber mg/I| SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 <0,03
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) Mgl ISR EN IS0 8467:2001 5 1
: PTL 19
IDuntate °DH SR ISO 6059:2008 =5 18,1
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/! R 50 20,8
PTL 09
fAzotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 < 0,046
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
JAmoniu i SR ISO 7150-1:2001 0;3 W
PiL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
IM""”ga” Hg/ SR ISO 6333:1997 a0 s 120

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR -RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

1

ing.ch.DONCESCY MONIGA" A/ ILFOV $nli.ch. DANCIU MONICA &y

. n 5 H
1] |Laberaror analize Ape Potabile Page 2 of 2
1 e b
Exemplar nr. |/ | i Ape Uzate
S.C. Apa-Canal iifuui‘S A Punct de corespondenta: Tel: 0374.205.20(
Sediu social: Str. Livezilor, Bulevardul Dimitrie Pompeis,  ar. 0374 204
nr. 94, Pantelimon, lifov nr. 9-9A, IRIDE 10, etajul 3, Einall: ooninabehaslioy.ie
Cod POC-05F3 sector 2, Bucuresti e ON

F 7.8-1 Ed.2/Rev.0



i LABORATOR ANALIZE APE 1_:f-.=d:ta: pentru
\ I F Apalifov  pQTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ S P T Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, !
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov R |

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR

wid

SR EN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1529 Data: 31.07.2023
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul |lfov

COMANDA NR.: 30623/24.07.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 1529

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 24.07.2023, 13%, de la CONSUMATOR -
SOSEAUA SNAGOV, NR. 12 A, COMUNA
SNAGOV, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1440/24.07.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 24.07.2023, 1715

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 25.07.2023 — 31.07.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare | Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN IS0 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 37°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Page 1 of 2
Exemplar nr. // )

Cod POC-05F3

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



= LABORATOR ANALIZE APE s
‘\ I F Apa lifov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, =
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov I )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR -

wl)

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - SOSEAUA SNAGOV, NR.
12 A, COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 24.07.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (cont. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 1529
Metode electrochimice
Unitati pH [pTL 01 7;2
P+ e SR EN ISO 10523:2012 6,595 212
i uSfem  PTL 02 840
IConductlwtate A G SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
o PTL 14 Acceptabila_pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 %%Z?ch”;?fiﬂ;faﬂi 0,25
Metode volumetrice
fcor iber Mgl or ek e Lo 0,5 0,048
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l ISR EN ISO 8467:2001 = Ll
: PTL 19
0
IDurltate DH SR ISO 6059:2008 =25 18,1
| Metode spectofotometrice
IAzotati (Nitrati) mg/l g;"l;g %926'?3?;'0000 50 16,9
IAZ PTL 09
ofiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,046
SR EN 26777/C91:2006
¥ PTL 08
i I SR ISO 7150-1:2001 &» Dir
PTL 11
IFier Mo/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
Rl
h"anga” Hg/ SR ISO 6333:1997 i 1e

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU NIGA, , ing.ch. D

v i“?‘fﬁ;a-&x o iLEOV SRR DRRC e 2
\Lahararor Analize Ape Potabile P Page 2 of 2
Exemplar nr. (/ | ){CE i 'lfgc,;ﬁza?e
$.C. Apa-Canal v S A — Punct de corespondenta:

E s : Tel: 0374.205.200

Sediu social: Str. Livezilor, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Fax: 0374.205.204

nr. 94, Pantelimon, Hfov nr. 8-9A, IRIDE 10, etajul 3 : e i

S 2 e s i S bt Email: contact@acilfov.ro
Cod POC-05F3 sector 2, Bucuresti e

F 7.8-1 Ed.2/Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentru
‘\ I APa_“fOV POTABILE SI APE UZATE INCERCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Ilifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

RE AR -

SR EN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1530 Data: 31.07.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov
COMANDA NR.: 30623/24.07.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA
Cod proba: 1530

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 24.07.2023, 14%°, de la IESIRE STATIE SAT
GHERMANESTI, COMUNA SNAGOV, JUDETUL
ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1441/24.07.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 24.07.2023, 171°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 25.07.2023 — 31.07.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN 1SO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare | Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufe/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 379C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Page 1 of 2
Exemplar nr. f'/ 4

sector 2, Bucures

F7.8-1 Ed.2/ Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE acredstat pentr

\ I F Apalifov  pQTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ e e T Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, SR
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov - ,
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR .

SR EN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1183

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE SAT GHERMANESTI,
COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 24.07.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 1530
Metode electrochimice
Unitati pH Tl
oH ’ P IPTL 01 : 6.5:9.5 )
oc SR EN ISO 10523:2012 18,8
= uS/cm PTL 02 820
IConductlwtate E’C SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
) PTL 14 Acoeptabila_pt_antru
Pkl NTH - leRiEN e 007 1,001e. | Siisan R
Metode volumetrice
b PTL 04
olar ber Myl |SREN ISO 7393-1:2002 % Qi
Indice de permanganat PTLOT
I(Oxidabilitate) mgO/l ISR EN ISO 8467:2001 9 8.l
] PTL 19
0
Duritate DH SR SO 6059:2008 25 19,8

Metode spectofotometrice

PTL 10 Ed.2/Rev.0

otati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 16,3
PTL 09
ofiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,046
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
IA"“’”'” ik SR ISO 7150-1:2001 il G
PTL 11
[Fier ug/! SR ISO 6332:1996 200 <30,0
SR ISO 6332/C91:2006

PTL 17
|Manga” ug/l SR ISO 6333:1997 a0 150

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

_SEF LABORATOR ~ RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
'ng'Ch'DONCESCj;?"OW,;,3;;:..,{‘ ANAL Li:f.}‘?%m' DANCIU MONICA %

W

sorarcr Analize Ape Potabile Page 2 of 2

. ILab
Exemplar nr. (/| | si Ape Uzate

S.C. Apa-Canal lifov S.A-———PUNCT da corespondenta:
Sediu saci Ir. Livezilor, Bulevardul Dimitrie Pompeiu
nr. 94, Pantelimon, lifov nr. 9-9A, IRIDE 10, etajul 3
Cod POC-05F3 sector 2, Bucuresti

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE acredstat pentru

\ I F Apalifov pQTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ e PerITA T To Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ®
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov ® )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 NRE AR -

SRENISOTIEC 17025:2018
CERIIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1531 Data: 31.07.2023
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul lifov
COMANDA NR.: 30623/24.07.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 1531

DATA, ORA SI| LOCUL PRELEVARII: 24.07.2023, 14*?, de la SCOALA GIMNAZIALA
“MIHAI EMINESCU”, SAT GHERMANESTI,
COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1442/24.07.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 24.07.2023, 1715

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 25.07.2023 — 31.07.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare | Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 37°C** ufc/ml SR EN IS0 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Page 1 of 2
Exemplar nr. il

S.C. Apa-Canal lifov S.A. Punct de corespondenta: Website: v
Sediu social: Str. Livezilor, Bulevardul Dimitrie Pompeiu c
nr. 94, Pantelimon, lifov nr. 8-9A, IRIDE 10, etaju! 3,

Cod POC-05F3 sector 2, Bucuresti

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



Apa lifov

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,

Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov

Contact: contact(@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

C

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

acreditat pentru
INCERCARE

~RE AR -
SR EN ISOTEC 17025:2018
ERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU”,
SAT GHERMANESTI, COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 24.07.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 1531
Metode electrochimice
% }Jnitati PH (PTL 01 i 7;2
|p oc SR EN ISO 10523:2012 L 19,0
ol uS/em  |PTL 02 822
lConductlwtate A 5 SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
: PTL 14 Acceptabila pentru
' f
purigELe WIS [sRENISQ7ng7-1a01e | SR e %02
Metode volumetrice
; PTL 04
ICIor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,042
Indice de permanganat PTL 07 1
(Oxidabilitate) mgO2/l ISR EN ISO 8467:2001 3 i
i PTL 19
IDurltate °DH SR ISO 6059:2008 25 19,3
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgl AL Eg'gzégé\zlbooo 50 17.0
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,046
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
g mg/ SR ISO 7150-1:2001 4o 09
P 1
fFier Mo/l SR ISO 6332:1996 200 <30,0
SR ISO 6332/C91:2006
BIL 17
Jvangan Hg/ SR 1SO 6333:1997 50 16,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA -—

RO
/dj | APA-UA

1 %
|Laboraror Ana

A
Exemplar nr.?/ /

AL ILFOVRE"

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

lize Ape Potabile\

Reon L1oabn
e

DANCIU MONICA ){pl

Z

Page 2 of 2

w_,,,m;:i%’«.-;‘msmmsma Tol: 0374.2
1ioF Bulévardul Dimitrie Pompeiu,

nr. 9-9A, IRIDE 10, etajul 3
sector 2, Bucuresti

Fax: 03

Email: cor

Website: w

5.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



o LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentru
‘\ I F Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE PNCERCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, !
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov ® )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR -

rid

SR EN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1532 Data: 31.07.2023
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul |lfov
COMANDA NR.: 30623/24.07.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 1532

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 24.07.2023, 145, de la SOSEAUA CIOFLICENI,
NR. 125, CIOFLICENI, COMUNA SNAGOV,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1443/24.07.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 24.07.2023, 1715

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 25.07.2023 - 31.07.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO

5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea U.M. Metode de incercare | Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate
(conf. Ordonanta 7/2023)

Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0

(streptococi fecali) ** PSL 21

Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0

(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19

Numar colonii la 22°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Numar colonii la 37°C** ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE acredstat pantre

\ I F Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ PEBEOT FEEL T Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, AN
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov R )
Contact: contact(@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 “RE AR

SR EN ISOTIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SOSEAUA CIOFLICENI, NR. 125,
CIOFLICENI, COMUNA SNAGOV, JUDETUL ILFOV in data de: 24.07.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 1532
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 Bithe 7;1
|pH oc SR EN ISO 10523:2012 =, 208
e uS/lem  |pTL 02 825
IConductlwtate E’C SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
i PTL 14 Acceptabila_pc::ntru
Turbiditate NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 :n%ré?;;?itg:g:r;aar!ae 0,13
Metode volumetrice
; PTL 04
J e e mIl ISRENISO 7393-1:2002 4 s
Indice de permanganat PTL 07
IngidabiIitate) Mg/l ISR EN IS0 8467:2001 ; 409
ouritate °DH e itaiine >5 20,0
Metode spectofotometrice
Jpzotati itrati mg/! g;ﬁ;g%g&gﬁg’oo 50 16,4
PTL 09
ofiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,046
SR EN 26777/C91:2006
el o e i )
PTL 11
IFier pg/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0
SR ISO 6332/C91:2006
BT
IMa"ga” Ko/l SR ISO 6333:1997 S0 R

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI
1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR L RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MQNJCAu]L " ,‘;Ou S A]g ch. DANCIU MONICA y

ST W e 3t 1LY gl :
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S.C. Apé-Canal lifov SA. Punctde corespondenta Tel: O
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