o LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentiu
\ I F Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ PESFECT PEITEL THE Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R‘*_TT"\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov &
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR _~

SR EN ISOMEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2384 Data: 24.11.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 49740/20.11.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2384

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 20.11.2023, 11%, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 2, STRADA AGRICULTORILOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
2117/20.11.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 20.11.2023, 16>

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 20.11.2023 — 24.11.2023

MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
9667-3:2018, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea indicatorului U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
admise determinate
(conf. Ordonanta
7/2023)
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** | ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** | ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. [ / [
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F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE scteditat pentiu

\ I F Apallfov.  pQTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ RESPECT PENTR TRE Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, RO g \
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @
Contact: contact@acilfov.ro. Tel. 0752.013.676 RE AR~

SR ENISOTEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L11185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 2,
STRADA AGRICULTORILOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 20.11.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 2384
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 8,5
I°H oc SR EN ISO 10523:2012 B 18,0
o uS/em  |pTL 02 358
{Conductivitate EC SR EN 27888:1997 2500 20.0
Metode turbidimetrice
iy PTL 14 Acceptabilal pentru
Puibidtate NTU |SRENISO7027-1:2016 | Sorsumatorsitera =005
Metode volumetrice
jiieriiber o SREN IS0 7393.1.2002 0 S
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQ:/l ISR EN 1S0 8467:2001 . s
Duritate °DH 22_131?) S it >5 0,588
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/! Mg '?‘éﬁéi“-‘éb%o 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/l Hd S 05 0,401
PTL 11
[Fier ug/l SR ISO 6332:1996 200 32,0
SR IS0 6332/C91:2006
PTL 17
[Mangan ug/! SR 1SO 6333:1997 20 s

Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat
pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<"
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea ~ reprezinta incertitudinea de masurare estimata pentru coeficientul k =
2 si nivel de incredere 95%

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR — RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESC ﬁPf&;'-{.;fL\ (AL ILFOV §.ihg.ch. DANCIU MONICA.

aberaror Analize Ape Potabile
n;-i Ane Uzate
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LABORATOR ANALIZE APE acredatat pentiu

\ I F Apalifov  pQTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ RESPECT PENTRU TIN Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, ®0 73?“\\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~

SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2385 Data: 24.11.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

49740/20.11.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2385

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 20.11.2023, 11%, de la CONSUMATOR - STRADA

MORII, NR. 2, BLOC C1, SCARA 4, ETAJ 7, AP.
38, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
2118/20.11.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

20.11.2023, 16™°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 20.11.2023 — 24.11.2023

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea indicatorului U.M. Metode de incercare Valori maxime Valori
admise determinate
(conf. Ordonanta
7/2023)
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN I1SO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN ISO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** | ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** | ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Page 1 of 2
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LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentiu

\ l F Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ T FeSa Tou Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 70 T'T“*\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR _~
SR EN ISOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - STRADA MORII, NR. 2,
BLOC C1, SCARA 4, ETAJ 7, AP. 38, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de:

20.11.2023
Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 2385
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 8,4
P oc SR EN ISO 10523:2012 6,266 16.3
e uSlem  IpTL 02 362
'Conductlwtate bC SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
i PTL 14 Acceptabila'pg?tru 0.09
e aniigeS NTU  [SRENISO 7027-1:2016 | Sonsumetorsifara -
Metode volumetrice
fcor iber mg/ S e 05 <0,03
Indice de permanganat PTL 07
I@xidabilitate) Mg/l ISR EN IS0 8467:2001 8 "l
Duritate °DH g;'-[;g S >5 0,541
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/| gFTle 318 5355@?5&)000 50 <0,186
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,063
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Fjanis g SR 1SO 7150-1:2001 wo Uisoh
PTL 11
IFier ug/! SR ISO 6332:1996 200 31,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
Mangan bg/ SR 1SO 6333:1997 = <120

Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat
pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<”
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea ~ reprezinta incertitudinea de masurare estimata pentru coeficientul k =
2 si nivel de incredere 95%

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de fncercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU —————— __ing.ch. DANCIU MONICA
1 BY A L . 1
APA-CANAL ILFOV § A
FORE T g e Page 2 of 2
Exemplar nr. // / meboraror Anaiize Ape Potabile
: G Apa-Can “'QT"_‘—":‘L.:' L U‘a“:‘ 2 1 3T 15,200 Websile. www.acifgy.rc
3 s 5 or Bu A Re O
o~ : ontact - . RO
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LABORATOR ANALIZE APE actredatat pentru
POTABILE SI APE UZATE INCERCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 0 77\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

‘\I F Apélll‘fqv

RE - A® -~

SR ENISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2386 Data: 24.11.2023
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

49740/20.11.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 2386

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

20.11.2023, 11%, de la CONSUMATOR - STRADA
MORII, NR. 2, BLOC C1, SCARA 2, ETAJ 6, AP.
19, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
2119/20.11.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

20.11.2023, 16°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

20.11.2023 — 24.11.2023

MODUL DE PRELEVARE SI
CONSERVARE AL PROBEI:

Proba a fost prelevata, tratata si conservata
conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR EN 1SO 19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII

Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Exemplar nr. //)

Denimirea indicatorului uU.m. Metode de incercare Valori maxime Valori
admise determinate
(conf. Ordonanta
7/2023)
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufe/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** | ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** | ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Page 1 of 2
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LABOR.ATOR ANALIZE APE acredital pentiu

\ I F Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ SO PENTR T Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, m“\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov @
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR~
SR EN ISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L11185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - STRADA MORII, NR. 2,
BLOC C1, SCARA 2, ETAJ 6, AP. 19, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de:

20.11.2023
Valori maxime Valori
Parametri U.m. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 2386
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 8,3
IPH oc SR EN ISO 10523:2012 G0, 167
o WS/em  |PTL 02 364
hConductlwtate E’C SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
R PTL 14 Acceptabila_pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 | Consumatorsifara =0le
Metode volumetrice
: PTL 04
IC[or liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 <0,03
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQ ISR EN 150 8467:2001 5 deid
) 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 25 0,295
Metode spectofotometrice
g PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3.2000 50 < 0,186
PTL 09
JAzotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,046
SR EN 26777/C91:2008
. PTL 08
Amoniu mg/I SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,331
PTL 11
Fier pg/l SR ISO 6332:1996 200 32,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
IT‘“Q"‘” Hg/! SR 1SO 6333:1997 - =10

Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat
pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<"
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea ~ reprezinta incertitudinea de masurare estimata pentru coeficientul k =
2 si nivel de incredere 95%

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR WS THL R RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESCU MONICA | A ~ae _ing.ch: CIU MONIC

| APACANAL ILFBUER '

iLaboraror Anaiize Ape Potabile Page 2 of 2
Exemplar nr. // ( i 8! Ape Uzate

C Apa-Canal iifov S A Punct de corespondenta-
i 3
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v LABORATOR ANALIZE APE acteditat penfiu
\ I F Apallfov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ {ESPECT PENTRU TINE Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, )

Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SR EN ISOMEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2387 Data: 24.11.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 49740/20.11.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2387

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 20.11.2023, 11*°, de la CONSUMATOR - STRADA
MORII, NR. 2, BLOC C2, SCARA 3, ETAJ 6, AP.
22, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
2120/20.11.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 20.11.2023, 16

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 20.11.2023 — 24.11.2023

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata si conservata

CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR EN I1SO 19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea indicatorului u.m. Metode de incercare Valori maxime Valori
admise determinate
(conf. Ordonanta
7/2023)
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
| (coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** | ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** | ufe/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala

Page 1 of 2
Exemplar nr. // [

5.C. Apa-Canal Iifov S A
Sediu soclal: Str, Livezilor
ni. 94, Pantelimon, Bfov
Cod POC-D5F3
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LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentru

\ I F Apallfov.  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ RESPECT PENTRR, THE Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, A
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov E )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RENAR -~

SR EN ISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185
INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - STRADA MORII, NR. 2,
BLOC C2, SCARA 3, ETAJ 6, AP. 22, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de:

20.11.2023
Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 2387
Metode electrochimice
Unitati pH 8,3
loH . PH PTL 01 _ 6,5-95 '
c SR EN ISO 10523:2012 16,5
" uSfem  PTL 02 367
IConductivitate 0 SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
3 = PTL 14 Acceptabila‘pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ;%l?#crgﬁt::osrln:s;rg 0,05
Metode volumetrice
: PTL 04
ICIor liber mg/| SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,095
Indice de permanganat PTL 07
I(Oxidabilitate) maQ/ ISR EN 150 8467:2001 2 <03
; 0 PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 0,942
Metode spectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev.0
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 <0,186
PTL 09
JAzotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,059
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 0,326
PTL 14
Fier pg/l SR ISO 6332:1996 200 31,0
SR ISO 6332/C91:2006
Pl
JMangan ug/ SR 1SO 6333:1997 50 15,0

Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat
pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<"
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea ~ reprezinta incertitudinea de masurare estimata pentru coeficientul k =
2 si nivel de incredere 95%

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

I" APA-CANAL ILFOV S PANCIY MoNIcA .

ing.ch.DONCESCLn:
( s

Laboraror Analize Ape Potabile Page2of2

si Aue Uzate
—
Punct de corespondenta’

B

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE acredilat pentiu

\ I F Apalifov  poTABILE SI APE UZATE INCERCARE
‘ ESPECT PENTRU T Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, 20 T’"\
Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov @ )
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR _~
SR EN ISOMEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2388 Data: 24.11.2023

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 49740/20.11.2023

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 2388

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 20.11.2023, 12*°, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

2121/20.11.2023, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 20.11.2023, 16™°
DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 20.11.2023 — 24.11.2023
MODUL DE PRELEVARE SI Proba a fost prelevata, tratata si conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO
5667-3:2018, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
Denimirea indicatorului uU.m. Metode de incercare Valori maxime Valori
admise determinate
(conf. Ordonanta
7/2023)
Enterococi intestinali ufc/100 ml | SR EN I1SO 7899-2/2002 0 0
(streptococi fecali) ** PSL 21
Bacterii coliforme ufc/100 ml | SR EN 1SO 9308- 0 0
(coliformi totali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Escherichia coli ufc/100 ml | SR EN I1SO 9308- 0 0
(coliformi fecali)** 1/2015/A1 :2017 PSL 19
Numar colonii la 22°C** | ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
Numar colonii la 37°C** | ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare 0
PSL 01 anormala
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S.C Apa-Canal lifov S A Punct de corespondents
Sediu social: Str. Livezilor Bulevardul Dimitrie Pompeiu,
w. 94, Pantelimon, lifov nr. 9-9A, IRIDE 10, elajul 3
Cod POC-05F3 sector 2, Bucuresti

Capital Social: 105.585 800 RON
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e LABORATOR ANALIZE APE acredital pentru
‘\ ' F Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE INCERCARE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, L) T'F.'"\
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov
RE

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 AR~

SR EN ISOIEC 17025-2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185
INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV in data de: 20.11.2023

Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 2388
Metode electrochimice
Unitati pH (pTL 01 7,4
pH o SR EN ISO 10523:2012 6.5-9.5 16.0
- HS/em  IpTL 02 626
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 20.0
Metode turbidimetrice
o PTL 14 Acceptabita_ps_;ntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ;%r;si-;g?itgrr::}lr:]aarli 0,26
Metode volumetrice
: PTL 04
Jrtar iker mg/ SR EN ISO 7393-1:2002 9 0,360
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) Mg/l ISR EN ISO 8467:2001 8 il
: 0 PTL 19
IDurltate DH SR 1SO 6059:2008 25 12,9
| Metode spectofotometrice
P PTL 10 Ed.2/Rev.0
IAzotatl (Nitrati) mg/I SR 1SO 7890-3:2000 50 5,92
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
maniu gl SR ISO 7150-1:2001 o e
EEL T4
Fier Mg/l SR ISO 6332:1996 200 100
SR ISO 6332/C91:2006
PTL 17
Jiangan Hg/ SR ISO 63331997 = a0

Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat
pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<"
reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei, Valoarea " reprezinta incertitudinea de masurare estimata pentru coeficientul k =
2 si nivel de incredere 95%

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea
partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doué exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

ing.ch.DONCESCU MONICA ing.ch. DANCIU MONIC
- | APA-CANAL ILFOV SA. .
Exemplar nr.4 /
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