acreditat pentry
POTABILE S| APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, I
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov i
RE AR

. LABORATOR ANALIZE ApE
‘\ , Apa lifoy

PENTRL T

Y
wi

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SR EN ISOIEC 17025 2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 484 Data: 25.03.2024

BENEFICIAR (Nume sij adresa): SC APA CANAL ILFOV sA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 10274/11.03.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: |APA POTABILA

Cod proba: 484
DATA, ORA S| LOCULPRELEVARII: 18.03.2024, 13# de Ia GRADINITA NR.1,

CLINCENI, JUDETUL ILFOV

2500 ml - de catre reprezentantu| laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

398/18.03.2024, in prezenta si |g indicatiile
beneficiarului.

CANTITATEA PRE LEVATA:

DATA sI ORA PRIMIRI PROBEI: 18.03.2024, 1470

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 18.03.2024 — 25.03.2024

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata g; conservata
CONSERVARE AL PROBEI:

conform SR EN [SO 5667-1:2023, SR EN ISO
566?-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATI| Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai Ia proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
2 RUBIOLOGICI
Denimirea U.m. Metode de incercare | Valori maxime Valori
indicatorului admise determinate

(conf. Ordonanta 7/2023)
Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002
streptococi fecali) ** W PSL 21 _
Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-
(coliformi totaljy** W 1/2015/A1 :2017 PSL 19 n
SR EN ISO 9308-
ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare

ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare
PSL 01 anormala

Numar colonii g 220@

Numar colonij |a 379G

Page 1 of 2
Exemplar nr, ///
5.C. Apa-Canal lifoy S.A Punct de corespondenta: Tel: 0374.205.200

Sediu social: Str Livezilor, Bulevardul D mitrie Pompeiy Fax: 0374 205.204

nr. 94, Pantelimon Iifov nr. 9-8A, IRIDE 10 elajul 3 Email: contact@ acilfov.ro

Cod POC-05F3 sector 2, Bucuresti v i

F7.8-1 Ed.2/Rev.0




o LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentry
‘\ ' F Apa lifoy

POTABILE S] APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, %0 g
Oras Bragadiru, nr.329, lifov m
Contact: contact@acilfov.ro, Tel, 0752.013.676 ~RE AR
SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR.1, CLINCENI, JUDETUL
ILFOV de: 18.03.2024

Valori maxime Valori
Parametrj U.M. Metode de incercare admise (conf. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 484
Metode electrochimice
" Unitati pH PTL 01 r o 7,9
o SR EN ISO 10523:2012 £.5:8, 175
Y R T e e 367
!Conductlwtate E’C SR EN 27888:1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
e PTL 14 Acceptabila_pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027. 1:2018 ri%ré?#git:ﬁ osrlnfglz 1,51
r Metode volumetrice
. PTL 04
Elor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 % 0,5 0,037
Indice de Permanganat PIL 07
(Oxidabilitate) Sl TN 8467:2001 5 4sEs
. PiL 19
0
Duritate DH SR ISO 6059:2008 25 5,43
Metode Spectofotometrice
el e PTL 10 Ed.2/Rev 3
AZotati (Nitrati) mg/l SR ISO 7890-3:2000 50 2,06
PTL 09
otiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 0,184
SR EN 26777/C91:2006
A PTL 08
Amoniu mg/| SR ISO 7150-1 2001 0,5 0,073
PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1995 200 51,0
SR ISO 6332/C91:2006
P17
lﬂa"gan Hg/ SR ISO 6333:1997 =0 33,0
Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de Cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cy ** s-au
efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subccntractante‘ conform (LI 929/06.01 -2024). Laboratory| a fost evaluat sj agreat
de LAAPAU

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in ajt Scop decat cel pentry care a fost eliberat say reproducerea
Partiala a Raportulyj de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si
interpretari privind calitatea apei Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client,

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch.DONCESGCU MONICA- e ng-ch-DANCIU MONICA
APA-CANAL ILFOV SA; -
Laboraror Analize Ape Potabile Page 2 of 2

Exemplar nr. // k. $1 Ape Uzate |

S.C R[Jﬂ-"'ﬂl'-‘;l Iic-.-' S.A. g"unci de r.nge&:po:-dr?nta' Tol: 0374.205.200 h‘b; c;{_

Sediu <=l Livezilor ulevardui milrie ompeiu, “ax: 03 5.2 '_r:r <009

;-}r:‘..‘I]JPI{'F‘:S.-!IJE;:-I;WJI‘. " :_:I:-f\:ér-;r 2 :E'lf:.[ftqi‘r: . E?-“O t‘zm[:[?;;?”ffr' i E'..::[J:|1I:|-R\‘SJ::._ 15.585 800 RON

F7.8-1 Ed.2/Rev.0



POTABILE S] APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R
Oras Bragadiru, nr.329, lifoy m
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR

SREN ISOIEC 17025 2018
CERTIFICAT DE AC REDITARE
LI1185

i LABORATOR ANALIZE APE acredstar pentru
\IF Aeion

RAPORT DE INCERCAR]
Nr. 485 Data: 25.03.2024

BENEFICIAR (Nume sij adresa): SC APA CANAL ILFOV sA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 10274/11.03.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: | APA POTABILA

Cod proba: 485

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVAR]S: 18.03.2024, 13%, de la IESIRE STATIE DE
TRATARE CLINCENI, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului.

conform Raportului de Prelevare nr.
399/18.03.2024, in prezenta sj la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 18.03.2024, 1470

DATA EFECTUARI| INCERCARILOR: 18.03.2024 — 25.03.2024

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata g conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN SO 9667-1:2023, SR EN ISO

19458:2007 si PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai |a proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea
indicatorulyij

Metode de incercare Valori

determinate

Valori maxime

admise
(conf. Ordonanta 7/2023)

ufe/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002
ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-
b L
ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-
i L
ufc/ml SR EN ISO 6222-2004 Nici o modificare
SR EN ISO 6222-2004

Nici 0 modificare
PSL 01 anormala

Enterococi intestinali
streptococi fecali) **
Bacterii coliforme
(coliformi totaljy**

Numar colonii I3 2206

Numar colonii |a 37E**

Page 1 of 2
Exemplar nr, ¢//

S.C. Apa-Canal lifoy S A Punct de corespondenta: Tel: 0374.205.200

Sediu social Str. Livezilor, Bulevardul D mitrie Pompeiy, Fax: 0374.205 204
nr. 84, Pantelimon, lifoy nr. 8-8A, IRIDE 10, etajul 3 Email CO"Il-i.Cl"‘i'!(:!FfO' ,,_,
Cod POC-05F3 sector 2 Bucuresti o - y

F7.8-1 Ed.2/Rev.0



\[F vt

Contact: contact(@

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucry: Soseau

acreditat pentry
INCERCARE

-
RE AR

a Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Iifov
acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1183

INDICATORI FIZICO — CHIMIC|

la proba de apa potabila prelevata de |5 IESIRE STATIE DE TRATARE CLINCENI,
JUDETUL ILFOV de: 18.03.2024
Valori maxime Valori
Parametri U.M. Metode de incercare admise (cont. determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 485
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 8,1

EH o SR EN ISO 10523:2012 6,595 16.9

L HS/em PTL 02 363

onductivitate E’C SR EN 27888:1997 2500 2010

Metode turbidimetrice
o PTL 14 Acceptabﬂa‘pgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 ;22?#(22::2::”:2: 0,18
Metode volumetrice

lor liber mg/l QELE‘L“,SO Sk 05 0,037
Indice de permanganat PTL 07

Oxidabilitate) e B NS DA, " 0,585

,E"’"ate o sp;ngg 6059:2008 =5 S48

Metode Spectofotometrice
otati (Nitrati) mg/] g:_}l; 5 Egézé?;b%o 50 <0,186

PTL 09

ofiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 0,049

SR EN 26777/C91:2006

; PTL 08

hm°”‘“ mg/ SR ISO 7150-1:2001 0.5 0478
P17

Fier ug/l SR ISO 6332:1996 200 82,0

SR ISO 6332/C91:2006

FIL 17

Mangan kg/l SR ISO 6333:1997 50 45,0

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta val

efectuat de un laborator acreditat pe toate incer
AU.

AVERTISMENT:

partiala a Raport

interpretari privin

Se interzice reproducerea Ra
ului de Incercari fara acordul

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

orile sub fimita de Cuantificare a metode;, Indicatorii microbiologici marcati cu *
ca

portului de Incercari in ajt scop
s
d calitatea apej Raport de incer

* s-au

rile sub agreat

contractante, conform (LI 929;’06,01.2024). Laboratorul a fost evaluat sj

decat cel pentry
e Uzate si Ape
din

care a fost eliberat say
Potabile. Laboratorul ny
care originalul la client.

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing.ch. DANCIU MONICA

reproducerea
cris al Laboratorylyi Analize Ap emite opinii si
care intocmit in dous exemplare

sLApe Uzate

SA

Page 2 of 2

S0

Punct de Corespondenta:
Bulevardul D. mmitrie Pompeiu,
nr. 9-8A, IRIDE 10, etajul 3
clor 2, Bucuresti

APA-CANAL ILFOV
boraror Analize Ape Potabile
Exemplar nr, ¢/ |

Social: 105.585.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE

Apa lifov

acreditat pentry

POTABILE S] APE UZATE INCERCARE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, R \
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy (_s\ ‘
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 RE AR
SRENISOIEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 486 Data: 25.03.2024
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV sA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV
10274/11.03.2024
APA POTABILA
Cod proba: 486
18.03.2024, 1405
SPORTIV “HELMUT Duc
JUDETUL ILFOV
2500 ml - de catre re
conform Raportului
400/18.03.2024,
beneficiarului.
18.03.2024, 1470

18.03.2024 — 25.03.2024

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA 3| LOCUL PRELEVARII:

CANTITATEA PRELEVATA:

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

, de la LIC

prezentantu| laboratorului,
de Prelevare nr.
indicatiile

in prezenta sj |g

EUL CU PROGRAM
KADAM”, CLINCENI,

MODUL DE PRELEVARE S| Proba a fost prelevata, tratata s; conservata
CONSERVARE AL PROBEI: conform SR EN 1SO 9667-1:2023, SR EN ISO
9667-3:2018, SR 1SO 9667-5:2017, SR EN ISO
19458:2007 si PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai |a Proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
———=DIVLOGICI
Denimirea U.m. Metode de incercare Valori maxime Valori
indicatoruluj admise determinate

Enterococi intestinali
(streptococi fecali) **
Bacterii coliforme
(coliformi totali)**
Escherichia colj

ufe/ml

SR EN ISO 7899-2/2002
SR EN ISO 9308-
1/2015/A1 :2017 PSL 18
ISO 6222-2004
1
1

Numar colonij Ia 220G N

anormala

Numar colonii 3 ST

SREN
PSL 0
SR EN ISO 6222-2004

PSL 0

anormala

(conf. Ordonanta 7/2023

ici 0 modificare

Nici o modificare

)

Exemplar nr, ///

Page 1 of 2

S.C. Apa-Canal lifov S A
Sediu social: Str Livaziior,
nr. 84, Pantelimon, Iifoy
Cod POC-05F3

Punct de corespondenta:
Bulevardul D. mitrie Pompeiy,
nr. 9-8A, IRIDE 10 etajul 3
Sector 2, Bucuresti

Tel: 0374.205,200
Fax: 0374.205.204
Email: contact @acilfov.ra

Wabsite: www.acilfoy rC
Reg. C 3/2
CU.l RO2:

73
Capitai Social: 105 58

D

800 RON

F 7.8-1 Ed.2/Rev.0



LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei,
Oras Bragadiru, nr.329, Iifoy
contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676
__‘_—-EJ—_______

Apa lifoy

Contact:

SRENISOIEC 17025 2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila
“HELMUT DUCKADAM”, CLINCENI, JUDETUL ILFOV de: 18.03.2024

acredstar pentry
INCERCARE

.»‘i !

AR

RE

LI1185

prelevata de |a LICEUL cu PROGRAM SPORTIV

Valori maxime Valori
Parametri Uu.m. Metode de incercare admise (conf determinate
Ordonanta 7/2023) | Cod proba: 486
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 8,2
RH o SR EN ISO 10523:2012 PR 16.6
- WSiem o1y o5 362
onductivitate EC SR EN 2788s: 1997 2500 20,0
Metode turbidimetrice
e PTL 14 Acceptabila pentru
Turbiditate NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 ;%z?ggﬁt:::;nflaar; 0,46
Metode volumetrice
lor liber mg/| g;LE%ISO 7393-1:2002 0,5 <0,03
Indice de pPermanganat P07
Oxidabilitate) el ek Eries 8467:2001 5 0,553
Duritate °DH SPELI ;g i i >5 5.45
| Metode spectofotometrice
otati (Nitrati) mg/l S";'-,gg nggﬁgﬁm 50 0,553
PTL 09
otiti (Nitriti) mg/I| SR EN 26777:2002 0.5 0,270
SR EN 26?7?:‘C91:2006
' PTL 08
moniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0.5 D471
PTL 11
Fier Mg/l SR ISO 6332:1 996 200 88,0
SR ISO 6332/C91:2006
PTlL 17
h"ang""” Hg/ SR ISO 6333:1997 90 <12,0

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt Scop decat cel pentry care a fost eliberat say
@ Incercari fara acordyl scris al Laboratorylyi Analize Ape Uzate si Ape Potabile, Laboratorul ny

partiala a Raportulyi d
interpretari priving calitatea apei Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR RESPONSABIL MANA

ing. i 2 ing. ANCI NIC
R 1 | APA-CANAL ILFEfFS RANCIU MO
!Laboraror Anaiize Ape Potabile
|

Exemplar nr. //( $i Ape Uzate

reproducerea
emite opinii sj

Page 2 of 2

S.C. Apa-( Punct de corespondents: Tel: 0374.205.200
Sediu so Bulevardyl Dimitrie Pompeiu, Fax: 0374.205 204
nr. 94, Par nr. 8-8A IRIDE 10, atajul 3 Emal: contact@acilfov.ro
Cod POC-05F3 sector 2, Bucurestj i o
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