LABORATOR ANALIZE APE

‘\ I APa lifov  pOTABILE SI APE UZATE
e e Punet de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Iifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acredstat pentri
INCERCARE

fe.u D

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1751 Data: 08.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48573/04.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1751

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

04.11.2024, 12%°, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1411/04.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

04.11.2024, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

04.11.2024 — 08.11.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN I1SO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 31
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
i Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare {cont. Ordonanta 712023 =9 o/
cu modificarile ulterioare) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 -
m SR EN ISO 9308-
ii‘f;i;‘éq ‘ﬁgzg{lr)“e Wrelo0 | 17201511 2017 0 £9
PSL 19
" i SR EN ISO 9308-
Eﬁ;ﬁ;ﬁ[‘ﬁgl‘; ufel100 | 1201501 :2017 0 £9
PSL 19
Numar colonii la SR EN 1SO 6222- Nicl 8
290C** ufc/ml 2004 PSL 01 modificare 9
anormala
. SR EN ISO 8222- Nici o
e ufe/m 2004 modificare £9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. { i

§.C. Apd-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimoen, Ilfov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009
C.U.k: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1
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\IF 22

LABORATOR ANALIZE APE

POTABILE SI APE UZATE

w Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru, Judetul Ilifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentro

INCERCARE

CED

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de:

LI11835

04.11.2024
valas Valori
maxime : Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise detennmatf: de masurare
(cont ordonanta | Cod proba: 2
712023 cu 1751 K=2 %
medificarile
ulterioare
Miros™ PTL 26 cnamasar | Accentbi
- SR EN 1622:20027 mocitcari anormaie |/ ‘CCCPL@0! |
Gustt PTL 26 Acceptabila_pgn(ru .
- SR EN 1622:20027 ot cCeptabil i
PTL 27 ‘
[cuioare : SREN ISO 7887:2012 | cmsmaeriaina| INCOlOTa / L
Metoda A modificari anormale Acceptab”a
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,2 .
PP oc SREN SO 10523:2012 | 8595 185 =015
o HS/em PTL 02 404
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 26,0 +5
Metode turbidimetrice
s sz PTL 14 Acceptabila peniru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 | Soreumstorsitera 1,24 *+ 20
Metode volumetrice
| ) PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,252 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) maO/l ISR EN ISO 8467:2001 9 1,20 £15
. L PTL 19
iDurltate DH SR ISO 6059:2008 =5 2,91 =10
Metode spectofotometrice
—_ PTL 10 Ed.2/Rev.4
IAzotati (Nitrati) mg/l SR ISO 7890-3-2000 50 < 0,177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
3 PTL 08
LAmoniu mag/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 0,075 +15

Nota: Rezultatele notate cu "< reprezinta valorile sub limita de cuantificare a m
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform {LI 1284/

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul "~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit

SEF LABORATOR—

Exemplar nr. {//

06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si a

in doua exemplare din care originalul la client.

ing.ch.

S.C. Api-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon. lifov

Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

etodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
great de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

de Incercari fara acordul scris al Laboraterului Analize
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Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1




. LABORATOR ANALIZE APE
‘\ I F Apalifov  pQTABILE SI APE UZATE
sesveer e e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru, Judetul Iifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
INCERCARE

CaD

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE -'\CR_D'—-U\_
£11183

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1752 Data: 08.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

48573/04.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1752

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

04.11.2024, 13%, de la GRADINITA NR. 2,
BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1412/04.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

04.11.2024, 15%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

04.11.2024 — 08.11.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
D . Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. g admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. Ordonanta 7/2023 —a 0
cu modificarile ulterioare) K=2 %
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 £ 13
(streptocogi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 il
o — SR EN ISO 9308-
E}i‘f&iﬂ;ﬂ?‘t’g"[{)“e “fcrﬁloo 1/2015/A1 12017 0 0 +9
a PSL 19
o ] SR EN ISO 9308-
E;Soﬁ.?oeﬂﬁmicﬁ;* ufcr;]’;]IOO 1/2015/A1 :2017 0 0 £9
PSL 19
. Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- -z
e ufe/ml modificare 0 +9
220C 2004 PSL 01 P——
. SR EN IS0 6222- Nici o
g#orgi[ eakanil i ufe/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. /'/ /

S.C. Api-Canal [lfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



Apa lifo
‘\I F i e

LABORATOR ANALIZE APE

vV

POTABILE SI APE UZATE

v Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 2, BRAGADIRU

L1185

JUDETUL ILFOV in data de: 04.11.2024

Valori e
maxime detefrlnoi:ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise © | de masurare
(conf. Ordonanta Cod proba. a0
712023 cu 1752 K=2 %
modificarile
ultericare}
IMirOS* PTL 26 Acceptablla pentru .
- SR EN 1622:20027 consmatrisifera | Acceptabil .
Gust PTL 26 i o R
- SR EN 162220027 modificari anormale Ccep AL K
PTL 27 .
Iculoare’ s SREN ISO 7867:2012 | cosmaiararea| InCOlora / ]
Metoda A medificari anormale Acceptabﬂa
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,2 }
pH - SR EN ISO 10523;2012 | 0299 18.1 it
e MS/em PTL 02 404
IConductivitate 5 % SR EN 27888:1997 2500 2(;,0 +5
Metode turbidimetrice
e PTL 14 Acceptabila pentru
i o s SR EN ISO 7027-1:2016 | mectromomas| 228 +20
Metode volumetrice
; PTL 04
IClor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,139 +.20
Indice de permanganat PTL 07
l(oxidabilitate) mgO2/l ISR EN ISO 8467:2001 g G HS =
. i PTL 19
IDurltate DH SR 1SO 6059:2008 =5 3.06 + 10
Metode spectofotometrice
R PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3-2000 50 < 0,177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 < 0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "< reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu ™ nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in douZ exemplare din care originalul la client.

Exemplar nr. { //l

SEF LABORATOR

ing.ch. DONCESCU.MONICA

» Ape Potabile|
Ape Uzate

Page 2 of 2

Punct de corespondenti:

Website: www.acilfov.ro

S.C. Api-Canal Iifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Hfov

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Secial: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

Apa Ilfov

NTRU APA
F-'N':i-]-,,TiTJL

acreditat pentm

INCERCARE

e

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1753 Data: 08.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48573/04.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1753

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

04.11.2024, 13*, de la SCOALA GIMNAZIALA,
NR. 1, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1413/04.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

04.11.2024, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

04.11.2024 — 08.11.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
] Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea Metode de . -
indicatorului e incercare (conf.%gc')::faeWZGZS Setnmniats m.? stlrare
cu modificarile ulterioare) K=2 %
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +48
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 B
Bacterii coliforme ufc/100 8,11?25,:\] 5}/??3%(1)?_ o 0 £
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coli w100 | SERISO 9308 . : -
(coliformi fecali) mi PSL 19
Numar colonii Ia v | SRENISOg220- | Micio . iy
2200+ 2004 PSL 01 == =
anormala
N SR EN IS0 6222- Nici o
e ufc/ml 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. / //

S.C. Api-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.L: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1
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Apa lif

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentre

SREN

INCERCARE

Gro

iSO IEC 1702520

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

LI 1185

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA, NR. 1, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de:

04.11.2024
Valori S
maxime A Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determmatfe de masurare
(conf. Ordenznta | Cod proba: -
7/2023 cu 1753 =2%
medificarile
ulterioare)
Miros” i PTL 26 s | Acceptabil
SR EN 162220027 modificari anormale Ccep aul i
= i B1).28 s | Acceptabil
SR EN 162220027 meodificari anormale Ccep aoi |
s PTL 27 Acceptabila pentru Incolora /
Culoare - SR EN ISO 7887:2012 consumatori si fara ) “
Metoda A meodificari anormale Acceptab"a
I Metode electrochimice
Unitati pH |pPTL 01 7,2 .
pH oc SREN SO 105232012 | ©99° 184 0.1
e, HS/cm PTL 02 406
[Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 20.0 5
Metode turbidimetrice
- PTL 14 Acceptabila pentru
Turkistne NTY SR EN ISO 7027-1:2016 | cmamacrsies | 2,43 +20
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0.5 0,131 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO/l ISR EN I1SO 8467:2001 8 0,560 15
_ ! PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 3,14 +10
Metode spectofotometrice
s PTL 10 Ed.2/Rev .4’
fAzotati (Nitrati) maq/l SR SO 7890-3-2000 50 < 0,177 15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
moniu mg/I g%gg 7150-1:2001 0,5 < 0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ™ s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul ™"

AVERTISMENT:

reprezinta incertitudinea rapertata in unitati pH.

Incertitudinea de masu

rare este estimata pentru

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care gggmawja_;h |

Exemplar nr. A4/

SEF LABORATOR

ing.ch.DO

Punct de corespondenti:

e Page 2 of 2

Website: www.acilfov.ro

S.C. Apid-Canal Iifov S5.A.
Sediul social Stx. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Secial: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1




Apa lifov

‘\ I T PENTRU u";

PENTRU AP#

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

Bragadiru,

acragdstat pentru

INCERCARE

20 14
BE R

SR EN ISOIEC 17025:2018

Judetul Ilfov

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1754 Data: 08.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

48573/04.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1754

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

04.11.2024, 13°°, de la CONSUMATOR - STRADA
CRISUL REPEDE, NR. 34, CARTIER
INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1414/04.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

04.11.2024, 15%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

04.11.2024 — 08.11.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",

SR ISO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si

PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI
D ) Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. i—— admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. Ordonanta 7/2023 K=2 ¥
cu modificarile ulterioare) o d
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
__— SR EN ISO 9308-
Bacterii coliforme ufc/100 | 4 /5015/a1 2017 0 0 +9
(coliformi totali) ml PSL 19
o5 . SR EN ISO 9308-
Esoﬁl?s:;ﬁﬂzc;‘ﬁ; Wero0 1 12015741 2017 0 0 +9
PSL 19
Numar colonii la it SR EN ISO 6222- mor\cliii?iicc;re 0 +9
220C** 2004 PSL 01 -
anormala
T SR EN ISO 6222- Nici o
3700%* ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. // /

S8.C. Api-Canal [lifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, [ifov

Punct de corespondenti:

Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,

Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1
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Apa lifov

NTRU APA
PEC F NTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentie

INCERCARE

Sl
)
RE AR

CERIIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

LI1185

la proba de apa potabila prelevata de la CONSUMATOR - STRADA CRISUL REPEDE, NR. 34, CARTIER

INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de: 04.11.2024

Valori Falart
maxime alor  incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determlnatt.a de masurare
{conf. Ordonznta | Cod proba: =2 9
71'2923 cu 1754 = (1]
modificarile
ulterioare}
IVIirOS* PTL 26 Acceptabila.pt_entm .
I - SR EN 1622:20027 senamatrisites | Acceptabil i
GUSt* PTL 26 Acceptabila pentru )
I p SR EN 1622:20027 | foceptabll :
PTL 27 ,
ICuloare* ; SRENISO 78672012 |smamas | \no0l0r@/ |
Metoda A modificari anormale Acceptab[ a
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7.2 .
PP - SREN ISO 10523:2012 | 9995 186 .
b pS/em PTL 02 403
IConductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 20.0 el 5
Metode turbidimetrice
s PTL 14 Acceptab\\arpgntru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 | Zioumatonsitera 1,16 +20
Metode volumetrice
IClor liber mg/l EE—EOI:; ISO 7393-1:2002 0,5 0,218 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgOzl ISR EN IS0 8467:2001 ? 1,38 18
Duritate °DH ggﬁgg s =5 4,60 +10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/l e Egézé—R?:?;thO 50 <0177 £15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0.5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/l g;"lgg T 0.5 < 0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "< reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.  Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante cenform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%
AVERTISMENT:

Simbolul "

" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt'scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intoemit in dous ‘exemplare din nare_cn@nah.ala.ci;ent
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LABORATOR ANALIZE APE

POTABILE SI APE UZATE

\ l Apa lifov
‘ e e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676
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SREN ISOTEC 17025:20

CER T“—C-ﬁ. DE ACREDII -ﬂ_
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RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1755 Data: 08.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

48573/04.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1755

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARIL:

04.11.2024, 14%, de la PENNY MARKET -
STRADA CRISTALULUI, BRAGADIRU, JUDETUL
ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1415/04.11.2024, in prezenta si la indicatile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

04.11.2024, 15%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

04.11.2024 — 08.11.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr./ /]

AL PROBEI: SR EN IS0 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3: 2024,
SR I1SO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
D . Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
2elunres: U.M. vistnde cL admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 e
cu modificarile ulterioare) =2 %
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 413
(streptococi fecali) ** ml 272002 PSL 21 =
N = SR EN ISO 9308-
E%‘f;i%‘f‘;ggﬁ;‘e wiel00 | “412015/a1 :2017 0 0 £9
PSL 19
Escherichia coli ufe/100 =R EN ISO,%OS'
(coliformi fecali)** mi 1/2015/A1 :2017 d Q 29
PSL 19
Numar colonii la it SR EN ISO 6222- mob:jii(;iicc;re 0 %
2200 2004 PSL 01 -
anormala
Numar colonii 1a SR EN ISO 6222- Nici o
3700 ufe/ml 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE

Apa lifov

POTABILE SI APE UZATE
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SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
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INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI
——=—= = YRYANULEF11LI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la PENNY MARKET — STRADA CRISTALULUI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in

data de: 04.11.2024

Valori Valori
maxime 2N |Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determmatl_a de masurare
{cont. Ordonanta | Cod proba: K=2 %,
Rdind 1755 1
ulterioare)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru .
- SR EN 1622:20027 oncatanomay|*\CCEPtabil ]
Gust” PTL 26 Acceptabila pentru .
i SR EN 1622:20027 st aanman| F\CCEPtaDIl .
PTL 27 _
Culoare’ - SREN SO 7887:2012  |aramamares| Incolora/ ]
Metoda A modificari ancrmale Acceptab”a
| Metode electrochimice
Unitati pH |p1 01 té .
IF’H o SRENISO 10523:2012 | 8595 18.8 £0,14
= HS/cm PTL 02 406
IConductivitate ” SR EN 27888:1997 2500 20,0 +5
Metode turbidimetrice
—_— PTL 14 Acceptabila pentru
TUPE e NTU  ISRENISO7027-1:2016 |Smimiciess| 169 20
Metode volumetrice
i . PTL 04
Clor liber mg/| SR EN SO 7393-1:2002 0.5 0,209 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO/ ISR EN 150 8467:2001 . 1,26 ki
; b PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 5] 4 .67 + 10
Metode spectofotometrice
P PTL 10 Ed.2/Rev .4’
Azotati (Nitrati) mag/l SR 1SO 7890-3-2000 50 0,177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 & 15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 < 0,064 + 15

Nota: Rezultatele notate cu <" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cuU * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (L1 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAL. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " =" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.
AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare imucmiua-qeuésxemp&aveﬂin-m‘aﬁgmaw la client.
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