LABORATOR ANALIZE APE scresitat peniny

‘\I F Apa llfov.  pOTABILE S1 APE UZATE —
b ume Punet de luerus Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ( Eb
Bragadiru, Judetul Tifov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN IS0 IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1774 Data: 12.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 48879/05.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 1774

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARI: 05.11.2024, 12%°, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE GRADISTEA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1425/05.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 05.11.2024, 16%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 05.11.2024 — 12.11.2024

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024’,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN 1SO 19458:2007 si
FGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

. Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
per_lumlrea ) U.M. Vietode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 -

cu madificarile ulterioare) K—2 /0
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN I1SO 789¢- 0 0 .
| (streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
e SR EN [SO 9308-
(Ef:?)‘f:%?r'ncl‘fgz‘a’ﬂ;”e ufcrlr’]‘IIOO 1/2015/A1 2017 0 0 +9
PSL 19
o : SR EN ISO 9308-
E;‘;:;‘*?ﬁ{‘;g c‘j'i"** ufcr/:loo 1/2015/A1 2017 0 0 +9
(colifarmi fecali) PSL 19
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Nigi o
2200 ufe/ml 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
s SR EN IS0 6222- Nici o
i ufc/m 2004 modificare 0 9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. // /
S.C. Api-Canal lfoy S.A. Punct de corespondenti; Tel:0374.205.200 Website: www.acilfov.ro

Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A_ Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, 1lfov

Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro




) LABORATOR ANALIZE APE o e
‘\ l F Apa lifov  pOTABILE SI APE UZATE I

- ST
YR punet de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < £ >
Bragadiru, Judetul Iifov RE' AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111183

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE GRADISTEA, JUDETUL ILFOV in data de:

05.11.2024
Valori o
maxime dete?rlnoi::ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise ~ | de masurare
{conf. Crdonanta Cod proba: K=2 Y%
caiioarle 1774 ’
ulterioare}
MirOS* PTL 26 Acceptabila pentru .
] SR EN 1622:20027 consunatrisiwe | Acceptabil ?
Gust* PTL 26 Acceptabila pentru .
) SR EN 1622:20027 consumsioisia | Acceptabil ;
PTL 27 .
Culoare’ - SR EN SO 7887:2012 | cosumators s Incolora / 3
Metoda A modificari anormale Acceptab“a
Metode electrochimice
Unitati pH |PTL 01 7o .
P+ oc SREN IS0 105232012 | ©°9° 18.3 0,16
el pS/cm PTL 02 1066
[conductivitate s Bl T 2500 i +5
Metode turbidimetrice
25 PTL 14 Acceptabila pentru
Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 s sl e 0,92 + 20
Metode volumetrice
Clor liber mg/! E-FFQLEOrj T 0,5 0,092 +20
Indice de permanganat PTL @7
(Oxidabilitate) mgO2/l SR EN ISO 8467:2001 2 2 ld b
Iuritate °DH 2};‘];% — > 5 15,7 £10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/! ng?Lxgg E?%éé'f;goo 50 297 £15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) maq/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
moniu mg/l e s 05 0,336 + 15

Nota: Rezultatele notate cu '<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicaterii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea rapertata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in dou& exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR .
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Exemplar nr. i

\?@ﬁgﬁfgﬁzlw.acilfm:.ro
Reg.com: J23/1433/2009
fax: 0374.205. =y
E?l’::li?‘. zom{:]mt?t?gcilfuv.rn C.U.L: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1

Punct de coresponden{a:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Seetor 2, Bucuresti

S.C. Apii-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimen, Ilfov
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
INCERCARE

QPD

SRENISOIEC 17025

CERTIFICAT DE AC ?.:D‘T.-'.R..._

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1775 Data: 12.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

48879/05.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1775

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

05.11.2024, 12%°, de
STRADA PRIMARIEI,
JUDETUL ILFOV

la CISMEA PUBLICA,
NR. 29, GRADISTEA,

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1426/05.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

05.11.2024, 16%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

05.11.2024 — 12.11.2024

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr. {1

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR I1SO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Pe'_]umlrea ’ U.M. MetOde de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 om0
cu modificarile ulterioarg) =2 A
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7890- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 B
- SR EN ISO 9308-
Ei?g,‘% ‘f‘;g‘;‘;ﬂ?}f Wero0 | 120150a1 2017 0 0 £9
PSL 19
_ . SR EN ISO 9308-
E:zclggﬂgrgc‘;ﬁ’]'; Weno0 | 1201501 :2017 0 0 +9
PSL 18
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Nici.o
220G ufc/mi 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Nici o
3700 ufc/ml 2004 modificare 0 9
PSL 01 anormala
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Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

S.C. Api-Canal llfov S.A.
Sediul social Str, Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1
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LABORATOR ANALIZE APE

V

POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentre
INCERCARE

SRENI

=
‘Ql“

»,
RE_ AR

SOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEA PUBLICA, STRADA PRIMARIEI, NR. 29, GRADISTEA, JUDETUL
ILFOV in data de: 05.11.2024

Li1185

Valori B
maxime | VAol |incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise ~ | de masurare
(cort. Ordenarta | Cod proba: K=2 ¥
modiearie 1775 °
ultericare)
JMiros PTL 26 B g - )
T SR EN 162220027 mndlficaritanorrlf1aie Acceptabll
Gust’ PTL 26 coneamaltas s i !
i SR EN 1622:20027 coneumatons s | Acceptabil
PTL 27
Culoare’ - SR EN ISO 7887:2012 | comsmains s A'gg;'}‘t’;ii{a -
Metoda A
| Metode electrochimice
I Unitati pH |[pPTL 01 7,8 .
a 0 SR EN IS0 105232012 | ©°9° ’ +0.16
C 17,9
J R pS/cm PTL 02 1065
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 20.0 +5
Metode turbidimetrice
¢ PTL 14 Acceptabila pentru
Turbiciate s SR EN ISO 7027-1:2016 |evammenoma| 143 * 20
Metode volumetrice
. PTL 04
lCIor liber mg/ SR EN ISO 7393-1-2002 0,5 0,073 + 20
Indice de permanganat PTL 07
|(Oxidabi|itate) mgO2/l ISR EN IS0 8467:2001 9 Lart e
. PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 z5 15,2 =10
Metode spectofotometrice
T PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) ma/l SR SO 7890-3:2000 50 22,4 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/! SR EN 26777:2002 0,5 0,043 + 15
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 0,5 0,316 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu ™ nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06,02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost elberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize

Ape Uzate si Ape Potabile. Laboraterul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de Tncercare.intocmit.in.doud exemplal

SEF LABORATOR |\~ ' i/ || £

Exemplar nr. { ;{/

ing.ch.

S.C. Apii-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

re-din-care-eriginalal-|a client.

i)
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Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.L: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1




Apa lifov

‘ I JA PENTRU APA
T PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acredstat pentre
INCERCARE

“)

SR EN ISO IEC 17025:20

CERTIFICAT DE AC‘RED;-.—.R_
LI 1183

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1776 Data: 12.11.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOQV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

48879/05.11.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1776

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

05.11.2024, 12%*, de la GRADINITA NR. 1,
GRADISTEA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1427/05.11.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

05.11.2024, 16°°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

05.11.2024 — 12.11.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirga U.M. oty admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. Ordonanta 7/2023 e
cu modificarile ultericare) K=2 A‘
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 -
D SR EN IS0 9308-
ki e WIEM00 1 4 2015A1 2017 0 0 +9
( — PSL 19
)y / SR EN [SO 9308-
Fs‘l’."f‘er”chf ‘;‘?I'; W00 1 412015/a1 2017 0 0 £9
coliformi fec PSL 19
) Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- o
Oreae ufc/ml modificare 0 9
22°C 2004 PSL 01 e —
. SR EN ISO 6222- Nici o
e T ufc/m 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. { /]

S.C. Apd-Canal llfov S.A.
Sediul social Str, Liveziler,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Secter 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1
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Apa lif

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acregutat pantru

INCERCARE

\U_»"";"T 3
2
RE AR

SRENISOIEC 17023:2018
ERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 1, GRADISTEA, JUDETUL ILFQV in data de: 05.11.2024

Valori v .
maxime dete?rLoi:ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise . | de masurare
{conf. Ordonarta Cod proba. K=2 %
same | 776 ;
ulterioare)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru .
" SR EN 1622:20027 conmmacrisias | Acceptabil '
Gust PTL 26 Acceptabila peniru y
" SR EN 1622:20027 corsumator o s | Acceptabil y
PTL 27 e
|cutoare ’ SREN ISO 7867:2012 | comtmains Agggéi’;iifa i
Metoda A odifican anormale
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,8 -
P o SR EN ISO 105232012 | 8999 18.0 +0.16
42 uS/cm PTL 02 1068
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 20.0 +.5
Metode turbidimetrice
i PTL 14 Acceptebila pentru
Turbiditate NTU SR EN [SO 7027-1:2016 | cnemetonsoa 1,46 + 20
Metode volumetrice
" PTL 04
Clor liber mg/I SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,138 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mg0a/l SR EN ISO 8467:2001 8 0,520 £15
A PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =25 14,8 +10
Metode spectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3-2000 50 28,3 +15
PTL 09
|Azotiti (Nitriti) ma/l SR EN 26777.2002 05 0,046 +15
SR EN 26777/C91:2006
i PTL 08
Amoniu mg/I SR 1SO 7150-1:2001 05 0,305 +15

Nota: Rezultatele notate cu <" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ™ s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raperiului de Incercari fara acerdul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinil si interpretari privind calitatea apei. Raport de fncercare intoemit in doud exemplare din care originalul la client.

Exemplar nr. {1 ?’

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONIEA

nr.94, Pantelimon, [fov

S.C. Apia-Canal Iifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,

Punct de corespondenti:

Bulevardu

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti
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I Dimitrie

Tel:0374.205.200

Fax: 0374.205.204

Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1




