ov

Apa IIf

LABORATOR ANALIZE APE aereditat pentry

POTABILE SI APE UZATE iy
me Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ( ¥ >
Bragadiru, Judetul Ilfov RE_aR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
TE1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1676 Data: 29.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFQV

COMANDA NR.:

46332/22.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 1676

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 22.10.2024, 10, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE CIOROGARLA, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1346/22.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI: 22.10.2024, 13*°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 22.10.2024 — 29.10.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2018,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
D B} Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. oo admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 K=2 %
cu modificarile ulterioare) »
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
Bacterii coliforme ufc/100 815;5?5;/?\?38?3- 0 0 +9
(coliformi totalj)** mi : B
PSL 19
Escherichia colj ufe/100 Sﬁ;g%ﬁ?gg?? . A ‘o
(coliformi fecali) ml PSL 19
= Nici o
Numar colonii la SR EN IS0 6222- =
220G ufe/ml 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
1 SR EN ISO 6222- Nici o
S o s ufc/m 2004 modificare 0 9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2
Exemplar nr. 1/
S.C. Api-Canal Iifov S.A. Punet de corespondenti: Tel:0374.205.200 Website: www.acilfov.ro

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Bulevardul Dimitrie = Reg.com: J23/1433/2009
: 2 Fax: 0374.205.204
B 3 &= 1.1+
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Email: contact@acilfov.ro C.U.I: RO25709173

Etaj 3, Sector 2, Bucuresti Capital Social: 127.085.800 RON

F5.10-1 Ed.2/Rev.1



) LABORATOR ANALIZE APE
‘\ I F Apdlifov.  pOTABILE SI APE UZATE ICERCARE

Punct de lucru: Soseana Alexandriei, nr.329, Oras < £ >
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN [SO IEC 17025:2018
CERTIEICAT DE ACREDIT

111185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE CIOROGARLA,
JUDETUL ILFOV in data de: 22.10.2024

Valori .
maxime | VaON = lincertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise | de masurare
(conf. Ordonanta Cod proba. K=2°
712023 cu 1676 =2 %
o
Metode electrochimice
Unitati pH |PTL 01 8,2 .
pH N SREN1SO 105232012 | &%%° | 07 20,16
e uS/cm  |PTL 02 379
Janducihiitate oC SR EN 27888:1997 2ol 20,0 £5
Metode turbidimetrice
Acceptabila
g PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 ?:rr;srnrggfgg;: 1,13 + 20
anormale
Metode volumetrice
[cor iver mg/l g;LEOI\j‘ ¥ — 0.5 0,200 + 20
lindice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l ISR EN ISO 8467:2001 @ <0,5 =19
: PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 6,57 +10
Metode spectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev.3
Azotati (Nitrati) mg/! SR 1SO 7890-3:2000 50 <0177 15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 05 < 0,041 4 18
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/! gg'-lgg - 05 0,184 15

Nota: Rezultatele notate cu <" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile
subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat s/ agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare esie estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%
Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:
Se interzice reproducerea Rapoeriului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite apinii si interpretari privind calitatea apei

Raport de incercare intocmit in dous exemplare din care originalul la client —

SEF LABORATOR | APA-CANAL ILFOV S.A,
ing.ch. DONCESCU MONICA

Lahoraror Analize Ape Potabile
5i Ape Uzate
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Exemplar nr. 1/

Punct de corespondenti: Website: www.acilfov.ro

Bulevardul Dimitrie g‘f%ﬂ#f‘gfgﬁ g Reg.com: J23/1433/2009
Pompeiu. nr. 9-9A, Iride 10, Eiﬁ';il: co;m};:;r’u —— C.U.I: RO25709173
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti = ? : Capital Soeial: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1

S.C. Api-Canal IIfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov




LABORATOR ANALIZE APE,

acredstat pentru

INCERCARE

Bragadiru, Judetul Iifov

‘\I F Apallfov  “pyrapyr b ST APE UZATE g g
resrecrrevipu e Pumet de huerus Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < B >
NISQIEC

> 17025:2018

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENISOI

LI1183

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1677 Data: 29.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

46332/22.10.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1677

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

22.10.2024, 10", de la SCOALA CU CLASELE |
- VIIl, NR. 1, CIOROGARLA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1347/22.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRI| PROBEI:

22.10.2024, 13%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

22.10.2024 — 29.10.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2018,
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
) Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea \ U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 712023 K=2 %
cu modificarile ulterioare)
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 +13
| (streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 =
T SR EN 1SO 9308-
if)‘;tfi;'r'n‘,“t’g‘;gﬂr)”e ufcrgloo 1/2015/A1 2017 0 £9
PSL 19
Escherichia coll ufe/100 | SR EN ISO 9308-
(coliformi fecali)** ml 1/2015/A1 :2017 ¢ 8
PSL 19
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Nigio
2000 ufc/ml 2004 PSL 01 modificare +9
anormala
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Nici o
3700%* ufe/ml 2004 modificare +9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. | /|

S.C. Apii-Canal Ilfov S_A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

Punct de corespondentii:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride i0,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



" LABORATOR ANALIZE APE s s
‘\ l F Apalifov.  pOTABILE SI APE UZATE oy

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ( ® >
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN IS0 IEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA CU CLASELE 1 - VI, NR. 1,
CIOROGARLA, JUDETUL ILFOV in data de: 22.10.2024

Valori il
maxime T | Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise determmatt-a de masurare
{conf. Ordonanta Cod proba: e
712023 cu K=2 %
maodificarile 1 677
ulterioare}
Metode electrochimice
Unitati pH |PTL 01 8,1 .
pH oc SRENISO 10523:2012 | &%%° | o5 20016
S/cm 379
| w }J PTL 02 1
Conductivitate o SR EN 27888:1997 2500 20.0 =
Metode turbidimetrice
Acceptabila
5 PTL 14 pentru
Turbiditate NTU matori si 1,85 + 20
SR EN ISO 7027-1:2016 | fara modficar
anormale
Metode volumetrice
Clor liber mg/l A . 0,190 £ 20
Indice de permanganat PTL 07
|(Oxidabil1tate) mgO2/l  |sR EN ISO 8467:2001 3 0,613 13
Duritate 9DH LN A, >5 5,82 £10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/! g;"l;g E?%éégg\zlbsoo 50 <0177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 05 < 0,041 18
SR EN 26777/C91:2006
moniu mg/l o U 05 0,183 £15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei, Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile
subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nive! de incredere 95%
Simbolul " “ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:
Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul seris al Laboratorului Analize

Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei

Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client
SR
PO

i . ~ANAL D
ﬁ\;ﬁ;:ti‘ k"ﬁ";’&.‘;plijm %LE’ G‘J SfAl
L aboraror Analize Ape Potahile
si Ape Uzate
B R e —

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA

: Page 2 of 2
Exemplar nr, !/ |
S.C. Api-Canal lifov S.A. Punct de coregep(.m_c_ientu: Tel:0374.205.200 Website: www.acilfov.ro
e e Bulevardul Dimitrie E Reg.com: J23/1433/2009
Sediul social Str. Livezilor, : A Fax: 0374.205.204 =
nr.94, Pantelimon, Iifov Pompeiu, nr. 9-94, Iride 10, il cbuineclilivre o RUTARETS
el : Etaj 3, Sector 2, Bucuresti ik i i Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1



. LABORATOR ANALIZE APE acredat pentry
‘\ I F Apa "fDV INCERCARE

POTABILE SI APE UZATE i
e Punet de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras =z >
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SREN ISOIEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1678 Data: 29.10.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.: 46332/22.10.2024
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA
Cod proba: 1678

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 22.10.2024, 10%®, de |Ia GRADINITA NR. 1,
CIOROGARLA, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr.
1348/22.10.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 22.10.2024, 1320

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 22.10.2024 — 29.10.2024

MODUL DE PRELEVARE SI| CONSERVARE | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN I1SO 5667-3:2018,
SR SO 5667-5:2017, SR EN 1SO 19458:2007 si
PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea ) U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. Ordonanta 7/2023 =90

cu modificarile ulterioare) K=2 %
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
L SR EN ISO 9308-
Eciitfi: it ot MO0 | 4201501 2017 0 0 9
PSL 19
Escherichia coli ufe/100 811?25 ;\l 5}??%??- 0 0 +9
(coliformi fecali) ml PSL 19
Numar colonii Ia uoimi | SRENISOG222. | Nicto 5 i
O %% x
2000 2004 PSL 01 anormala
L) SR EN ISO 6222- Nici o
g‘;‘ogfj colonitia ufc/ml 2004 modificare 0 9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2
Exemplar nr. |/
S.C.Api-Canal lifovs.A.  Punct de corespondenta: Tel:0374.205.200 Webstos wwir.acilfor.co

Bulevardul Dimitrie ¢ 4 Reg.com: J23/1433/2009
Fax: 0374.205.
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, :;:i\;}ill)-BZ:n tgc tfa“:cm.m, o C.U.I:R025709173
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti ‘ ) ki Capital Social: 127.085.800 RON

F 5.10-1 Ed.2/ Rev.1

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilifov




. LABORATOR ANALIZE APE i
‘\I F Apé lifov  pOTABILE SI APE UZATE IceReARE

""" punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < ® >
Bragadiru, Judetul Iifov REN AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR ENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LT 1188

INDICATORI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 1, CIOROGARLA, JUDETUL
ILFOV in data de: 22.10.2024

Valori v .
maxime dete:rLDiI:ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare ( a‘fig“dlset Cod proba: de masurare
conf. Ordonanta ™~ - o
e | om ik
ulterioare)
Metode electrochimice
Unitati pH |pPTL 01 8,1 -
BH oc SRENISO 105232012 | &°9° | 503 £0.18
s uS/cm  |PTL 02 379
Conductivitate IOC SR EN 27888:1997 2500 20.0 +5
Metode turhidimetrice
Acceptabila
—r PTL 14 pentru
Turbiditate NTU SR EN SO 7027-1:2016 }::;s;rgg’_fggas;; 1,66 + 20
anormale
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,152 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l  |sR EN 1SO 8467:2001 : =05 s 1=
. PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 6,49 +10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/l gg}lgg Eggggf;g’oo 50 0,243 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
’ PTL 08
Amoniu mg/| SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,196 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu + g3 efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile
subcontractante, conform (LI 1284/06.02,2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%
Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:
Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize

Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei
Raport de incercare Intocmit in doua exemplare din care originalul la client.
ApvE PSARYAT 0 S
Rirt 0% REE
a‘“\!"’r‘i“wi"@ﬂ’ﬁi« ELF V .A.
Laboraror Analize Ape Potabile

si Ape Uzate

SEF LABORATOR

AN CA
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. e & Punct de corespondenti: s Website: www.acilfov.ro
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