LABORATOR ANALIZE APE. aeseditat pentrs
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‘\ I Apallfov  poTABILE SI APE UZATE e
reseect renieu e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras £
Bragadiru, Judetul Ilfov £E AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1958 Data: 12.12.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 53599/04.12.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 1958

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 04.12.2024, 09", de la IESIRE STATIE DE
POMPARE VIDRA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

1588/04.12.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 04.12.2024, 15"

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 04.12.2024 — 12.12.2024

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si
PGL7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

. Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Vistode:de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 K=2 %

cu modificarile ulterioare) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 =
. SR EN ISO 9308-
(Bcifitfi’r'r'nclc,[’g‘zgf)“e HIGI00 | 41201511 2017 0 0 +9
PSL 19
- . SR EN ISO 9308-
E}iﬁl?e;r'ﬁr‘]la LR “fcrf,:loo 1/2015/A1 2017 0 0 +9
ol fecel) PSL 19
Numar colonii la SR EN 1SO 6222- HKie
oA ufc/ml modificare 0 9
22°C 2004 PSL 01 e ———
Kiifharcdloniila SR EN ISO 6222- Nici o
37005+ ufe/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

++ Punect de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

JA PENTRI

RESPECT PENTR

\\

_Apé lifov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE VIDRA, JUDETUL
ILFOV in data de: 04.12.2024

T

LI 1183

Valori .
maxime det\ésr:z:::ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise _ | de masurare
(cor;ffz(g;céogjnta COC‘II gsrgba- K=2 %
madificarile
ulteripare}
IV"[‘OSqr PTL 26 Acceptabila pentru I
i SR EN 1622:20027 coraumacis e | Acceptabil i
Gust” PTL 26 Acceptabila pentru h
i SR EN 162220027 modi;carilar‘lorr;arle Acceptab” i
PTL 27 _ f
lculoare’ ! SR EN ISO 7887:2012 | consumtor i ii%;gfa'%‘i’l;’ ]
Metoda A iodificar anormale
IMetode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7.4 _
P oc SR EN IS0 10523:2012 | 092 20.4 +0,1B
. MS/cm PTL 02 652
Conductivitate oc SR EN 27888:1997 2500 20.0 +5
Ivetode turbidimetrice
Turbuiitate i SREN IS0 702712016 |ooamsdi| 0,46 +20
Metode volumetrice
) PTL 04
ICEor liber mg/l SR EN SO 7393-1:2002 0,5 0,086 + 20
Indice de permanganat PTL OF
(Oxidabilitate) mgO/l  Isp EN 1SO 8467:2001 5 2,76 % 18
) PTL 19
0
IDurltate DH SR 1SO 6059:2008 25 3,84 +10
lﬂ—netode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/! g;ﬁég Egézéi?;ifoo 50 0,730 £15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l 3R (SO 7150-1:2001 0.5 0,416 +15

==
Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu ™ nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de

un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laberatorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata peniru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 85%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiale 2 Raportului de Incercari fara acordul seris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.
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acredtat pentry

INCERCARE

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1959 Data: 12.12.2024

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOQV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

53599/04.12.2024

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 1959

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

04.12.2024, 09*, de la CISMEA PUBLICA -
STRADA SCOLIIl, NR.1, VIDRA, JUDETUL
ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
1589/04.12.2024, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA Sl ORA PRIMIRII PROBEI:

04.12.2024, 15"

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

04.12.2024 — 12.12.2024

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR IS0 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
; A Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. sy admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. Ordonanta 7/2023 e
cu modificarile ultericare) K=2 %
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 22002 PSL 21 =
Bacterii coliforme ufc/100 81}?25 :J 5}8?%?6‘5{- 0 0 G
(coliformi totali)** mi il g -
PSL 19
. . SR EN ISO 9308-
Eﬁ)‘f;g:ﬁ‘;gcgﬁg W00 | 11201501 2017 0 0 £9
PSL 19
Numar colonii la somi | SRENISOG222- | Moio o >
Qr*% x
22°0C 2004 PSL 01 e
- SR EN ISO 6222- Nici o
'3\[#0[2?: calenil la ufc/mi 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE
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SRENISQIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI S| FIZICO — CHIMICI

LI1185

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEA PUBLICA - STRADA SCOLII, NR.1, VIDRA,
JUDETUL ILFOV in data de: 04.12.2024

Valori )
maxime det\;:‘rll?i::ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise | de masurare
(conf. Ordonanta Cod prOba. i
7/2023 cu 1959 K=2 %
modificarile
ulterioare)
MirOS* PTL 26 Accep?at{ifalp_entm :
F - SR EN 1622:20027 o e e -
IGust" PTL 26 Accsptatils pentru '
" SR EN 1622:20027 e  Caaplanl ]
PTL 27 :
lcuoare’ , SREN SO 7887:2012 | cetunetiines |USOr gallbui / ]
Metoda A modificari anormale Acceptablla
Metode electrochimice
Unitati pH |pTL 01 7,5 .
IpH oc SREN ISO 10523:2012 | O:09° 19.4 NS
- uS/cm PTL 02 651
|Conduct|wtate oc SR EN 278881997 2500 2{3,0 +5
lMetode turbidimetrice
o PTL 14 Accaptabila pentru
Turbiditate NTU SR EN SO 7027-1:2016 i o o 0,59 + 20
|Metode volumetrice
I . PTL 04
Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,105 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQz/l SR EN ISO 8467:2001 9 s * 18
X PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059-2008 =25 485 =10
Metode spectofotometrice
3 oh PTL 10 Ed.2/Rev.4
Azotati (Nitrati) mg/l SR ISO 7890-3-2000 50 0,819 @15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I| SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
Amoniu mg/l SR I1SO 7150-1:2001 0,5 0,452 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/05.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU, Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " * " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala & Raportului de Incereari fara acordul seris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de Incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.
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