acreditat pantre
INCERCARE

' LABORATOR ANALIZE APE
Apalliov poTABILE ST APE UZATE

reseecTrentruTe Pumet de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013 676

\\

SRENISOIEC 17025 2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1185
Nr. 69 Data: 21.01.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.: 1257/15.01.2025
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA
Cod proba: 69
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 15.01.2025, 12" de la IESIRE STATIE DE
POMPARE VIDRA JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr. 56/15.01 .2025,
in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 15.01.2025, 13%0
DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 15.01.2025 — 21.01.2025
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE Proba a fost prelevata, tratata si conservata
AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1: 2023, SR EN ISO
5667-3:2024", SR ISO 5667-5: 2017 SR EN ISO
19458:2007 SI PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportur de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Per_mm"ea ’ U.m. l\!letode de admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. OG 7/2023 =2 o
aprobata prin L §6/2024) Y 0
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** mil 2/2002 PSL 21
. SR EN ISO 9308-
Bac_teru c_;ohfor.nlf ufe/100 1/2015/A1 2017 0 0 +9
(coliformi totali) ml PSL 19
e g SR EN ISO 9308-
Eecrenchinecl | uleno0 Y o151 2017 0 0 £9
(coliformi fecali) ml PSL 19
. Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- =
- ufe/ml modificare 0 +9
22°C 2004 PSL 01 P
. SR EN ISO 6222- Nici o
e AN ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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Apa lifov

GRIJA PENTRU APA.
RESPECT PENTRU TINE

\\

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acraditat pentro

ENCERCARE
( ¥ )

~ RE AR ‘

SR EN ISOIEC 17025 2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE VIDRA, JUDETUL

ILFOV in data de: 15.01.2025

Valori ;
maxime | 4 et:frlnoirr:ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod ba: de masurare
jeont, 0670z, | #O% PIODd: K=2 %
z 0
aprobata prin L 69
96/2024)
IVIiros' PTL 26 Acceptabila'pn_emru B
: SR EN 1622:20027 costudene L), Empahl -
Gust’ PTL 26 Acceptabila pentru )
f j SR EN 1622:20027 b B '
R _ PTL 27 ?g:sejgj:tﬁ‘ﬂ;?;: Incolora / \
SR EN IS0 7887:2012 Metoda A | medificar znomale Acceptabila
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.4 i
& oc SR EN 1SO 10523:2012 o 175 21
== pS/cm PTL 02 586
Conductivitate L . SR EN 27888:1997 2500 2 6,0 +5
Metode turbidimetrice
L PTL 14 Acceptabila pentru
[Fusbisifene o SR EN ISO 7027-1:2016 ek 0.40 +20
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,038 +20
Indice de permanganat PTL 07
Exidabilitate) mgOl SR EN ISO 8467:2001 3 2,52 £15
] PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 470 +10
l Metode spectofotometrice
o 5. PTL 10 Ed.2/Rev.4"
I"‘Z"ta“ putrai mg/ SR 1SO 7890-3:2000 ol 177 £15
PTL 09
zotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0.5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
) PTL 08
IAmonlu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,466 +15
PTL 11
Fier pg/l SR 1SO 6332:1996 200 38,0 +15
SR IS0 6332/C91:2006
PTL 17
IMangan pg/l SR 1SO 6333:1997 50 33,0 +20

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a
de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LL 1284

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul """ raprezinta incertitudinea raportata in unitati pH

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in

Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emi

Exemplar nr. /]

metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.  Indicatorii microbiclogici marcati cu ™ s-au efectuat
/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

alt scop decat cel peniru care & fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportuiui de Incercari fara acordul scris al Laboratorului
te opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul fa client

SEF LABORATOR

ing.ch. DONCESCU MONI

CA A-C; ;
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LABORATOR ANALIZE APE acrediial panire

\ l Apalifov  poTARILE S1 APE UZATE —
‘ ﬁ?—lﬁg?;ﬁﬁuﬂrﬁi Punct de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras E
Bragadiru, Judetul Tlfov ~RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel, 0752.013.676 SR EN ISOTEC 17035 2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 70 Data: 21.01.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 1257/15.01.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 70

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII: 15.01.2025, 12%, de la CISMEA PUBLICA -
STRADA SCOLII, NR.1, VIDRA, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,

conform Raportului de Prelevare nr. 57/15.01 2025,
in prezenta si la indicatiile beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 15.01.2025, 135

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 15.01.2025 — 21.01.2025

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE | Proba a fost prelevata, tratata si conservata
AL PROBEI: conform SR EN ISO 5667-1:2023 SR EN ISO

9667-3:2024", SR ISO 5667-5:2017, SR EN 1SO
19458:2007 si PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGIC]

. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Pet]umlrea ) U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 K=2 %

aprobata prin L 96/2024) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
o SR EN ISO 9308-
?C%‘fﬁi‘mi’g{gﬁ)“e Hen00 | 4p015/A1 2017 0 0 +9
PSL 19
Escherichia coli uferigo | SRENISO 9306- ; . i
(coliformi fecaliy** m L2DNBAT 20 z
PSL 19
Numar colonii la SR EN ISO 6222- Rigto
2000 ufe/ml 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
o SR EN ISO 6222- Nici o
2’#0"8?{ e - ufe/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

Apa lifov

GRIJA PENTRU APA.
RESPECT PENTRU TINE

SREN

CERTIFICAT DE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

ISOTEC 1702420

ACREDITARE

18

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEA PUBLICA - STRADA SCOLII, NR.1, VIDRA,
JUDETUL ILFOV in data de: 15.01.2025
Valori :
5 Valori o
maxime | 4oterminate Incertitudinea
Parametri U.m. Metode de incercare admise Cod proba: de masurare
, : =29
a4 70 K=2%
96/2024)
i * A tabil tr
amm y QELEZI\? 1622:20027 WO”Z:}S"‘E%";‘EE%F G )
& modricar anl aie
Gust' PTL 26 Acceptabila pentru _
; SR EN 1622:20027 o) R
R PTL 27 Acceptabia peniu | Incolora /
P — ; SR EN SO 7887:2012 Metoda A | moificas anermale | Acceptabila p
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7,5 L
P he SR EN ISO 10523:2012 SR 178 i 1
. uS/cm PTL 02 581
iConductivitate fo c SR EN 27888:1997 2500 p (S,O +5
Metode turbidimetrice
o PTL 14 Acceptabila pentru
b NI SR EN ISO 7027-1:2016 gl e 0,40 +20
Metode velumetrice
; PTL 04
lC!or liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,486 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQ2/ SR EN 1SO 8467:2001 ; 1,54 =15
. PTL 19
o]
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 4,84 +10
Metode spectofotometrice
T PTL 10 Ed.2/Rev.4’
Azotati (Nitrati) ma/l SR 1SO 7890-3.2000 50 2,46 +15
PTL 09
IAzotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 15
SR EN 26777/C91:2008
) PTL 08
moniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 05 0,461 +15
PTL 11
Fier ug/l SR IS0 6332:1996 200 47,0 +15
SR IS0 6332/C91:2006
PTL 17
Mangan pg/l SR 1SO 6333:1997 50 29,0 +20

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuaniificare 2 metod
de un laborater acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (L1 1284/05.02,2024). Laboraterul a fost evaluat si agreat
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul" ™" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in al
Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

- HaAhng
3

Exemplar nr, A/ ¢

ol Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat
de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

It scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului
calitatea apei. Raport de incercare intoemit in doud exerplare din care originalul 1a client.
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