LABORATOR ANALIZE APE

acraditat pentre

‘\ I Apalifov  pOTABILE SI APE UZATE —
resrecrreviru e Punet de lueru: Soseana Alexandriei, nr.329, Oras >
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 REN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1 1185
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 221 Data: 14.02.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

5025/06.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 221

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

06.02.2025, 09, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 2, STRADA AGRICULTORILOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFQV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
177/06.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

06.02.2025, 1340

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

06.02.2025 — 14.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEIL: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
] Valori maxime Valori Incertitudinea de
DRl U.M. Wuisde do admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 K=2 %
aprobata prin L 96/2024)) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN IS0 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 o
Bacterii coliforme Ufc/100 815{25?’5}??,2332' . 5 ‘o
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coli ufe/100 81'?25 ?‘ 5;/??33?3_ 0 0 4
(coliformi fecali) ml PSL 19
Numar colonii la e | SRENISO 6222- L ; a5
2200** m 2004 PS]_ 01 moairicare x
anormala
< SR EN ISO 6222- Nici o
e ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. / //

S.C. Apd-Canal lifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1




LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EX ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

acredatat pene
INCERCARE

Apa lifov
‘\l F

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 2, STRADA

AGRICULTORILOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.02.2025

Valori Valor
] maxime | 4o iorniinate Incertitudinea
Parametri u.Mm. Metode de incercare admise . | de masurare
(cors 0G 712023 | C0d proba: K=2 %
mRanl | 1 AR ’
IViiros PTL 26 Acceptabsla_pe_zrfmu A tabil
3 SR EN 1622:20027 e e 1
Gust’ K PTL 26 conmmeod s |  Agseptabil
SR EN 1622:20027 Fabelfeasi eoata pta |
PTL 27
|Cu|oare‘ - SR EN ISO 7887:2012 Consmatn s /J:cf\:;?;iia L
Me'{oda A modifican anormale
Metode electrochimice
Unitati pH 8,3
PTL 01 !
pH / _ 6,5-9,5 / +0,17"
oG SR EN IS0 10523:2012 20,4
HS/cm 375
Pl PTL 02
Conductivitate / , 2500 / +5
r o SR EN 27888:1997 20.0
Metode turbidimetrice
- PTL 14 Acceptabila pentru
i o1 I SR EN ISO 7027-1:2016 | osiesnomonas| 01 5
Metode volumetrice
: PTL 04
IClor liber mg/ SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,093 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) Mgl SR EN ISO 8467:2001 . =05 ol i
; PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =25 < 0,281 +10
Metode spectofotometrice
T PTL 10 Ed.2/Rev.4"
FAzotati (Nitrati) mg/l SR SO 7890-3:2000 50 <0177 +15
PTL 02
Azotiti (Nitriti) mg/| SR EN 26777:2002 05 < 0,041 15
SR EN 26777/C91:2006
) PTL 08
Amoniu mg/| SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,305 15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu ™ nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici mareati cu ™ s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinga raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Rapert de incercare intoemit in dou& exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR)| AC
ing.ch.DONCESCU MONI&

. {Laboraror &

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact(@ acilfov.ro

Potahi ‘ri

ade il
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Exemplar nr. //{

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.l: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1

Punct de corespondentd:
Bulevardul Dimitrie
Pompein, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

S.C. Apia-Canal [lfov 5.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov
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Apa [ifov

GRIJA PENTRU APA
RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Iifov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acredstat pentro
INCERCARE

Gl
RE AR

SRENISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 222 Data: 14.02.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

5025/06.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 222

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

06.02.2025, 09?2, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 1, STRADA PLANTELOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
178/06.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA Si ORA PRIMIRII PROBEI:

06.02.2025, 134

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

06.02.2025 — 14.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
] Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Mitare da admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. OG 7/2023 K=2°
aprobata prin L 96/2024)) =2%
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 B
Bacterii coliforme iedin | SRR R " 5 ‘o
(coliformi totali) mi PSL 19
Escherichia coli dfgfttn | SREILL Rt . ) ‘o
(coliformi fecali) mi PSL 19
Numar colonii la somi | SRENISO6222- | NGO o ‘o
220C** 2004 PSL 01 e =
anormala
o SR EN ISO 6222- Nici o
2’;0”8?1 opleni 2 ufc/ml 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. ///

8.C. Api-Canal Illfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, 1lfov

Punet de corespondenti:

Bulevardul Dimitrie

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200

Fax: 0374.205.204
Email: contact(a acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1




\ I F Apa lifov
‘ woree s e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru, Judetul Ilfov

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acraditat penive
INCERCARE

SRENISOIEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LT 1185

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 1, STRADA
PLANTELOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.02.2025

Valpri Valori ol g
maxime | ja.terminate Incertitudinea
Parametri U.m. Metode de incercare admise c . | de masurare
(conf. OG 7/2023 od prOba' K=2 %
aprobata prin L 222 9
96/2024)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru .
I " SR EN 1622:20027 il e o L i
Gust’ PTL 26 Sl . A tabil
y SR EN 1622:20027 e e [
PTL 27 cceptabila pentru
Culoare’ J SR EN ISO 7887:2012 e e | AN | !
Metoda A medificari anormale Acceptablia
| Metode electrochimice
Unitati pH 8.3
PTL 01 ] #
IpH / ) 6,5-9,5 / +0,17
oc SR EN ISO 10523:2012 20,5
usiem —lpri o o5
IConductivitate / ] 2500 / +5
o SR EN 27888:1997 20.0
Metode turbidimetrice
- PTL 14 Acceptabila pentru
ey e SR EN IS0 7027-1:2016 | soesamerse| 049 b
Metode volumetrice
. PTL 04
ICIor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,037 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2l ISR EN 1SO 8467:2001 § diaik ol s
. PTL 19
0
IDuritate DH SR 1SO 6059:2008 =25 2,61 +10
Metode spectofotometrice
iLs PTL 10 Ed.2/Rev.4’
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 <0177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 05 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Amoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0.5 0,484 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicaterii microbiclogici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea pfﬁ@igj_a_a_ﬂapuctu\uide.lmereaﬂ{am acordul scris al Laboratorului Analize
e

Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocrhit ]?d?ﬁk )&e\mglgrnp;dip cq%'e,.
DL DB L] P
= PR WIPE e A e

SEF LABORATO i
ing.ch.DONCESCU Mﬂhﬂ?ﬁﬁemu Anaiize

si Ave U

inaluf la glient.

Page 2 of 2
Exemplar nr. 4/

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.l: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1

Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contaet(@ acilfov.ro

8.C. Api-Canal fov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, IHov
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GRIJA PENTR

fov

= Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

acraditat pentre

INCERCARE

'E\T:: I3
B
RE AR

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 223 Data: 14.02.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

5025/06.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 223

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

06.02.2025, 094, de la SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
179/06.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

06.02.2025, 134

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

06.02.2025 — 14.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN I1SO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
i Valori maxime Valori Incertitudinea de
denumires u.M. Metade de admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. OG 7/2023 K=2 %
aprobata prin L 96/2024)) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
Bacterii coliforme ufc/100 ﬁig%}i?gg?g‘ . . e
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coli aferon | SRS ON0ES " . ‘o
(coliformi fecali) ml PSL 19
Numar colonii la SR EN ISO 6222- il
2200+ ufc/ml 2004 PSL 01 modificare 0 9
anormala
. SR EN ISO 6222- Nici o
- ufc/m 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. /1]

Punct de corespondentii:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

S.C. Api-Canal llfov S.A_
Sediul social Str. Liveziler,
nr.94, Pantelimon, llfov

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.l: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email; contact(a acilfov.ro

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1



Apa lifov
‘\l F Concobmidi foor

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acveditat pentre
INCERCARE

)

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDIT
EI 1185

&

ARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, MOGOSOAIA,
JUDETUL ILFOV in data de: 06.02.2025

Valori :
maxime | 4 et:ﬂ(n)i: - Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod ba: de masurare
(conf. OG 7/2023 o pro a. :2 %
aprobata prin L 223
96/2024)
IMiros” ) PTL.26 s | Acceplbil
SR EN 1622:20027 tmodifcar avoriale: P i
IGust PTL 26 Acceptabila pentru )
" SR EN 1622:20027 ormamaitn | Acceptabil ]
PTL 27 ard ;
lculoare’ - SR EN ISO 7887:2012 commasran | ncolora / )
Metoda A medificari anormale Acceptablia
Metode electrochimice
Unitati pH 8,4
PTL 01 !
feH / ; 6,5-9,5 / +017°
oC SR EN ISO 10523:2012 205
BS/EM e 02 £65
Conductivitate / 2500 / £15
oc SR EN 27888:1997 20.0
Metode turbidimetrice
i PTL 14 Acceptabila pentru
TuriitEls N SR EN ISO 7027-1:2016 | senremmenma| 047 20
Metode volumetrice
. PTL 04
ICIor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,056 + 20
Indice de permanganat PTL 07
I(Oxidabilitate) mgOl IR EN IS0 84672001 § 405 i
: PTL 19
0
IDurltate DH SR 1SO 6059:2008 25 < 0,281 +10
Metode spectofotometrice
¢ e PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 < 0,177 + 15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 15
SR EN 26777/C91:2006
’ PTL 08
Amoniu mg/l SR I1SO 7150-1:2001 0,5 0,287 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare 2 metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** ¢-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul "~

AVERTISMENT:

" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de mcermm ?rifﬂcmfﬂfﬂﬁﬂ‘é‘é?éﬁﬁ'é?é‘ﬂ'h‘éﬁ?é‘on’glna ul la client.

Exemplar nr. {/{

L‘"‘n f\\f',

SEF LABORATOR "

ing.ch. DONCES@U'M.MCA

e Uzate

ILFOV S.A.
Ape Potabile

Page 2 of 2

8.C. Apii-Canal lifov S.A.

nr.94, Pantelimon, Iifov

Sediul social Str. Liverilor,

Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25769173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1
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LABORATOR ANALIZE APE

acraditat pentry

‘\ I APE llflov. pOTABILE SI APE UZATE i
reorrevume Pumct de lacrus Sosenus Alexandriei, nr.329, Oras < D
Bragadiru, Judetul Tlfov RE A%
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L11185
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 224 Data: 14.02.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

5025/06.02.2025

APA POTABILA

Cod proba: 224

06.02.2025, 10'%, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE NR. 3, STRADA VANATORILOR,
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
180/06.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

06.02.2025, 13%

06.02.2025 — 14.02.2025
Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

CANTITATEA PRELEVATA:

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:
MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",

SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si

PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI
D ) Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
. er)umirea : U.M. _e - admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. OG 7/2023 =29
aprobata prin L 96/2024)) vy °
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 B
- — SR EN ISO 9308-
E:?J?tfzrr” C‘:g‘;g]r];”e ”fcgloo 1/2015/A1 2017 0 9
el PSL 19
Escherichia coli ufc/ioo | SR EN ISO 9308-
(coliformi fecali)™ ml Ti2Blaial 2077 0 =
PSL 19
G Nici o
Numar colonii la SR EN IS0 6222- o
220+ ufe/ml 2004 PSL 01 modificare +9
anormala
; SR EN IS0 6222- Nici o
it el ufc/ml 2004 modificare £9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. !‘// f

S.C. Api-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
ar.94, Pantelimon, Iifov

Bulevardul Dimitrie

Punct de corespondenti:

Pompeiu, nr. 9-9A. Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.re
Reg.com: J23/1433/2009
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentrn
INCERCARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE NR. 3, STRADA
VANATORILOR, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.02.2025

Valori .
maxime d etgfrl:i: b Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise c . | de masurare
(conr. 06 712023 | COd Proba: K=2 %
aprobata prin L 224
96/2024)
viros’ PTL 26 Acceplabla pentru .
3 SR EN 1622:20027 L R e :
Gust" PTL 26 Acceptebila_p;-ntm B
- SR EN 1622:20027 S| hemeptanl ]
= PTL 27 Acceptabila pentru Incolora /
Culoare . SR EN ISO 7887:2012 consumatrcitare | L o
Metoda A madificari anormale p
| Metode electrochimice
I Unitati pH 8,3
PTL 01 ’ -
pH s SR EN SO 10523:2012 Pl L% BUgT
pSiem o op e
IConductivitate éC SR EN 27888:1997 2500 2(;‘70 +5
Metode turbidimetrice
— PTL 14 Acceptabila pentru
Thrkieiala NTU SR EN ISO 7027-12016 | comimarsie) 0,60 e
Metode volumetrice
g PTL 04
Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,102 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQzl  Isp EN IS0 8467:2001 » <05 &18
Duritate oDH L —— >5 261 £10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgl Rt 50 <0177 £ 15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,206 &5

Nota: Rezultatele notate cu <" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metode, Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02,2024). Laboraterul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul "~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raporiului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercareintocmit-in.doud-exemplare din care-originalul la client.

Exemplar nr. {11

e LABOLRA‘F@ﬁ

1
1

T

71

gq Ape i

Page 2 of 2

8.C. Api-Canal Ilfov S.A.
Sediul secial Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov

Punctde ¢
Bulevardu

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

orespondenti:
| Dimitrie

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact(@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

acredstat pantre

INCERCARE

3 RO A0
resrcorpevisu e Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ED
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SRENISOIEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 225 Data: 14.02.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

5025/06.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 225

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

06.02.2025, 10%2, de la CISMEA PUBLICA - SOS.
CHITILA - PADURE, NR. 1, MOGOSOAIA,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
181/06.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA Sl ORA PRIMIRII PROBEI:

06.02.2025, 130

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

06.02.2025 — 14.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (corf. OG 7/2023 K=2 %
aprobata prin L 96/2024)) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7896- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 i
Bacterii coliforme ufc/100 Sﬁzgi\l 5};??33??_ 0 0 56
(coliformi totali)** ml : -
PSL 19
Escherichia coll ufc/100 81'?25;\‘5}??23?2' g " o
(coliformi fecali) ml PSL 19
. Nici o
lz\lgungﬂ GalomiLia ufe/ml SR;OE& ESLGS f‘ B modificare 0 +9
anormala
T - SR EN IS0 6222- Nici o
370C** ufe/mi 2004 modificare 0 9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2
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Punct de corespondentii:

S.C. Api-Canal Iifov S.A. Bulevardul Dimittie

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, [ifov

Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro
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LABORATOR ANALIZE APE gt
\ I Apal lifov  pOTARBILE SI APE UZATE -
‘ e pwra e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < E)
Bragadiru, Judetul Ilifov RE A%
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SRENISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEA PUBLICA - SOS. CHITILA - PADURE, NR.

1, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 06.02.2025

Val?ri Valori gh o
maxime | 4o iorminate Incertifudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod o de masurare
(conf. OG 7/2023 o p!'O a: K=2 %
aprobata prin L 225
96/2024)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru .
1 SR EN 1622:20027 sy e | Scaeptabl i
GUS{ PTL 26 Acceptabila pentru .
I i SR EN 1622:20027 A | heceptahl §
PTL 27 o bila pentru
Culoare’ y SR EN ISO 7887:2012 ?o%;%u"éfmé%ii f;rla A'ggg‘?;ii{a !
Metoda A modificari anormale p
| Metode electrochimice
Unitati pH 8,3
PTL 01 i ~
IpH / . 6,5-9,5 / +0,17
oC SR EN 1SO 10523:2012 204
J pS/em PTL 02 382
Conductivitate / _ 2500 / +5
o SR EN 27888:1997 20.0
Metode turbidimetrice
¢ gu PTL 14 Acceptabila pentru
| i i SR EN IS0 7027-1:2016 | mestesmomonme] 02 ik
Metode volumetrice
ICior liber mg! Lie s e — 05 0,093 £20
Indice de permanganat PTL 07
loxidabilitate) mgO2/l Isp EN IS0 8467:2001 5 <058 15
Iouritate ODH - 5 2,44 £10
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/! Al Fony 50 <0177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 15
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/! i AP 05 0,193 £15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu ™ nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractame conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul "

AVERTISMENT:

" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel peniru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de |ncemreﬁmuc1mﬁn doua exemplare dm care unglnalu| la client.

SEF LABORATO‘R
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Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON
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S.C. Api-Canal Hfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact(@ acilfov.ro

Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,

Punct de corespondenti: ‘
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti
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