LABORATOR ANALIZE APE acreditat pentre

\ l Apa lifov  pOTABILE SI APE UZATE e
‘ reeerreru e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras x
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN ISOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 263 Data: 24.02.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 6666/17.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 263

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVAR!II: 17.02.2025, 08%, de la IESIRE STATIE DE
POMPARE GRADISTEA, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

210/17.02.2025, in prezenta si la indicatile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 17.02.2025, 15

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 17.02.2025 — 24.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

. Valori maxime Valori Incertitudinea de
!)el}umlrea . U.M. MEtOde de admise determinate masurare
indicatorului incercare {conf. OG 7/2023 K=2 9

aprobata prin L 96/2024)) = a
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISC 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
I j— SR EN ISO 9308-
Bac_tern qohforrrE ufe/100 1/2015/A1 2017 0 0 +9
(coliformi totali) ml PSL 19
. . SR EN ISO 9308-
Escherichia coli | ufc100 | 4 m015/A1 :2017 0 0 £9
(coliformi fecali) ml PSL 19
Numar colonii la SR EN 1SO 6222- R 0
2200 ufe/mi 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
. SR ENISO 6222- Nici 0
L ufc/m 2004 modificare 0 9
PSL 01 anormala
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentra
INCERCARE

W 13
e
RE AR

SR ENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1I85

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE GRADISTEA,
JUDETUL ILFOV in data de: 17.02.2025

Val_ori Valori gl o
: . maxime | oo minate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise . | de masurare
{conf. OG 7/2023 COd prOba' K=2 %
aprobata prin L 263
96/2024)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru i
: SR EN 1622:20027 e || Sooeptapi ;
IGust‘ | PTL 26 omeeeone | Anceniksi
SR EN 1622:20027 e e ]
PTL 27 :
Culoare’ - SR EN ISO 7887:2012 consumato s fara | INCOlOTa / L
Metoda A modificari anormale Acceptablla
| Metode electrochimice
Unitati pH 7.8
PTL 01 :
IpH / ; 6,5-9,5 / +0,167
oC SR EN IS0 10523:2012 18.4
L pS/em PTL 02 1056
Conductivitate / 2500 / 5
- SR EN 27888:1997
C 20,0
Metode turbidimetrice
g -, PTL 14 Amepiabila_pgmru
Pt NTY SR ENISO 7027-1:2016 | gametorisifva| 0,54 +20
Metode volumetrice
. PTL 04
iCIor liber mg/I| SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,130 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgOA ISR EN 10 8467:2001 g # 0.5 Elh
: PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =25 26,8 10
Metode spectofotometrice
L PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/I SR 1SO 7890-3-2000 50 35,0 +15
PTL 09
lAzotiti (Nitriti) mg/I SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1-2001 0,5 0,251 *= 15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele mareate cu * nu sunt
un [aborator acredital pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evalua

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul "~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari p

Exemplar nr. l/ |

SEF LABORATOR

acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu * s-au efectuat de
t si agreal de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
rivind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare diff care originalul la chent,

o

| APA-CANALILFOVSA. |
! ta Ana Potabilel
ing.ch.DONCESCU MONICA | Laberarer Anaiize Ape rmam!e:

l

gi Ape Uzate
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LABORATOR ANALIZE APE REp—

w iNC E
\ I Apd lifov  pOTABILE SI APE UZATE —— %
‘ e eoumu e Punet de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras K
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 264 Data: 24.02.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA

STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,
JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.: 6666/17.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR: APA POTABILA

Cod proba: 264

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII: 17.02.2025, 08°%°, de la CISMEA PUBLICA,
STRADA PRIMARIEI, NR. 29, GRADISTEA,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.

211/17.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 17.02.2025, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 17.02.2025 — 24.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR 1SO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si
PGL 7.3

OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se

refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

. Valori maxime Valori Incertitudinea de
pel]umlrea ' U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 K=2 ©
aprobata prin L 96/2024)) =2 %
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN IS0 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) =* ml 2/2002 PSL 21 i
e SR EN ISO 9308-
ai‘f;,iﬂllnf‘ig‘;‘;{{)”e ureroo 1 2015/a1 :2017 0 0 +9
PSL 19
Escherichia coli ufc/100 S1$2§?5;§\?gg(1)3_ 0 0 £ 8
(coliformi fecali) ml PSL 19
N Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- =
290G ufc/mi 2004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
- SR EN ISO 6222~ Nici o
3[:'7”0’2‘3,[ aalonl. = ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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\ l Apa lifov
‘ e - Punect de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilifov

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

SREN

acraditat pantre
INCERCARE

ISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEA PUBLICA
GRADISTEA, JUDETUL ILFOV in data de: 17.02.2025

L1185

» STRADA PRIMARIEI, NR. 29,

Valo_ori Valori sl
maxime detariviiata Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise . | de masurare
(conf. OG 712023 Cod proba: K=2 %
aprobata prin L 264 g
26/2024)
Miros - AU corcimaon twa | Acceptabi
SR EN 162220027 modificari anermale 2 1
Gust’ A PTL 26 St | Aasantapd
I SR EN 1622:20027 miodifcait sl Cepia i
PTL 27 Acceptabila pentru
Culoare’ - SR EN ISO 7887:2012 coneumaloraitars | INCOlOTA / s
Metoda A modificar! anormale Acceptabila
Metode electrochimice
Unitati pH 7.8
PTL 01 =
feH / . 6,5-9,5 / +0,16"
oc SR EN ISO 10523:2012 18.0
puS/cm 1055
Iconductivitate / Pl _ 2500 / 5
o SR EN 27888:1997 20,0
Metode turbidimetrice
— PTL 14 Acceptabila pentru
Turbidiate s SR EN ISO 7027-1:2016 |cnsmatnsia| 1,42 +20
Metode volumetrice
. PTL 04
fcior iiber mg/! A 0,5 0,139 +20
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) mgOl ISR EN IS0 8467:2001 . 215 F1d
. PTL 19
0
IDuritate DH L A >5 26,5 +10
Metode spectofotometrice
. PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/| SR 1SO 7890-3-2000 50 16,8 15
PTL 08
Azotiti (Nitriti) ma/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/I SR ISO 7150-1:2001 0,5 0,261 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * fu sunt acreditate RENAR
un laborator acreditat pe toale incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). |.aboratorul a fost evaluat si al

coeficientul k = 2 si nivel de incredere 85%. Simbolul "~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel p
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari pri

Exemplar nr. In

n care rg';;n lul [a client I G {
[ A “5’}*5”? giﬁéw@h [

Laboraror Analize Ape Potabile|
sl Ape Uzate

|

Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de
great de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru

entru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize

A i : i 2 i = .

vind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua eTemﬁjag,? gl
3 BAgy

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA |

Pa!ge 20f2

Website: www.acilfov.ro
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C.U.k: RO25709173
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F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1

Punct de corespondentii:
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. LABORATOR ANALIZE APE a;égcpﬁg
\ I Apdlifov.  pOTABILE SI APE UZATE
‘ i’gwf»mlféf: wt Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru,

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

Judetul Tlfov

SREN ISOIEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 265 Data: 24.02.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

6666/17.02.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 265

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARIL:

17.02.2025, 09", de la GRADINITA NR.
GRADISTEA, JUDETUL ILFOV

1,

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
212/17.02.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA Si ORA PRIMIRII PROBEL:

17.02.2025, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

17.02.2025 — 24.02.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr. \YAS

AL PROBEI: SR EN IS0 5667-1:2023, SR EN I1SO 5667-3:2024",
SR IS0 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
D ) Metode d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Vietode ae admise determinate masurare
indicatorului incercare (cont. OG 7/2023 K=2 ¢
aprobata prin L 96/2024)) ~ I()
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 212002 PSL 21 -
Bacterii coliforme ufc/100 ﬁ'fzgfl“sﬁ?gg?g’ 0 o I
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coll ufc/100 Sﬁ;g%ﬁ?ggg?’ : . ‘o
(coliformi fecali) ml PSL 19
= Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- b
220G+ ufc/ml 5004 PSL 01 modificare 0 +9
anormala
. SR EN ISO 6222- Nici o
,o't’;ggf: calani Iz ufic/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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Punct de corespondenti:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, Bucuresti
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Sediul social Str. Livezilor,
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Apa lifov

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acrediiat pentrs

v Punct de lueru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

INCERCARE

iy 14
>
RE AR

SR ENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI

LE1185

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 1, GRADISTEA, JUDETUL ILFOV in

data de: 17.02.2025

Valori Valori
] maxime defermitiis Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod . | de masurare
(conf. OG 7/2023 od proba: K=2 %
aprobata prin L 265
96/2024)
I|\;ﬂil’05* i PTL 26 Acceprtv?bt"a'pe?tm A tabil
SR EN 1622:20027 b e I
IGUSt* PTL 26 Acceptabila pentru :
E SR EN 1622:20027 e ten | Acceptabil 3
PTL 27 _
Culoare’ : SR EN ISO 7887:2012 consumeton s | INCOlOFA / i
Metoda A modfficari anormale Acceptabrla
Metode electrochimice
Unitati pH ¥4
PTL 01 '
pH / _ 6,5-9,5 / +0,15"
' oc SR EN ISO 10523:2012 17.7
uS/cm 1053
A PTL 02
Conductivitate / . 2500 / +5
oc SR EN 27888:1997 200
Metode turbidimetrice
o PTL 14 Acceptabila pentru
TUrEslie W1 SREN ISO 7027-1:2016 | memenonome] 130 =20
Metode volumetrice
: PTL 04
IClor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 05 0,120 +20
lindice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgQ2/l oR EN 1SO 8467:2001 : 2.1 15
) PTL 19
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 25,9 +10
Metode spectofotometrice
- PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/| SR ISO 7890-3-2000 50 20,8 15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,197 +15
SR EN 26777/C91:2006
i PTL 08
IAmoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 05 < 0,064 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii micrebiologici marcati cu ** s-au efectuat de
un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru
coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris.al Laberaterului Analize
Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei, Raport de incercare intocmit in doud éXéﬁJﬁlé’Fé‘dm care p;iggna!gl laclisnt & A |

| ARA-URANAL ILF W o.M |
SEF LABORATOR | "W = °0 " " |
ing.ch.DONCESCU MONICA Laboraror Anaiize Ape Potbile)

,_‘._.r»—~——13|age 20f2

L el Pheesk

Exemplar nr. I/

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J23/1433/2009

C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON
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