Apé lifov

BESPECT PENTRL TINE

\\,

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Tifoy
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentn:

INCERCARE

i) \_‘_( T %
RE '7 AR

SR ENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 911 Data: 10.06.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

APA POTABILA

Cod proba: 911
02.06.2025, 115, de I3 SCOALA NR. 1 MOARA -
VLASIEI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
731/02.06.2025, in prezenta si |a indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 — 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba Supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
! Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea _ U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 K=2 %
aprobata prin L 96/2024)) = o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN I1SO 7899- 0 ‘ 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 -
- SR EN ISO 9308-
Eéa‘l’f”' ‘??"‘;OIF.T? st 190 | 1015/A1 2017 0 0 £9
(coliformi totali) m PSL 19
9 5 , SR EN ISO 9308-
ES?.’;E”C!"]? C"I.')‘** WIero0 S ao1siat 2017 0 0 +9
(coliformi fecali m PSL 19
. Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- byl
P ufc/ml modificare 0 +9
220C 2004 PSL 01 J——_
.. SR EN ISO 6222- Nici o
Sy ORI ufe/m 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr./ //

Api-Canal Hfov S.A. Punct de corespondenti:

Sediul social Str. Livezilor,

nr.94, Pantelimon, lifov RiverView House, Etaj 8,

Sector 6, Bucuresti

Splaiul Independentei, 319G,

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.1: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F7.8-1 Ed.2/ Rev.1




LABORATOR ANALIZE APE

acredatat pentry

A INCERCARE
‘\l Apd llfov  pOTABILE SI APE UZATE pame—e
craren . Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < ®
Bragadiru, Judetul Ilfov RE A%

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 07 52.013.676

SR EN ISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl F1ZICO — CHIMICI

L11183

la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA NR. 1 MOARA - VLASIEI, JUDETUL ILFOV

in data de; 02.06.2025

Valori z
maxime | 4 et\;?rlv?i: o Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod proker: de masurare
eom oo7aoze | “OCEIPRS ) K=2%
96/2024)
- - SR EN 1622:20027 oo e | Acceptabil ]
< modifican anormale
Gust’ i EQ—EZS J— fgiseﬁﬁf:ffﬁi??;:% Acceptabil -
3 modificari anormale
PTL 27 Acceptabila pentru
Culoare’ . SR EN ISO 7887:2012 Eememaie atfes A'”CO'O“'" ‘: -
Metoda A modificari anormale Cceptabl a
| Metode electrochimice
Unitati pH 8,0
PTL 01 v -
pH / _ 6,5-9,5 / +0,16
l oC SR EN IS0 10523:2012 99 1
pS/cm PTL 02 842
Conductivitate / ] 2500 / + 5
H o SR EN 27888:1997 20,0
Metode turbidimetrice
" PTL 14 Acceptabila'pgntru
Turbiditate NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 o l 0,32 T +20
Metode volumetrice
: PTL 04
{Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,058 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l | EN ISO 8467:2001 9 152 £ 15
) PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 25 7,65 +5
Metode spectofotometrice
e P PTL 10 Ed.2/Rev.4’
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 < 0,177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 0,069 +15
SR EN 26777/C91:2006
; PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,408 15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii
microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " " reprezinta incertitudinea

raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raporiului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de

ncercare intocmit in doud exemplare din care originaiul la client.

SEF LABORATOR _
ing.ch. DONCESCU MONIGA .

Exemplar nr. | i/
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Punct de corespondenti:
Splaiul Independente, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6§, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204

Api-Canal ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, 1ifov

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
Email: contact(@acilfov.ro C.U.I: RO25709173

) Capital Social: 127.085.800 RON
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Ap lfo

\l

RESPECT PENTRU

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

we Punct de lueru: Soseana Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfoy
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acradutat penmm
INCERCARE

CRET
C&a .-.\:\)

SREN ISOTEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCAR]
Nr. 912 Data: 10.06.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,  PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR;

APA POTABILA
Cod proba: 912

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

02.06.2025, 11*", de la GRADINITA NR. 2 MOARA
- VLASIEI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
732/02.06.2025  in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 15%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 - 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023. SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarij
INDICATORI MICROBIOLOGICI
5 Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 =9 0
aprobaita prin L 96/2024)) K=2 o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 78099- 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 B
G SR EN IS0 9308-
('ii‘;tfeorr'r'n‘fct’g‘;g%“e W00 4 m015/a1 2017 0 £9
PSL 19
¢ gire ; SR EN ISO 9308-
Ef)‘ﬁ?;'}'ﬁ‘]izc‘;ﬁ’:; HIeM00 015/t 2017 0 +9
PSL 19
5 Nici o
g;urgﬁf colonii fa ufe/ml SRZ(I)E(;\L IFS)(SJLB()2$2- modificare +9
anormala
. SR EN ISO 6222- Nici o
S Sl 8 ufc/ml 2004 modificare +9
PSL 01 anormala
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Exemplar nr. // {

Apa-Canal lifov S.A.

Sediul social Str. Liv ezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.1: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F7.8-1 Ed.2/ Rev.1



) LABORATOR ANALIZE APE sz
‘\l Apé llfov.  pOTABILE SI APE UZATE e

CRUAFENEU AT Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ( ® >
Bragadiru, Judetul Ilfov BE AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN ISOIEC 17023:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LT 1183

INDICATORI ORGANOLEPTICI Si FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 2 MOARA - VLASIEI, JUDETUL ILFOV
in data de: 02.06.2025

Valori :
maxime | 4 et\(:?rlr(\)i::ate Incertitudinea
Parametri u.Mm. Metode de incercare admise Cod Broba: de masurare
(conf. OG 712023 proba: K=2 %
aprobata prin L 912
96/2024)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru 5
r i SR EN 1622:20027 o den,  AceEpiebl ]
GUSt* PTL 26 Acceptabila pentru ;
F . SR EN 1622:20027 it AGSEPEADT i
PTL 27 ——
Culoare’ " SR EN ISO 7887:2012 fEely| ool :
Metoda A Jid'\ficari anormale Acceptabﬂa
| Metode electrochimice
Unitati pH 8,0
PTL 01 ’
pH { _ 6,5-9,5 / +0,16°
oC SR EN ISO 10523:2012 291
uS/cm 833
e PTL 02
Conductivitate / . 2500 / 5
r oC SR EN 27888:1997 20,0
Metode turbidimetrice
T PTL 14 Acceplabila'pgntru
Turbiditate lNTU .SR EN 1SO 7027-1:2016 cercomeléli 41 0,53 + 20
Metode volumetrice
Flor liber mg/l ELLEOI\? 1SO 7393-1:2002 0,5 < 0,03 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO2/l ISR EN ISO 8467:2001 8 149 & 18
Duritate °DH gg“;g 6059:2008 z5 7,32 +5
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mg/l ?F;Ln ;g 5‘3'9252?2500 50 <0177 £15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0.5 0,072 +15
SR EN 26777/C91:2006
Jmoniu ma/l PSR Sime e 0,5 0,434 +15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicaterii
microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe teate incercarile subcontractante, conform (L1 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea
raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Rapeortului de
Incercari fara acordul scris al Laboratoruiui Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de
incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR ~
ing.ch.DONCESCU MONIEA ' L.
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Website: www.acilfov.ro
« 5.
Eg‘\“gffjgofgg . Reg.com: J2009001433231
Eﬁ;il:co;tzt;;ﬂa acilfov.ro C.U.I: RO25709173
i ) Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/Rev.1

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Api-Canal Ilfov S8.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov
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LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

st Punct de Iucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul IIfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acredstat penery
INCERCARE

\a_s!*—j*.
RE AR

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCAR]
Nr. 913 Data: 10.06.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV
25956/02.06.2025
APA POTABILA
Cod proba: 913

COMANDA NR.:
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

02.06.2025, 12% de |a |ESIRE STATIE DE
POMPARE MOARA - VLASIEI, JUDETUL ILFOV

beneficiarului.

CANTITATEA PRELEVATA: 2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
734/02.06.2025, in prezenta si la indicatiile

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI: 02.06.2025, 1530

DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 02.06.2025 — 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata s conservata conform

Exemplar nr. {/ ("

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1 12023, SREN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea de
_Der'lumlrea : u.m. I\_ﬂetode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 K=2 o
aprobata prin L 96/2024)) & /o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISQ 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
. SR EN ISO 9308-
E;‘fﬁ%‘;‘r'n‘ﬁgig,ﬂ;‘"e ufcr;;:IOD 1/2015/A1 2017 0 0 +9
PSL 19
. o : SR EN ISO 9308-
Eso‘f:;er'r'ﬂ‘;:c‘;‘;’:)' HeN00 | 12015ia1 2017 0 0 £9
4 PSL 19
, Nici o
g‘;onaff colonii 1 ufe/ml SR;Z g& ‘ggl_aozfz_ modificare 0 +9
anormala
B SR EN ISO 6222- Nici o
e ARl i ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Apa-Canal llfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Hfov

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F7.8-1 Ed.2/ Rev.1




LABORATOR ANALIZE APE

Apa lifov  pOTABILE SI APE UZATE

sRIJA FENTRU APA

A\

ST PENTRU TINE

EC

Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FIZICO —

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

acraditat pentru
INCERCARE

JERSEREE

~% i
RE AR

SRENISOIEC 17025:201
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI1183

CHIMICI

INDICATORI ORGANUVLEE & o e ==
la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE MOARA - VLASIEI,

JUDETUL ILFOV in data de: 02.06.2025

Valori ;
maxime det\;:rl:il;ate Incertitudinea
Parametri u.m. Metode de incercare admise Cod proba: de masurare
‘2%?29;%‘2 g 913 K=2%
6/2024)
Miros™ ] g-!;LEZ!\? - T ?ﬁn::ﬁg{fr@??;% Acceptabil -
i modificari anormale
Gust’ i g;LEZI\? S— ?5&:;5?2;5&?23: Acceptabil -
- modificar anormaie
PTL 27 Acceptabila pent
coeptabi w| Incolora/
Culoare’ - SR EN ISO 7887:2012 consumatori si fara . -
‘ Metoda A modificari anormale Acceptablia
Metode electrochimice
Unitati pH 8,0
PTL 01 ¢ ~
pH o SR EN ISO 10523:2012 Of-GR . 0,18
uS/icm PTL 02 833
FConductwltate éC SR EN 27888:1997 2500 2(4)’ " +5
Metode turbidimetrice '
v PTL 14 Accepiabiia‘pgntr;
Turbiditate \NTU lSR EN 1SO 7027-1:2016 ;%%s}:;nafi"—:.ﬁo,,;a,e 0143 + 20
Metode volumetrice
' PTL 04
#aor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 < 0,03 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgOzll  |gR EN ISO 8467:2001 B s e
. PTL 19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 L =25 730 +5
Metode spectofotometrice
Bl - PTL 10 Ed.2/Rev.4
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 <0177 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 05 0,069 15
SR EN 26777/C91:2006
moniu mg! e {8 05 0,447 £15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.  Indicatorii

microbiologici marcati cu
si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul
raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care

*= o_au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conferm (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
k = 2 si nivel de incredere 95%.

Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea

a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de

Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de

incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA

Exemplar nr. £/ .f

Page 2 of 2

Ap3-Canal llfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondentii:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj §,
Sector 6, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact(@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F7.8-1 Ed.2/ Rev.1
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