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RU APA
RESPECT PENTRL TINE

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Q %)
Bragadiru, Judetul Ilfoy RE AR

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acradstat pentn
INCERCARE

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 916 Data: 10.06.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 916

DATA, ORA S| LOCUL PRELEVARII:

02.06.2025, 132, de la GRADINITA cu
PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
737/02.06.2025, in prezenta si |Iag indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 — 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr. ¢ /.i

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024"
SR ISO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului Incercare (conf. OG 7/2023 K=2 o
aprobata prin L 96/2024)) = 0
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
| (streptocaci fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 -
. SR EN IS0 9308-
2@‘;?2?‘;?‘?2{2 i HIEM00 Y a015/a1 2017 0 0 £9
PSL 19
— . SR EN ISO 9308-
(Eci‘fl?;'}fﬂlg‘c‘;ﬁ’g* HIEM00 S potsiat 2017 0 0 £9
PSL 19
Numar colonii la soimi | SRENISO6222- | Nelo . o3
O %+ X
22°C 2004 PSL 01 B
N SR EN I1SQ 6222- Nici o
S e ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
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Apéa-Canal Hfov S.A.

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
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LABORATOR ANALIZE APE screditet pentrv

Ov INCERCARE

‘\ | F Apa Iif POTABILE SI APE UZATE C__
RE_ AR

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

s

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SREN IS0 IEC 17025:2018
ERTIFICAT DE ACREDITARE
111185

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1,
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 02.06.2025

Valori Valori -
maxime | joterminate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod Py de masurare
(conf. OG 7/2023 o pI'O a. K=2 D/o
aprobata prin L 916
96/2024)
MiTOSl PTL 26 Acceptabi\a'pen‘tru .
; SR EN 1622:20027 crmmiateis | Poaspiatl '
Gust” PTL 26 Acceptabila pentru ,
- SR EN 1622:20027 consunatriisers| - Acoeplabil -
PTL 27
ﬂCuloare* ; SR EN 1SO 7887:2012 Sonaammatria fare A'Qgggt’;;’la :
IVIetoda A meodificari ancrmale
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.6 _
APH oG (SR EN ISO 10523:2012 s 995 g
o puS/cm PTL 02 626
Conductivitate f B ( SR EN 27888:1997 2500 i (5,0 +5
Metode turbidimetrice
oy PTL 14 Acceptabila pentru
e NIv (SR EN SO 7027-1:2016 T e il
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 05 0,048 +20
Indice de permanganat PTL 07
LOxidabilitate) mgQf SR EN ISO 8467:2001 2 140 £ 15
. PTL19
0
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 zh 1.4 +5
Metode spectofotometrice
e PTL 10 Ed.2/Rev.4’
Azotati (Nitrati) mg/| SR IS0 7890-3:2000 50 4,65 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
: PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,179 +15
PTL 11
Fier Hg/l SR I1SO 6332:1996 200 < 30,0 +15
SR 1S0 6332/C91:2006
PTL 17
Fangan ug/l SR IS0 6333:1997 50 16,0 =20

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii
microbiclogici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (L1 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k=2 si nivel de incredere $5%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea
raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de
incercare ntocmit in doud exemplare din care originalul la client. ; e - —

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA; . . .

|
}

©itiiize Ape Potanije| Page?2 of 2
/ 5 hoe Uz ‘
Exemplar nr. {1f “0e Uzate |

Punct de corespondenti: Website: www.acilfov.ro
4 nls q
Splaiul Independentei, 319G, ’;:1\“3323263234 Reg.com: J2009001433231
RiverView House, Etaj 8, E;ﬁ;:il' cm-'lta::;(a S — C.U.I: RO25709173
Sector 6, Bucuresti : : O Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1

Api-Canal lfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
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LABORATOR ANALIZE APE

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acraditat pentre

INCERCARE
POTABILE SI APE UZATE —
e Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ® >
Bragadiru, Judetul Ilfov BE " AR

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 917 Data: 10.06.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa): SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON,

JUDETUL ILFOV

COMANDA NR.:

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

APA POTABILA
Cod proba: 917

02.06.2025, 13* de la IESIRE STATIE DE
POMPARE BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
738/02.06.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 153¢

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 - 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

]
Exemplar nr. /i

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba sSupusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
_ Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului Incercare (conf. OG 7/2023 K=2 9
aprobata prin L 96/2024)) = 0
Enterococi intestinali ufe/100 SR EN ISO 789¢9- 0 0 +13
| (streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 .
- SR EN ISO 9308-
gi‘fl}i:‘r‘n‘ﬁ’gig;g"‘f W00 | 401501 2017 0 0 £9
PSL 19
Escherichia coli ufc/100 S,IIZE;\I 5}2?23?3' 0 0 9
(coliformi fecali) mi PSL 19
” Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- ;
peens ufc/ml modificare 0 9
22°C 2004 PSL 01 BTl
5 SR EN ISO 6222- Nici o
el ufc/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Apdi-Canal Ilfov S.A.

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

Punct de corespondenti:

RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Splaiul Independentei, 319G,

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email; contact@ acilfov.ro
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LABORATOR ANALIZE APE

acreduat pentru

o INCERCARE
F Apa llfov pOTABILE SI APE UZATE s
= KUAM punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ( E)
Bragadiru, Judetul Iifov RE_AR

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SR EN IS0 IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1183

INDICATORI ORGANOLEPTICI Sl FiZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE BALOTESTI,
JUDETUL ILFOV in data de: 02.06.2025

Valori .
. Valori o
maxime | jeterminate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise - | de masurare
(cont 0670z | C0Od proba: K=2 %
aprobata prin L 917 L
96/2024)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru .
: SR EN 1622:20027 gpoeete] Acsipan] ]
Gust i PTL 26 ?ﬁ:ﬁﬁ?ﬁ&i&??;’; Acceptabil -
SR EN 1622:20027 modificari anormale
PTL 27 il
Culoare’ - SR EN ISO 7887:2012 .| fncolord) )
Metoda A modificari anormale Acceptabﬂa
| Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.6 -
pH e SR EN ISO 10523:2012 G 22.5 =I5
- pS/em PTL 02 663
HConductlwtate £ & SR EN 27888:1997 2500 " (3 0 +5
Metode turbidimetrice
5 i PTL 14 Acceptabila pentru
e Il SR EN SO 7027-1:2016 e Qs g
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,067 +20
Indice de permanganat PTL 07
Oxidabilitate) Ingeel SR EN ISO 8467:2001 g 12 ol
] PTL 19
0
Duritate DH SR SO 6059:2008 =5 13,9 +5
Metode spectofotometrice
—— PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/l SR SO 7890-3:2000 50 11,7 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
. PTL 08
Amoniu mg/l SR I1SO 7150-1:2001 0,5 0,261 +15
PTL 11
Fier ua/l SR IS0 6332:1996 200 < 30,0 *15
SR 1S0 6332/C91:2006
PTL 17
[Mangan pgfl SR 1SO 6333:1997 50 34,0 + 20

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuanti
microbiologici marcati cu ** s
si agreat de LAAPAU. Incertitudinea

raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice repro

_au efectuat de un laborator acreditat pe toate i

Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize
incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

Exemplar nr.(' /]

de masurare este estimata pentru coe

ducerea Raportului de Incercari in alt scop

Ape Uzate si Ape Potabil

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA || .,

decat cel pentru care a fost eliber
e. Laboratorul nu emite opinii si

ficare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
ncercarile subcontractante, conform (LI

ficientul k = 2 si nive!l de incredere 95%.

Indicatorii

1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea

at sau reproducerea partiala a Raportului de
interpretari privind calitatea apei. Raport de

¢ PotabiiBpge 20f2
|

Website: www.acilfov.ro

Punct de corespondenta:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Api-Canal lifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

4 205.
}j;"‘_’z;fi:gngg% ! Reg.com: J2000001433231
Em.ul con‘rltu_c;(a acilfov.ro C.U.J: RO25709173
) ’ Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1
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LABORATOR ANALIZE APE

‘\ l Apalifov poraARILE ST APE UZATE s
respecreentu e Pumict de Iucrus Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras D

Bragadiru, Judetul Ilfov RE_AR

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acraditat pentre

INCERCARE

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI118s

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 918 Data: 10.06.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 918

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

02.06.2025, 13%2, de la SCOALA GIMNAZIALA NR.
1, BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
739/02.06.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 159%0

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 - 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata sj conservata conform

Exemplar nr. {1 -/

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024",
SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL73
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
i Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului Incercare (conf. OG 7/2023 =20
aprobata prin L 96/2024)) K=2 Yo
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 ~
Bacterii coliforme ufc/100 815325 ;\‘ 5}/?\103323_ 0 0 +9
(coliformi totali) mi PSL 19
Escherichia coli ufiten | e a0 e . ; ‘o
(coliformi fecali) mi PSL 19
B Nici o
Numar colonii la SR EN ISO 6222- bty
2200+ ufe/ml 2004 PSL 01 modificare 0 9
anormala
.. SR EN IS0 6222- Nici o
ol ufe/mi 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Api-Canal Iifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifov

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204

Email: contact@ acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social; 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1



LABORATOR ANALIZE APE aceedita; pent

‘\ l Apd Ilfov  pOTABILE SI APE UZATE s
Resee “" punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras < "
Bragadiru, Judetul Ilfov RE " AR
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676 SREN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1183

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO — CHIMICI
la proba de apa potabila prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, BALOTESTI, JUDETUL
ILFOV in data de: 02.06.2025

Valori :
maxime | 4 et\;?rlr?i::ate Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise de masurare
Cod ba:
(conf. OG 72023 od proba: K=2 %
s 918
Miros’ PTL 26 Acceptabila pgniru "
i SR EN 1622:20027 e e s el .
[GLIS’[* PTL 26 Acceptabila pentru .
" SR EN 1622:20027 o ]
PTL 27 i
. Acceptabila pentr
Culoare - SR EN ISO 7887:2012 s Incolomd J
Metoda A modificari anormale ACCEptab”a
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7.6 B
P oc SR EN 1SO 10523:2012 B.58.2 238 H018
. uSicm PTL 02 664
rConductwltate £ c SR EN 27888:1997 2500 § 6 0 +5
Metode turbidimetrice
By PTL 14 Acceptabila pentru
Turbisiitate .NTU SR EN 1SO 7027-1:2016 2%3?#2??2%‘5#?5@\ 0,29 =
Metode volumetrice
. PTL 04
Clor liber mg/l SR EN 1SO 7393-1:2002 0,5 0,077 + 20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) _ mgQs/ SR EN ISO 8467:2001 . 138 e
; PTL 19
Q
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 13,8 +5
Metode spectofotometrice
— PTL 10 Ed.2/Rev.4"
Azotati (Nitrati) mg/l SR 1SO 7890-3:2000 50 12,5 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
= PTL 08
[Amoniu mg/| SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,272 +15
PTL 11
Fier pa/l SR 1S0O 6332:1996 200 < 30,0 +15
SR IS0 6332/C91:2006
PTL 17
Mangan ug/l SR 1SO 6333:1997 50 29,0 +20

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicaterii
microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (L1 1 284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 <i nivel de incredere 85%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea
raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu enﬂte—opirrii"si-'interpretari"pr‘rvind—uaﬁtaiea apei. Raport de
incercare Tntocmit in doud exemplare din care originalul la client. v RE iAlH e € ﬁ" |

SEF LABORATOR
ing.ch. DONCESCU MONICA&EGrarar

i
g i

Exemplar nr.// /

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J 2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Seetor 6, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email; contact@ aciifov.ro

Api-Canal lifov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Iifov



AlinG
Rectangle


\\|

Apa lifov

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

reseecrrentrue Pumet de lueru: Soseaus Alexandriei, nr.329, Oras ( K)
Bragadiru, Judetul Iifov RE_ AR

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acradatat pentn:
INCERCARE

—_—

SRENISOIEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
1131185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 919 Data: 10.06.2025

BENEFICIAR (Nume si adresa):

SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR.94,
JUDETUL ILFOV

PANTELIMON,

COMANDA NR.:

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

APA POTABILA
Cod proba: 919

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

02.06.2025, 142, de la CONSUMATOR - CALEA
BUCURESTI, NR. 51, SAT SAFTICA, COMUNA
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
740/02.06.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA S| ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 15%°

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 - 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

Exemplar nr. // /

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1 :2023, SREN ISO 5667-3:2024",
SR SO 5667-5:2017, SR EN 1SO 19458:2007 si
PGL7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
. Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea Metode de ; .
indicatorului U.M. incercare (c(g?(ggl'f?zﬁzs determinate m_as:_’"are
|_aprobata prin L 9612024)) K=2 %
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 +13
(streptococi fecali) ** mi 2/2002 PSL 21 Gl
-
Bacterii coliforme ufe/100 8,11725;“512?28?3“ 0 0 +9
(coliformi totali) ml PSL 19
Escherichia coli ufc/100 81'?’25?15/'2?-23?? i ] -
(coliformi fecali) ml PSL 19
Numar colonii Ia sicimi | SR ENISO 6222- mo'\éﬁ.’co i o 5
2000 2004 PSL 01 e =
anormala
.\ SR EN IS0O 6222- Nici o
g‘;‘o”éff wDiia 18 ufe/ml 2004 modificare 0 +9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Api-Canal Iifov S.A.

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, lifoy

Punct de corespondenti:

RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Splaiul Independentei, 319G,

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social; 127.085.800 RON

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

F7.8-1 Ed.2/ Rev.1




LABORATOR ANALIZE APE

\IF

A.pé lifov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI
la proba de apa potabila prel
SAFTICA, COMUNA BALOTE

evata de la CONSUMATOR - CAL

acreditat pentro

INCERCARE
POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras ®
Bragadiru, Judetul Ilfov RE AR

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1183

ORGANOLEPTICI Sl FIZICO — CHIMICI
EA BUCURESTI, NR. 51, SAT

STI, JUDETUL ILFOV in data de: 02.06.2025

Valori ;
Valor! S -
. maxime | 4ot errr?inl b Incertitudinea
Parametri U.M. Metode de incercare admise Cod s de masurare
(conf. OG 712023 o pl'o a K=2 %
aprobata prin L 919
95/2024)
Miros” PTL 26 Acceptabila pentru ]
1 SR EN 1622:20027 gamndetsiye | ACCEPIAD] ;
Gust” PTL 26 Acceptabila pentru _
s SR EN 1622:20027 gormmerelion | ACGEPLR i
PTL 27 Acceptabila pentru Incolora /
Cuioare* e SR EN 150 78872012 consumatori si fara ; =
Metoda A modificari anormale Acceptabtla
Metode electrochimice
J Unitati pH PTL 01 7.7
pH oc SR EN IS0 10523:2012 By-Slys 297 i
. uS/cm PTL 02 672
HConductiwtate A c SR EN 27888:1997 2500 26 " +5
Metode turbidimetrice
e PTL 14 Acceptabila pentru
et T SR EN 1SO 7027-1:2016 é%’é?ﬁé”a?i“;li';‘iff;L = =
Metode volumetrice
: PTL 04
{Clor liber mg/l SR EN [SO 7393-1:2002 0,5 0,048 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) ik SR EN ISO 8467:2001 B 0,158 £15
) PTL 19
0]
Duritate DH SR 1SO 6059:2008 =5 13,9 +5
Metode spectofotometrice
Azotati (Nitrati) mgl! L ;g E‘;g&?gij‘m 50 15 £15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
Amoniu mg/l ggﬁgg e 0.5 0,166 +15
PTL 11
Fier pg/l SR 1S0O 6332:1996 200 < 30,0 +15
SR IS0 6332/C91:2006
Mangan ug/l g;'-l L A— 50 <12,0 +20

Nota: Rezultatele notate cu "<' reprezinta valorile sub li
arcali cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe

microbiologici m
si agreat de LAAPAU. Incertitu
raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducere
Incercari fara acordul scris al Laboratoru

dinea de masurare

a Raport

Exemplar nr. ¢/ {

lui Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opi
incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client. i

mita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatoril
toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat
este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ™" reprezinta incertitudinea
ului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de
nii si interpretari privind calitatea apei. Raport de

1

SEF LABORATOR

|ngChDONWS ONICA b | f.. o= < - :-1 -

i Page 2 of 2

Apa-Canal lifov S.A. s g

Sediul social Str. Livezilor,

nr.94, Pantelimen, 11fov Seetor 6,

Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,

. Website: www.acilfov.ro
;:"oz;;jnggg " Reg.com: J2009001433231
E;ﬁ:;il‘ cm.'lta_c-tfn acilfov.ro C.U.J: RO25709173

: o ’ Capital Social: 127.085.800 RON

corespondenfa:

Bucuresti

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1
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Apa Iif

LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE

we Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

Bragadiru,

acradstat pentry
INCERCARE

2O 4
z >
RE AR

SRENISOIEC 17025:2018

Judetul Ilfov

CERTIFICAT DE ACREDITARE

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 920 Data: 10.06.2025
BENEFICIAR (Nume si adresa); SC APA CANAL ILFOV SA
STRADA LIVEZILOR NR94, PANTELIMON,

COMANDA NR.:

JUDETUL ILFOV

25956/02.06.2025

DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:

DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:

APA POTABILA
Cod proba: 920

02.06.2025, 14 de la CONSUMATOR — SHOP &
GO, STRADA LAHOVARI, COMUNA
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV

CANTITATEA PRELEVATA:

2500 ml — de catre reprezentantul laboratorului,
conform Raportului de Prelevare nr.
741/02.06.2025, in prezenta si la indicatiile
beneficiarului.

DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:

02.06.2025, 15%

DATA EFECTUARII INCERCARILOR:

02.06.2025 - 10.06.2025

MODUL DE PRELEVARE S| CONSERVARE

Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform

AL PROBEI: SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN I1SO 5667-3:2024",
SR IS0 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si
PGL 7.3
OBSERVATII Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se
refera numai la proba supusa incercarii
INDICATORI MICROBIOLOGICI
] d Valori maxime Valori Incertitudinea de
Denumirea U.M. Metode de admise determinate masurare
indicatorului incercare (conf. OG 7/2023 K=2 %
aprobata prin L 96/2024)) i o
Enterococi intestinali ufc/100 SR EN ISO 7899- 0 0 + 43
(streptococi fecali) ** ml 2/2002 PSL 21 =
o SR EN ISO 9308-
(Efgfffirr'r'rﬁct’g’;g,r{)‘“e WIeM00 | 2015/A1 2017 0 0 £9
PSL 19
T ! SR EN ISO 9308-
Ej‘;';gﬁh;: Ccl’i')'** WIeM00 | po15/at 2017 0 0 +9
(coliformi feca m PSL 19
Numar colonii la soimi | SRENISOe220. | Nicio " &
[{fat ] x
220C 2004 PSL 01 S—
N SR EN ISO 6222- Nici o
e Rl ufc/ml 2004 modificare 0 £9
PSL 01 anormala
Page 1 of 2

Exemplar nr. {r /

Apa-Canal Iifov S.A.

Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ifov

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contaci@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173

Capital Social: 127.085.800 RON

F 7.8-1 Ed.2/ Rev.1
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n

i\l

la proba de

LAHOVARI, COMUNA BAL

Ilfo_v

ITRU APA
PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE

POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.01 3.676

INDICATORI ORGA
apa potabila prelevata de la

acreciiat penlL

INCERCARE

%o = 4
RE AR

SREN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Lii18s

NOLEPTICI S| FIZICO — CHIMICI

CONSUMATOR - SHOP & GO, STRADA
OTESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 02.06.2025

Valori :
maxime | 4 et\e’?rlr?'" Incertitudinea
. ; . inate
Parametri U.M. Metode de incercare admise | de masurare
cont 0G70zs | C0Od Proba: K=2 %
s ’
Miros ) PTL 26 cA:rc\::Srt::t‘;E:iF;??:rl; Acceptabil -
SR EN 1622:20027 modificari anormale
Gust ] PTL 26 et | Acceptabil .
SR EN 162220027 modificari anormale P
PTL 27 Bt
P ptabila pentru
Culoare - SR EN ISO 7887:2012 Eoneumatori i ara A'”CO‘Dra_f '
Metoda A modificari anormale Cceptablla
Metode electrochimice
Unitati pH PTL 01 7,8 -
pH oG SR EN SO 10523:2012 SR 228 e
iy ps/em PTL 02 662
Conductivitate BC SR EN 27888:1997 2500 26,0 +5
Metode turbidimetrice
A PTL 14 Acceptabila_pgntm
[Lurtihisie s SR EN ISO 7027-1:2016 o | =P
etode volumetrice
: PTL 04
Clor liber mg/l SR EN ISO 7393-1:2002 0,5 0,058 +20
Indice de permanganat PTL 07
(Oxidabilitate) mgO-/l SR EN ISO 8467:2001 5 1.05 £15
. PTL19
0
Duritate DH SR 1SO 60592008 25 9,21 +5
Metode spectofotometrice
gt s PTL 10 Ed.2/Rev.4’
Azotati (Nitrati) mg/| SR 1SO 7890-3:2000 50 6,42 +15
PTL 09
Azotiti (Nitriti) mg/l SR EN 26777:2002 0,5 < 0,041 +15
SR EN 26777/C91:2006
] PTL 08
Amoniu mg/l SR 1SO 7150-1:2001 0,5 0,339 +15
PTL 11
Fier pa/l SR ISO 6332:1996 200 < 30,0 +15
SR IS0 6332/C91:2006
PTL17
F""”ga" ug/ SR 1SO 6333:1997 = <120 +20

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuanti
= ¢_au efectuat de un laborator acreditat pe toate
dinea de masurare este estimata pentru coefi

microbiologici marcati cu
si agreat de LAAPAU. Incertitu

raportata in unitati pH.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportul
Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si
incercare intocmit in doud exemplare din care originalul la client.

Exemplar nr. [ i

ui de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost
Ape Potabile. Laboratorul nu emite-epini

SEF LABORATOR

ing.ch.DONCiSCU MONICAL

ficare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratarul a fost evaluat
cientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " " reprezinta incertitudinea

Indicatorii

eliberat sau reproducerea parliala a Raportului de
i-si-interpretari_privind ca

litatea apei. Raport de

e Potabile|
| Page 2 of 2

Api-Canal lfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimen, IHov

Punct de corespondenti:
Splaiul Independentei, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, Bucuresti

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204

Email: contact@acilfov.ro o, 500 Social: 127.085.800 RON

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
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